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1. Увод 
Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексното разрешително 
 

Инсталации, които попадат в обхвата на точка 1.1. от Приложение 4 на ЗООС: 
Горивни инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 50 MW, а 
именно: 
 
1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 108,45 MW, 
включваща: 
• Газотурбинен компресорен агрегат № 1; 
•  Газотурбинен компресорен агрегат № 2; 
•  Газотурбинен компресорен агрегат № 3 

• Водогреен котел № 1; 
• Водогреен котел № 2; 
• Водогреен котел № 3; 
• Водогреен котел № 4. 
•     Водогреен котел № 5 
•     Водогреен котел № 6 
 

• Адрес по местонахождение на инсталациите: 
Землището на с. Расово , общ. Медковец, обл. Монтана 
 

• Регистрационен номер на КР: 
Комплексно разрешително № 590-Н0/2020 г. 
 

• Дата на подписване на КР: 
15.12.2020 г.  
 
Дата на въвеждане  в експлоатация с Разрешение за ползване :    
№ СТ-05  1090/23.12.2020г. 
  

• Оператор на инсталациите, притежател на разрешителното: 
“Булгартрансгаз” ЕАД 
 

• Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора: 
1336 гр. София, ж. к. „Люлин”2, бул. „Панчо Владигеров” № 66 
тел.: 02 / 939 63 00, факс 02 / 925 00 63 

E-mail: Petia.Bogatinova@bulgartransgaz.bg       

    
• Лице за контакти: 

инж. Цанко Цанов – Еколог 

 

• Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти: 
Гр.Ботевград, КС „Расово“, тел: 02 / 939 62 75,  Мобилен: 0887 / 77 69 11 
e-mail: Tsanko.Tsanov@bulgartransgaz.bg 
 

mailto:Tsanko.Tsanov@bulgartransgaz.bg
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• Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 
инсталацията/инсталациите: 

Компресорна станция „Расово“ е обект на Северозападния експлоатационен раайон /СЗЕР/ 
„Ботевград“ и има за цел повишаване налягането на природния газ и транспортирането му 
по тръбопровода, част от газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, 
паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница.  
Основните процеси на КС (Компресорна станция) „Расово“ свързани с транспортиране на 
природен газ, могат да се разделят условно на три етапа: 

• Постъпване на природния газ в КС „Расово“ по шлейфи (газопроводи) и пречистване 
на входящия газ. Пречистеният природен газ след филтър- сепараторите продължава по 
тръбопровод и постъпва в съответния центробежен компресор.  

• Повишаване налягането (компресиране) на природния газ. Центробежните 
компресори се задвижват от газотурбинни двигатели (ГТД), разположени в контейнер. Всеки 
ГТД е снабден с филтър за горивен въздух и изпускателна система/комин.   

• Охлаждане на природния газ. След компресирането на природния газ с 
центробежните компресори до 75 barg и температура 50оС, газът се транспортира за 
охлаждане до 40 оС в топлообменници с въздушно охлаждане. Топлообменниците са 
оборудвани с по три броя вентилатори всеки, които са с честотно регулиране на оборотите и 
се управляват от UCS (автоматична система за управление) система, контролираща работата 
и параметрите на всеки един от ГТКА.  

Охладеният газ след топлообменниците се включва в изходния колектор, а оттам към 
изходящия шлейф и напуска КС „Расово“. 

В КС „Расово“ са инсталирани 3 броя газотурбинни компресорни агрегати (ГТКА) и 6 броя 
водогрейни котли (ВК) - три ВК за битова гореща вода и отопление и три ВК за блока за 
подготовка на горивен газ (БПГГ). 

Всеки ГТКА включва центробежен компресор, газотурбинен двигател (ГТД) задвижващ 
центробежния компресор и спомагателни системи. Част от системите към ГТКА са: система 
за охлаждане на смазочно масло; агрегатен блок за подготовка на горивен газ; система за 
входящ горивен въздух и въздух за охлаждане; система за изпускане на изгорели газове, 
противопожарна система. 

• Производствен капацитет на инсталациите: 

Инсталация Капацитет 

Инсталация, която попада в т. 1.1 от обхвата на Приложение 4 на 
ЗООС: 

1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 108,45 MW, 
включваща: 

• Газотурбинен компресорен агрегат № 1 36 MW 

• Газотурбинен компресорен агрегат № 2 36 MW 

• Газотурбинен компресорен агрегат № 3 36 MW 

• Водогреен котел № 1                   0.1 MW 

• Водогреен котел № 2   0.07 MW 

• Водогреен котел № 3   0.07 MW 

• Водогреен котел № 4   0.07 MW 

                 •     Водогреен котел № 5                   0.07 МW 

                 •     Водогреен котел № 6                      0.07 МW 
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Съгласно условие 4.2.1. е изготвена и се прилага инструкция за изчисляване на годишното 
производство за инсталацията по Условие 2. 

По Условие 4.2.2: 

Инсталация 
Годишно производство- произведена 

топлоенергия 

Горивна инсталация с номинална 
топлинна мощност 108,45 MW 

236 429,135 MWh  
/Мегаватчаса топлоенергия/ 

 
• Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 
околната среда 

Система за управление на околната среда: 

 
➢ Отговорник по цялостно изпълнение на условията в Комплексното разрешително – 

Еколог Район „Ботевград” и Ръководител обособено производство на КС „Расово“. 

➢ Отговорници – използване на вода; 

➢ Отговорници – използване на енергия; 

➢ Отговорници – използване и съхранение на спомагателни материали и горива; 

➢ Отговорници – емисии в атмосферата, отпадъчни води, почви, шум; 

➢ Отговорници – управление на отпадъците; 

➢ Отговорници – предотвратяване и действие при аварии. 
 
▪ РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите: 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
гр. Монтана ул. ”Юлиус Ирасек“ №4 
 
▪ Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

/инсталациите: 
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ – ДУНАВСКИ РАЙОН 
гр. Плевен, ул.”Чаталджа” № 60 
 
2.  Система за управление на околната среда 

 
▪  Структура и отговорности 
 

Условие  Организира изпълнението Отговорник 

Условие 5- Управление на 
околната среда 

Цанко Цанов 
Мариана Атанасова 
Петко Петков 
Ивайло Рангелов 
Кирил Цеков 

Цанко Цанов 
Румен Лалковски 

Условие 7- Уведомяване Цанко Цанов Цанко Цанов 

Условие 8- 
Използване на ресурси 
 

Петко Петков 
Ивайло Рангелов 
Кирил Цеков 
Цанко Цанов 

Цанко Цанов 
Румен Лалковски 

Условие 9- Емисии в 
атмосферата 

Цанко Цанов 
 

Цанко Цанов 
Румен Лалковски 

Условие 10- Емисии на Цанко Цанов Цанко Цанов 
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отпадъчни води Кирил Цеков Румен Лалковски 

Условие 11- Управление 
на отпадъците 

Цанко Цанов 
Петко Петков 
Алексей Богданов 
Кирил Цеков 
Валери Станковски 

Цанко Цанов 
Румен Лалковски 

Условие 12- Шум Цанко Цанов Цанко Цанов 
 

Условие 13- Опазване на 
почвата и подземните 
води от замърсяване 

Цанко Цанов 
инж.Тихомир Тодоров 

Цанко Цанов 
Румен Лалковски 

Условие 14-
Предотвратяване и 
действие при аварии 

Румен Лалковски  
Румен Дикитров 
Петко Петков  
Алексей Богданов 
Кирил Цеков 

Румен Лалковски 

Условие 15- Преходни 
режими на работа 

Петко Петков 
Кирил Цеков 
Алексей Богданов 
Цанко Цанов 

Румен Лалковски 

 
• Обучение 
Изготвена е Програма за обучение на отговорните лица по изпълнение на условията в 
комплексното разрешително, утвърдена от Ръководител РЗ СЗЕР Ботевград. 
През отчетната 2022 г. е проведено едно обучение на инженерно-техническите 
ръководители и отговорния персонал.  
 
• Обмен на информация 
На площадката на КС Расово, достъпно до всички работници е предоставена актуална 
информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в комплексното 
разрешително, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място 
и телефон за контакт. 

Име, фамилия Длъжност Местоположение на 
работното място 

Телефон за 
контакт 

Румен Лалковски Началник 
Компресорна станция 

Производствено-
експлоатационен блок 

02 / 939 6511 

Петко Петков Технолог КиП и А  Производствено-
експлоатационен блок 

02 / 939 6521 

Кирил Цеков Технолог  Производствено-
експлоатационен блок 

02 / 939 6530 

Ивайло Рангелов Енергетик Производствено-
експлоатационен блок 

02 / 939 6523 

Мариана Атанасова Лаборант Производствено-
експлоатационен блок 

02 / 939 6536 

Цанко Цанов Еколог  СЗЕР-Ботевград 02 / 939 6275 

 
• Документиране 
Изготвен е списък на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото 
разрешително, намиращ се на достъпно място за всички работници. Инструкциите се 
предоставят на отговорните лица. 
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• Управление на документи 
Актуализация на документите изисквани в комплексното разрешително се актуализират при: 
-   промяна в нормативната уредба на екологичното законодателство; 
-   промяна в комплексното разрешително; 
-   промени в работата но технологичното и пречиствателно оборудване; 
-   настъпила промяна в изискванията за експлоатационна безопасност на оборудването; 
След извършване на актуализация във формата и съдържанието на конкретен документ, 
същият подлежи на съгласуване от Началник КС и утвърждаване от Ръководител СЗЕР 
Ботевград . 
Невалидната документация се заменя с актуализирана. Еколог организира навременната 
актуализация на действащата документация, както и  изземването и съхранението на 
невалидната такава. 
Иззетата невалидна документация се съхранява в срок 12 месеца в стаята на eколог - район, 
след което тя се унищожава. 
 
• Оперативно управление 
Изготвени са и се съхраняват на площадката всички инструкции за експлоатация и 
поддръжка на: 
- техническото състояние на водопроводната и канализационна мрежа; 
- технологичното оборудване към водогрейни котли; 
- ел. двигатели за охлаждане на природен газ и турбинно масло; 
- пречиствателните съоръжения за отпадни води. 
В изпълнение на условие 5.1 и 5.2. от КР са изготвени инструкции за експлоатация и 
поддръжка, както и за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно 
условията в КР. 
 
• Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 
Съгласно Условие 5.3. се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на 
съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в 
условията на разрешителното.  
Съгласно Условие 5.4. се прилага писмена инструкция за установяване на причините за 
допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За отчетната година 
няма установени несъответствия. 
Оценката на съответствие се извършва от Еколог район. При установено несъответствие, 
комисия установява причините за несъответствието, взема решения за предприемане на  
коригиращи действия, както и следи за тяхното изпълнение. 

Съгласно Условие 5.5. има изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на 
наличие на нови нормативни разпоредби, произтичащи от нови нормативни актове. 
 
• Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации; 
 
В Аварийния план на КС Расово (утвърден 11.04. 2022 г.) са определени възможните 
аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората - 
земетресение, радиоактивно замърсяване, ураганен вятър, наводнение, снегонавявания, 
заледявания, пожар. 
Регламентирани са възможните начини на действие при възникнала аварийна ситуация, като 
се има предвид съответната защита за живота и здравето на хората и околната среда. 
В Аварийния план са определени пътищата за евакуация, аварийните изходи, сборният пункт, 
обозначени на специална схема, неразделна част от Плана за действие при аварии. 
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Веднъж годишно целият експлоатационен персонал на КС Расово се запознава и обучава с 
актуализирания Авариен план за схемата на оповестяване при аварии и бедствия, начина за  
евакуация на работниците, действията за предотвратяване или ограничаване на 
последствията от възникналата авария. 

Проиграването на Аварийния план и действията на аварийните групи и персонала в случай 
на аварийни ситуации се извършва съгласно утвърден от Изпълнителния Директор “Годишен 
график на аварийните и противопожарни тренировки през 2022 г.”  

За опресняване на знанията и подготовката на персонала през отчетната година са 
проведени две учебни тренировки в КС "Расово" : "Действия на дежурния персонал при 
авария в помещение в КС Расово " на 28.04.2022 г. и"Действия на дежурния персонал при 
пожар в помещение в КС Расово " на 31.10.2022 г. 
Проведените обучения се документират с констативни протоколи, където се описва 
проиграната ситуация, както и действията на длъжностните лица, определени като 
отговорни по предотвратяване на бедствия и аварии, съгласно утвърдения Авариен План в 
КС Расово. 
Отговорността за планирането и провеждането на обучения и способността на персонала за 
справяне с извънредни ситуации носи Постоянната обектова комисия. 
През отчетната 2022 г. не е установена авария на територията на Компресорната станция. 
 
• Записи 

Резултатите от собствения мониторинг на технически и емисионни показатели се съхраняват 
и документират. В дневници се отразяват оценката на съответствието на параметрите 
спрямо заложените норми в комплексното разрешително, причини за установените 
несъответствия и предприетите коригиращи действия. Отклоненията се завеждат с протокол 
за несъответствие. 
Документират се и се съхраняват данните от преразглеждането и/или актуализацията на 
инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване. Документират се 
и се съхраняват резултатите от прилагането на инструкцията за периодична оценка за 
наличие на нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане 
на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези 
нормативни разпоредби. 
 
• Докладване 

По Условие 7.7. , във връзка с Условие 7.1. , няма установени аварийни или други 
замърсявания на повърхностни или подземни води, както и няма установени нарушени 
норми на ИЕО на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда. 
По Условие 7.7., във връзка с Условие 7.3 , няма планирана промяна в работата на 
инсталацията по Условие 2. 
. 

• Актуализация на системата за управление на околната среда 
Системата за управление на околната среда се актуализира при изменение на издаденото 
комплексно разрешително съгласно нормативно установения ред. 
 
3. Използване на ресурси 
 
3.1. Използване на вода 
Вода за производствени нужди е необходима за Водогрейните котли, където се ползва за 
първоначално запълване на отоплителната инсталация, за допълване на загубите и за 
регенерация и промиване на филтрите. Основни консуматори на вода за производствени 
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нужди са три броя Водогрейни котли- три за битова гореща вода и отопление, един от които 
с мощност 0.1 MW и два с 0,07 МW и три броя за блока за подготовка на горивен газ (БПГГ), 
всеки с мощност 0.07 MW. 
Съгласно Условие 8.1.1. използването на вода за производствени и питейно-битови нужди е 
на основание сключен договор с “Водоснабдяване и канализация - Монтана ООД . 
Отчитането на изразходваната вода за производствени нужди се извършва чрез 
измервателно устройство и се документира в Ежемесечен протокол. 
Съгласно Условие 8.1.3. се прилага инструкция за поддръжка и проверка на техническото 
състояние на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване 
на причините за тях. Проверките на водопроводната мрежа са ежемесечни и годишни. 
Съгласно Условие 8.1.4. се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на 
технологичното оборудване на водогрейните котли, основни консуматори на вода за 
производствени нужди.  
В изпълнение на условие 8.1.5.1. се прилага инструкция за измерване чрез измервателното 
устройство и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. 
Изготвят се ежемесечни протоколи, които документират следната информация: 
• Годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, 
попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС; 
• Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода 
за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. 
Годишнa консумация на вода за производствени нужди се изчислява като като сума от 
месечните консумации. 
Годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията 
представлява годишното количество консумирана вода, отнесено към количеството 
произведена продукция /произведена топлоенергия/ за същата календарна година. 
 
По Условие 8.1.5.2. - прилага се инструкция за оценка на съответствието на изразходваните 
количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията по Условие 2 с 
определените в Условие 8.1.2.  
Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на 
коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и 
съхраняват в дневник. 

По Условие 8.1.6.1: 

Таблица 3.1 
 

Отчетна 
година 

Източник  
на вода 

Годишно 
количест

во 
съгласно 

КР 

Годишна норма 
за ефективност 
при употребата 

на вода за 
единица 

продукт по КР 
(m3/MWh) 

 

Използвано 
годишно 

количество 
на свежа 
вода за 

производстве
ни нужди 

Изчислена 
годишна 

стойност на 
ефективност при 

употребата на 
вода  

за единица 
продукт 

Съотв
ет-

ствие 

2022 г. „В и К“ 
ЕООД 

Монтана 
 
 
 
 
 
 

 
0,016 

 

0,189 m3/y 

 

 

0,000001 
 (m3/MWh) 

 

 

Да 

 
По Условие 8.1.6.2: 
Няма документирани несъответствия от изпълнение на инструкция по Условие 8.1.5.2. 

 



Годишен доклад 2022 г. 

по Комплексно разрешително № 590-Н0/2020 г. 
 

 
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, СЗЕРайон  “Ботевград”, КС “Расово” 

 

10 

 
 
3.2. Използване на енергия 
Съгласно Условие 8.2.1.2. е изготвена и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка 
на три броя газотурбинни копресорни агрегати (ГТКА), основни консуматори на 
електроенергия.  
Съгласно Условие 8.2.2.1. е разработена и се прилага инструкция за измерване/изчисляване 
и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като: 
- Годишнa консумация за производствени нужди за инсталацията по условие 2 
- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за 
инсталацията по Условие 2. 
Консумираното количество електроенергия за служебно - експлоатационен блок /СЕБ/, 
промишлено- експлоатационен блок /ПЕБ/, работилници, районно осветление и котелно (ВК 
№ 4, 5, 6) - /собствени нужди/ се измерва чрез разходомерни устройства – електромери, 
като показанията им се отчитат от енергетик КС всеки месец. Общата електроенергия за КС 
се взима от отчетеното по фактура за месеца. 
Месечната консумация на електроенергия за 3 броя ГТКА се изчислява като от общата 
електроенергия за площадката се извади консумираната електроенергия за собствени 
нужди. 
Годишната консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталацията се 
изчислява като сбор от месечните консумации на електроенергия за производствени нужди. 
Годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията 
представлява количеството консумирана електроенергия за календарната година, отнесена 
към количеството произведена продукция /произведена топлоенергия/ за същата 
календарна година. 

Съгласно Условие 8.2.2.2. се прилага инструкция за оценка на съответствието на 
измерените/изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия с определените 
такива в Условие 8.2.1.1, в това число установяване на причините за несъответствията и 
предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.  
Резултатите от прилагането на инструкцията се записват в Дневник от еколог-район. 
Несъответствията се документират в протокол за несъответствие. 
 
По Условие 8.2.3.1: 
 

Таблица 3.2. 

Електроенергия  

Годишна норма за 
ефективност, 
съгласно КР 

(MWh/единица 
продукт) 

Изчислена 
годишна стойност 
за ефективност 
(MWh/единица 

продукт) 

Съответствие 

Електроенергия 0,010 
MWh/ MWh 

0,002 
 MWh/ MWh 

ДА 

 
През отчетната година няма установено несъответствие по отношение на поставената в 
Условие 8.2.1.1. от КР годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия. 
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3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
 
Съгласно Условие 8.3.2.1. е изготвена и се прилага инструкция, осигуряваща измерване и 
документиране на използваните количества горива, съгласно таблица 8.3.1.1. изразени като: 
• годишна консумация на горива, описани в Условие 8.3.1.1., за инсталацията по Условие 
2., която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС; 
• годишна норма за ефективност при употребата на горива за инсталацията по Условие 2., 
която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС. 
Годишната норма за ефективност на горивен газ за ГТКА (mil.Nm³/MWh) представлява 
годишното количество консумирано гориво от ГТКА, отнесено към количеството произведена 
продукция /произведена топлоенергия/ за същата календарна година. 
Годишната норма за ефективност на горивен газ за водогрейни котли /ВК/ (mil.Nm³/MWh) 
представлява годишното количество консумирано гориво от водогрейни котли /ВК/, 
отнесено към количеството произведена продукция /произведена топлоенергия/ за същата 
календарна година. 
 
По Условие 8.3.2.2. - прилага се инструкция за оценка на съответствието на стойностите на 
годишните норми за ефективност с определените в комплексното разрешително. 
Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на 
коригиращи действия.  
Резултатите от прилагането на инструкцията се записват в дневник от еколог-район. 
Несъответствията се документират в протокол за несъответствие, подписан от комисията. 
 
По Условие 8.3.3.1: 
 

Таблица 3.3.3. 
Горива  Годишна норма за 

ефективност, 
mil.Nm³ горивен 

газ/единица продукт 
съгласно КР 

[mil.Nm³/ MWh] 

Изчислена годишна 
стойност  

за ефективност за 
консумацията на 

горивен газ/единица 
продукт 

[mil. Nm³/ MWh] 

Съответствие 

За ГТКА № 1, 2, 3 1,111 х 10-4 1,036 х 10-4       ДА 

За ВК № 1, 2, 3, 4, 5, 6 2,343 х 10-4 0,0031 х 10-4       ДА 

 
За отчетната 2022 г. е установено съответствие с поставената по КР годишна норма за 
ефективност при употребата на горива за единица продукт (mil.Nm3/MWh). Няма 
необходимост от предприемане на коригиращи действия. 
 
3.4. Съхранение на спомагателни материали и горива 
В изпълнение на Условие 8.3.4.1. всички налични на площадката химични вещества и смеси, 
класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (EO) №  
1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и 
Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични 
вещества и смеси, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за 
безопасност. 
По Условие 8.3.4.1.1. Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията 
на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения. 
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Информационните листове за безопасност се съхраняват на площадката и съхранението на 
химичните вещества и смеси съответства на условията за съхранение, посочени в 
информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на 
опасни химични вещества и смеси, съгласно чл.4б. от Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и смеси. 
По Условие 8.3.6.1 :  
При извършените проверки през годината на съоръженията и площадките за съхранение на 
материали, няма установени несъответствия спрямо изискванията на нормативната уредба 
за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества.  
 

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 
4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И 
PRTR 
 
Съгласно Условие 9.6.1.3. годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния 
въздух по Допълнение № 4 на Ръководство за прилагане на Европейски регистър за 
изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ), съгласно изискванията на Регламент № 
166/2006г. относно създаването на EРИПЗ са определени с изчислителен метод на основание 
утвърден доклад за резултатите от проведените през 2022 г. собствени периодични 
измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от организирани 
неподвижни източници и работните часове на ГТКА за отчетната 2022 година. 
Информацията е представена в Таблица 1 от Приложение 1. 

Методиката за изчисляване на годишното количество замърсители в атмосферният въздух  и 
повърхностните води е дадена в Приложение 2. 
 
Съгласно Условие 9.6.2.6. и Условие 10.4.6.: 
Замърсители във въздуха: 

Емисия Годишно 
количество 
замърсител 

Годишно количество 
произведена продукция 

Количество замърсител 
във въздуха за 

производството на 
единица продукт 

  [ Кg / у ] [ MWh] [ Кg / MWh ] 

SOx 0 - 
 

0 

CO 
1 998,360 

236 429,135 MWh 

 
0,008 452 

NOX 18 027,410 
 
 

236 429,135 MWh 
 

0,076 249 

 

Замърсители в отпадъчните води: 

Емисия Годишно 
количество 
замърсител 

Годишно количество 
произведена продукция 

Количество замърсител в 
отпадъчните води за 
производството на 
единица продукт 

 [Kg/год.] [ MWh ] [Kg/MWh] 
Общ органичен 
въглерод (ТОС) 
(като общ С или 

ХПК/3) 

7,681 
236 429,135 MWh 

 
0,000 032 
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4.2.  Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 
Съгласно Условие 9.2.1. дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички 
организирани източници по условие 9.2.2 не превишава посочените в КР стойности.  
На територията на КС няма други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, 
освен описаните в Условие 9.2.2. на КР.  
    
Измерените дебити на газовете са както следва: 

  Отпадъчни  газове Оценка на съответствието 
Изпускащо 
устройство/
комин № 

Източник на 
отпадъчни 

газове 

Измерен 
коригиран 

дебит 

[Nm3/h] 

Максимален 
дебит на 

газове по КР 

[Nm3/h] 

Съответ
ствие 

Коригиращи 
действия 

К1 ГТКА № 1 70 512 114 768 Да Не са необходими 

К2 ГТКА № 2 80 942 
114 768 

Да Не са необходими 

К3 ГТКА № 3 74 913 
114 768 

Да Не са необходими 

 
Съгласно условие 9.2.3. е изработена и се прилага инструкция за извършване на периодична 
оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с 
определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за 
несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 
За отчетната 2022 г. е извършена следната оценка на съответствие: 
ИУ 1: ГТКА № 1 - Установено е съответствие по показател Азотни оксиди в отпадъчните 
газове на ГТКА № 1; Дебитът на технологичните газове от ИУ №1 по Условие 9.2.2 не 
превишава определената стойност в таблица 9.2.1. 
ИУ 2: ГТКА № 2 - Установено е съответствие по показател Азотни оксиди в отпадъчните 
газове на ГТКА № 2; Дебитът на технологичните газове от ИУ №2 по Условие 9.2.2 не 
превишава определената стойност в таблица 9.2.1. 
ИУ 3: ГТКА № 3 - Установено е съответствие по показател Азотни оксиди в отпадъчните 
газове на ГТКА № 3; Дебитът на технологичните газове от ИУ №3 по Условие 9.2.2 не 
превишава определената стойност в таблица 9.2.1. 
 
Съгласно условие 9.3.1. всички емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от 
инсталацията по Условие 2 се изпускат организирано, в съответствие с условие 9.2. от КР. 
Съгласно условие 9.3.2. е разработена и се прилага инструкция за периодична оценка на 
наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на 
причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за 
ограничаването им. 
Поради спецификата на технологичния процес на КС, не се очаква поява на прахови емисии 
на експлоатационната площадка. 
Случайните източници на неорганизирани емисии от природен газ би могло да възникват 
като резултат от течове от повредени или износени тръбопроводи или съоръжения.  
Съгласно условие 9.3.3. е изработена и се прилага инструкция за извършване на периодична 
оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните 
емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 
действия. 
При установяване на неорганизирани емисии, проверката и последващите коригиращи 
действия се документират от Еколог-Район. 
За отчетната 2022 г. не са установени неорганизирани емисии на площадката. 
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Съгласно условие 9.4.1. всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ 
разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. 
Съгласно условие 9.4.2. се прилага инструкция за предприемане на незабавни действия за 
идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаване на емисиите, 
като капсуловане, работа под налягане и др., а газовете да се обхващат и отвеждат за 
пречистване и обезмирисяване. 
Съгласно условие 9.4.3. се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на 
мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. 
Документирането на случайните емисии на интензивно миришещите вещества и действията 
по тяхното неутрализиране се извършва от Еколог Район. 
За отчетната 2022 г. не са установени емисии на интензивно миришещите вещества на 
площадката. 
 
Съгласно условие 9.5.1. емисиите на отпадъчни газове от площадката на обект КС „Расово”, 
не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния 
въздух и другите действащи норми за качество на въздуха, което е видно от Доклад за 
резултатите от СПИ за 2022 г. 
Резултатите от собствения мониторинг са докладвани в Таблица 2 от Приложение №1 от 
настоящия ГДОС. 
Съгласно условие 9.6.1.1. при работа на инсталацията по условие 2 се извършват собствени 
периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, 
изпускани от изпускащи устройства № К1, К2, и К3 при спазване на определените 
контролирани параметри и честота на изпитване по Таблица 9.6.1.1. от КР.  
През отчетната 2022 г. са проведени  СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните 
газове на 23.11.2022 г.  
Съгласно условие 9.6.1.2. провеждането на СПИ бе възложено на акредитирана лаборатория 
към „Еко – Консулт - Инженеринг “ ЕООД гр. Бургас , притежаваща сертификат за 
акредитация БСА рег. № 75 ЛИ/ 05.07.2022 г., валиден до 30.11.2024 г. 
Съгласно условие 9.6.1.4. Планът за собствен мониторинг на емисиите в атмосферата от 
всички изпускащи устройства на площадката е съгласуван без забележки от ИАОС – София. 
 
Във връзка с Условие 9.6.2.7. : 
Съгласно  Условие 9.6.2.1. се документира и съхранява максималния дебит на отпадъчните 
газове, стойностите на контролираните параметри за всяко изпускащо устройство и 
честотата на мониторинг по изпълнение на условие 9.6.1.1 от КР. 
Съгласно Условие 9.6.2.2. се документира и съхранява от еколог информация за всички 
вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за 
изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). 
По Условие 9.6.2.3. през отчетната година няма документирани неорганизирани емисии и 
интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. 
По Условие 9.6.2.4. няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, 
извършвани на площадката. 
По Условие 9.6.2.5. извършената оценка на съответствието на измерените стойности на 
контролираните показатели с определените в разрешителното емисионни норми е 
документирана и се съхранява на площадката на КС. 
 

Информация във връзка с чл. 21, ал. 7 от Наредбата за ограничаване на емисиите на 
определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации : 
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Данните са изчислени на основание утвърден Доклад за резултатите от проведените през 
2022 г. Собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния 
въздух от организирани неподвижни източници и машиночасовете на ГТКА през 2022 г. 

 

КС „Расово“- Газотурбинен компресорен агрегат № 1  

1. Номинална входяща топлинна мощност (MW) на средна горивна инсталация- 36 MW; 

2. Вид на средна горивна инсталация - газова турбина „Solar” модел Mars 100S - 
нискоемисионен (SoLoNOx) с компресор С45-3;  

3. Вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата-  

природен газ; 

4. Датата на започване на експлоатация на средната горивна инсталация- 2021 г.; 

5. Сектор на дейност на средната горивна инсталация или съоръжението, в което се 
използва инсталацията (код по NACE) - 49.50; 

6. Очакван брой експлоатационни часове годишно на средната горивна инсталация и средно 
работно натоварване: 

 - експлоатационни часове за 2022 г.- 2 751 часа. 

Очакван брой експлоатационни часове за 2023г. - според схемата на работа на 
газопреносната система; 

7. Декларация, подписана от оператора, че средната горивна инсталация ще бъде 
експлоатирана не повече от броя часове, посочени в чл. 9 или 16 от наредбата, в случай че 
средната горивна инсталация се възползва от дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от 
наредбата;- не е приложимо 

8. Наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в случай 
на стационарна средна горивна инсталация - и адрес, на който се намира инсталацията 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, ЕИК  175203478; 

Седалище на оператора: гр.София, ж.к. „Люлин-2“, бул.“Панчо Владигеров“ № 66 

Адрес на инсталацията: Компресорна станция „Расово“,  с. Расово, община Медковец, област 
Монтана; 

9. Общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната средна горивна 
инсталация- за 2022 г.: 
- емисии SO2 - 0,000 кг/год. 
- емисии NOx – 3521,280 кг/год. 
- емисии прах – 0,000 кг/год. 
- емисии СО – 0,000 кг/год. 

10. Концентрация на СО в емисиите от съответната СГИ –  0,910 mg/Nm3 (от СПИ през 
2022г.) 
 

КС „Расово“- Газотурбинен компресорен агрегат № 2  

1. Номинална входяща топлинна мощност (MW) на средна горивна инсталация- 36 MW; 

2. Вид на средна горивна инсталация - газова турбина „Solar” модел Mars 100S - 
нискоемисионен (SoLoNOx) с компресор С45-3; 

3. Вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата-  

природен газ; 

4. Датата на започване на експлоатация на средната горивна инсталация- 2021 г.; 
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5. Сектор на дейност на средната горивна инсталация или съоръжението, в което се 
използва инсталацията (код по NACE)- 49.50; 

6. Очакван брой експлоатационни часове годишно на средната горивна инсталация и средно 
работно натоварване: 

 - експлоатационни часове за 2022 г.- 3 843 часа. 

Очакван брой експлоатационни часове за 2023 г- според схемата на работа на 
газопреносната система; 

7. Декларация, подписана от оператора, че средната горивна инсталация ще бъде 
експлоатирана не повече от броя часове, посочени в чл. 9 или 16 от наредбата, в случай че 
средната горивна инсталация се възползва от дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от 
наредбата;- не е приложимо 

8. Наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в случай 
на стационарна средна горивна инсталация - и адрес, на който се намира инсталацията 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, ЕИК  175203478; 

Седалище на оператора: гр.София, ж.к. „Люлин-2“, бул.“Панчо Владигеров“ № 66 

Адрес на инсталацията: Компресорна станция „Расово“, землището на с.Расово, община 
Медковец, област Монтана; 

Общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната средна горивна инсталация- 
за 2022 г.: 
- емисии SO2 - 0,000 кг/год. 
- емисии NOx – 12 528,180 кг/год. 
- емисии прах – 0,000 кг/год. 
- емисии СО – 1 998,360 кг/год. 

10. Концентрация на СО в емисиите от съответната СГИ – 1,346 mg/Nm3 (от СПИ през 2022г.) 
 

КС “Расово“- Газотурбинен компресорен агрегат № 3  

1. Номинална входяща топлинна мощност (MW) на средна горивна инсталация- 36 MW; 

2. Вид на средна горивна инсталация - газова турбина „Solar” модел Mars 100S - 
нискоемисионен (SoLoNOx) с компресор С45-3;  

3. Вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата-  

природен газ; 

4. Датата на започване на експлоатация на средната горивна инсталация- 2021 г.; 

5. Сектор на дейност на средната горивна инсталация или съоръжението, в което се 
използва инсталацията (код по NACE)- 49.50; 

6. Очакван брой експлоатационни часове годишно на средната горивна инсталация и средно 
работно натоварване: 

 - експлоатационни часове за 2022 г.- 2 327 часа. 

Очакван брой експлоатационни часове за 2023г. - според схемата на работа на 
газопреносната система; 

7. Декларация, подписана от оператора, че средната горивна инсталация ще бъде 
експлоатирана не повече от броя часове, посочени в чл. 9 или 16 от наредбата, в случай че 
средната горивна инсталация се възползва от дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от 
наредбата;- не е приложимо 

8. Наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в случай 
на стационарна средна горивна инсталация - и адрес, на който се намира инсталацията 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, ЕИК  175203478; 
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Седалище на оператора: гр.София, ж.к. „Люлин-2“, бул.“Панчо Владигеров“ № 66 

Адрес на инсталацията: Компресорна станция „Расово“, землището на с.Расово, община 
Медковец, област Монтана; 

Общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната средна горивна инсталация- 
за 2022 г.: 
- емисии SO2 - 0,000 кг./год. 
- емисии NOx – 1 977,950 кг./год. 
- емисии прах – 0,000 кг./год. 
- емисии СО – 0,000 кг./год. 

10. Концентрация на СО в емисиите от съответната СГИ – 0 mg/Nm3 (от СПИ през 2022г.) 
 

                                                                                                                                                                                                     

 
 
4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
 

Охлаждащи води 
Съгласно Условие 10.1.1. на площадката на Компресорната станция след първоначалното 
запълване на отоплителната инсталация се поддържа затворен оборотен цикъл на 
охлаждащите води.  
По Условие 10.1.2. през отчетната година няма установена авария и/или планирани 
ремонтни дейности, при които да има заустване на охлаждащи води от площадката при 
спазване на изискванията на Условие 10.2.2.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                       
Битово – фекални води 
Съгласно Условие 10.2.1.1. битово-фекалните води (от санитарните възли, 
административната сграда и други обслужващи обекти на територията на площадката) се 
отвеждат единствено във ЛПСОВ.               
Съгласно Условие 10.2.1.4.2 Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствие 
на измерените стойности на контролираните параметри за ЛПСОВ с определените 
оптимални такива по Условие 10.2.1.2. 
По Условие 10.2.1.4.3. е изготвена и се прилага инструкция за периодична проверка и 
поддръжка на ЛПСОВ, разрешена с Условие 10.2.1.1. 
По Условие 10.2.1.5.3.1.: 
 
През отчетната 2022 г. са извършени две технически проверки на ЛПСОВ на 31.05.2022 г. и 
на 30.11.2022 г. Установено е съответствие с определените оптимални стойности на 
следните контролирани параметри:  
 

Контролиран 
параметър 

Оптимална 
стойност 

Честота на 
мониторинг 

Вид на оборудването 
за мониторинг 

Проверка на аварийната 
лампа 

Не трябва да свети Ежедневно  визуален контрол  

Проверка на водното 
ниво в трите резервоара 

Ниво под най-ниската 
точка на гърлото на 

резервоара  

Ежеседмично  визуален контрол 

Първичен утаител 

Ниво на утайките На повърхността не 
трябва да се вижда 

Ежемесечно визуален контрол 
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утаена маса 

Вторичен утаител 

Качество на изходящите 
води - визуален контрол 

Прозрачни, 
Безцветни, без 

плуващи едри частици 

Ежемесечно колба/прозрачна 
бутилка 

 
Емисионни норми- индивидуални емисионни ограничения 

1. Точка на заустване: ТЗ № 1 – Язовир Расово 2 с географски координати 43040/24,708// 
N и  23013/ 89// E; 

2. Точка на пробовземане:  
ТП №1 - на изход на ЛПСОВ : 43 .668579 N и  23.230646 Е ; 
ТП №2 – последна шахта преди ТЗ : 43 .669162 N и  23.230438 E 

3. Източници на отпадъчните води 
За ТП №1 - пречистени битово - фекални води  (след ЛПСОВ); 
За ТП №2 – смесен поток отпадъчни води (пречистени битово - фекални води, 
пречистени дъждовни води (от открит паркинг след маслоуловител),              
непречистени дъждовни води (от покривите на сградите, от площадки, пътища, 
тротоари и зелени площи) и охлаждащи води (в случаите на авария и/или при 
планирани ремонтни дейности) 

4. Пречиствателни съоръжения: 
- маслоуловител за дъждовни води от открит паркинг 
- ЛПСОВ за битово- фекални води 

5. Име на водоприемника: Язовир Расово 2. 
6. Количество на заустваните отпадъчни води 

Qср. дневно – 2,34 m3/d  
Qср. год. – 854,10 m3/y 

 

Показател Индивидуални емисионни ограничения  

ТП №1 

pH 6,5 – 8.5 

БПК₅ 15 mg/dm3 

ХПК (биохроматна)                                    75 mg/dm³ 

Фосфати (PO₄²) 10 mg/dm³ 

Хлориди              40 mg/dm³ 

Анионактивни детергенти              1 mg/dm3 

                                                        ТП №2 

Температура          ≤3⁰С 

pH                                      6-9 

Неразтворени вещества                                   50 mg/dm³ 

БПК₅                                   15 mg/dm³ 

ХПК                                 150 mg/dm³ 

Фосфати (РО₄)                                   10 mg/dm³ 

Хлориди                                   40 mg/dm³ 

Нефтопродукти                                   10 mg/dm³ 

Аниоактивни детергенти                                     1 mg/dm³ 

 
По Условие 10.2.3.1. отпадъчните води по Условие 10.2.2.1., зауствани в язовир,Расово 2, не 
нарушават нормите за добро състояние на повърхностното тяло. 
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По Условие 10.2.3.2. през отчетната година няма залпови изпускания на замърсяващи 
вещества във водния обект, вследствие на аварийни ситуации.  
Съгласно Условие 10.2.4.2. е извършен мониторинг на отпадъчни води на 13.04.2022 г. и на 
14.09.2022 г.съгласно Таблица 10.2.4.2.: 
 

Показател Честота на мониторинг 
Метод за изпитване на 

пробите 

ТП №1 

                  pH Веднъж на шест месеца Потенциометрично определяне 

БПК₅ Веднъж на шест месеца Потенциометрично определяне 

ХПК (бихроматна) Веднъж на шест месеца 
Потенциометрично 

определяне/Триметрично 
определяне 

Фосфати (РО₄) Веднъж на шест месеца 
Спектрофотометично 

определяне 

Хлориди Веднъж на шест месеца 
Триметрично 

определяне/Йонхроматогравско 
определяне 

Анионактивни детергенти Веднъж на шест месеца 
Спектрофотометично 

определяне 

ТП №2 

Температура При заустване на 
охлаждащи води 

Потенциометрично определяне 

pH Веднъж на шест месеца Потенциометрично определяне 

Неразтворени вещества Веднъж на шест месеца Гравиметрично определяне 

ХПК Веднъж на шест месеца 
Потенциометрично 

определяне/Титриметрично 
определяне 

Фосфати(РО₄²) Веднъж на шест месеца 
Спектрофотометично 

определяне 

Хлориди Веднъж на шест месеца 
Триметрично 

определяне/Йонхроматогравско 
определян 

Анионактивни детергенти Веднъж на шест месеца 
Спектрофотометично 

определяне 

Нефтопродукти Веднъж на шест месеца 
Газова хроматография/ 

Гравиметрично определяне 

 
Пробовземането и анализите са извършени от Лаборатория за изпитване „Алименти-
Омнилаб“ при „ДИ ЕНД ВИ КОНСУЛТ“ ООД, Сертификат за акредитация Рег. № 223 
ЛИ/22.07.2021 год., валиден до 17.06.2025 г. 
 
Съгласно   Условие 10.2.4.3. количествата отпадъчни води, зауствани във воден обект 
язовир Расово 2 се измерват чрез измервателно устройство съгласувано от РИОСВ- Монтана.  
Извършен е количествен мониторинг за 2022 г. на обема  зауствани отпадъчни води смесен 
поток /производствени, битово-фекални и дъждовни/ от площадката на Компресорната 
станция чрез използване показания на измервателното устройство.  Количеството отпадъчни 
води са както следва: 
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Месец Количество смесен поток,м3  Количества битово – фекални води ,м³ 

януари 118  10 

февруари 20  8 

март 20  10 

април 30  19 

май 62  51 

юни 35  33 

юли 14  14 

август 10  9 

септември 41  19 

октомври 10  2 

ноември 17  9 

декември 19  7 

Общо за периода : 396  191 
 

 
Подадена е декларация по чл.194 б от Закона за водите до Басейнова Дирекция гр. Плевен 

за заустване в повърхностни води на отпадъчни води от промишлени предприятия и е 

заплатена такса съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и 

за замърсяване, ДВ бр.2 от 2017 г.  

 

Дъждовни води 
По Условие 10.3.1.1. на площадката се  експлоатира Маслоуловител за дъждовни води от 
открит  паркинг. 
Съгласно Условие 10.3.1.2. е изготвена документация , регламентираща оптималната работа 
на Маслоуловителя, както следва: 
 

 

Контролиран 
параметър 

Оптимална 
стойност  

Честота на 
мониторинг  

Вид на 
оборудването 
за мониторинг 

Документиране 

Маслоуловител (за дъждовни води от открит паркинг) 

Ниво на 
утайките 

До 15 см На тримесечие лата дневник, 
протокол 

Дебелина на 
масления слой 

до 5 см На тримесечие лата дневник, 
протокол 
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По Условие 10.3.1.4.1 е изготвена и се прилага инструкция за поддържане на оптималните 
стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на 
пречиствателното съоръжение, разрешено с Условие 10.3.1.1 в съответствие с 
информацията по Условие 10.3.1.2. 
По Условие 10.3.1.4.2. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на 
съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното 
съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.3.1.2 на разрешителното. 
Инструкцията включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на 
коригиращи действия. 
 
По Условие 10.3.1.5.3.1.: 
През 2022 г. са извършени 4 броя проверки (28.02.22 г., 31.05.22 г., 31.08.22 г., 30.11.22 г.) 
на контролираните параметри за пречиствателно съоръжение - Маслоуловител за дъждовни 
води от открит  паркинг. Установено е съответствие на стойностите на контролираните 
параметри с определените оптимални такива. 
 
По Условие 10.4.2.: 
 
Резултатите от собствения мониторинг по Условие 10.2.4.2. са представени в Приложение 1., 
Таблица 3. в ГДОС. 
 
По Условие 10.4.3.: 
При оценка на съответствието съгласно Условие 10.2.4.4. няма превишаване на 
индивидуалните емисионни ограничения. 
 
По Условие 10.4.6.: 

Замърсители в отпадъчните води: 

Емисия Годишно 
количество 
замърсител 

Годишно количество 
произведена продукция 

Количество замърсител в 
отпадъчните води за 
производството на 
единица продукт 

 [Kg/год.] [ MWth ] [Kg/MWth] 
Общ органичен 
въглерод (ТОС) 
(като общ С или 

ХПК/3) 

7,681 
236 429,135 MWh 

 
0,000 032 
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4.4. Управление на отпадъците 
 

Код/Наимено
вание на 
отпадъка  

Начин 
на 
предв
арите
лно 
съхра
няван
е- 
Площ
адка 
№    

МЕСЕЧНИ КОЛИЧЕСТВА  /тон/                                                                                                                     
2022 г. 

Годишно 
генерира

но 
количест

во 

Норма 
съхраняв
ане/гене
риране 
по КР 

я
н
у
а
р
и
 

 

ф
е
в
р
. 

м
а
р
т 

а
п
р
и
л
 

м
а
й
 

ю
н
и
 

ю
л
и
 

а
в
гу

ст
 

се
п
те

м
в
р
и
 

о
к
то

м
в
р
и
 

н
о
е
м

в
р
и
 

д
е
к
е
м

в
р
и
 

тон тон 

15 02 03- 
Абсорбенти, 
филтърни 
материали, 
кърпи за 
изтриване и 
предпазни 
облекла, 
различни от 
упоменатите 
в 15 02 02 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500 

16 02 13*-
Излязло от 
употреба 
оборудване, 
съдържащо 
опасни 
компоненти 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 

16 06 02*- 
Ni-Cd 
батерии 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,000 

12 01 01- 
Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 
черни 
метали 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,200 

15 02 02*- 
Абсорбенти, 
филтърни 
материали  и 
предпазни 
облекла, 
замърсени с 
опасни 
вещества 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,600 
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15 01 10*- 
Опаковки, 
съдържащи 
остатъци от 
опасни 
вещества 
или 
замърсени с 
опасни в-ва 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,100 

16 01 18- 
Цветни 
метали 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 

12 01 03- 
Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 
цветни 
метали 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,050 

16 01 03- 
Излезли от 
употреба 
гуми 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,600 

16 06 01*- 
Оловни 
акумулаторн
и батерии 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,500 

16 01 17- 
Черни 
метали 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 

19 09 05-
Наситени 
или 
отработени 
йонообменн
и смоли. 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.050 

 
От таблицата се вижда че няма генерирани количества отпадъци към дата 31.12.2022 г. 
 
По Условие 11.2. не се приемат отпадъци за третиране на територията на производствената 
площадка на КС. 
 
Предварително съхраняване на отпадъци 
В изпълнение на Условие 11.3.2. предварителното съхраняване е предвидено да се 
извършва за срок не по дълъг от три години при последващо предаване за оползотворяване 
и една година при последващо предаване за обезвреждане. 
Съгласно Условие 11.3.3. предварителното съхраняване на опасните отпадъци, посочени в 
Условие 11.3.1. образувани от производствената дейност е предвидено да се извършва в 
добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с 
отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и 
наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на 
отпадъците. 
В изпълнение на Условие 11.3.4. всички обособени места за предварително съхраняване на 
отпадъците посочени в Условие 11.3.1. отговарят на изискванията на Наредбата за 
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, Наредбата за батерии и акумулатори и за 
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негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредбата за излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване. 
По Условие 11.3.7. предварителното съхраняване на отпадъците посочени в Условие 11.3.1., 
е предвидено да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци 
с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и 
смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни 
отпадъци. 
Съгласно Условие 11.3.8. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на 
съответствието на предварителното съхраняване на отпадъците с условията на 
разрешителното, на причините за констатираните несъответствия и за предприемане на 
коригиращи действия. 
Транспортиране на отпадъци 
В изпълнение на Условие 11.4.1. е предвидено да се извършва предаване за транспортиране 
на генерираните отпадъци извън територията на площадката единствено на фирми, 
притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната 
дейност въз основа на писмен договор. 
Съгласно условие 11.4.3. при предаване за транспортиране на отпадъци се изготвят,  
съхраняват и предават на транспортиращата фирма, за всяка партида транспортиран 
отпадък следните документи: 
1. За производствени отпадъци: 
- приемно-предавателен протокол 
-   сертификат на отпадъка 
2. За опасни отпадъци: 
- приемно-предавателен протокол 
-   сертификат на отпадъка 
-  идентификационен документ съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, 
по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри. 
Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци 
В изпълнение на Условие 11.5.1. предаването на генерираните отпадъци за 
оползотворяване, в т.ч. рециклиране извън територията на площадката, е предвидено да се 
извършва единствено от лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО за 
извършване на такава дейност, или комплексно разрешително и въз основа на писмен 
договор, за конкретния вид отпадък. или да ги предава при реда и при спазване на 
изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 
юни 2006 г. относно превози на отпадъци. 
 
Обезвреждане на отпадъци 
В изпълнение на Условие 11.6.1. предаването на отпадъците, генерирани от дейността на 
предприятието, за обезвреждане извън територията на площадката е предвидено да се 
извършва единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО за извършване на 
такава дейност или комплексно разрешително и въз основа на писмен договор, за 
конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен 
договор, или да ги предава при реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 
1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на 
отпадъци. 
 
Контрол и измерване на отпадъците 
Съгласно Условие 11.7.1. е предвидено да се осъществява измерване/изчисляване на 
количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на годишно количество 

http://web.apis.bg/p.php?i=559413#p6769648
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образуван отпадък. Резултатите за образуваните количества на отпадъците, образувани на 
площадката се документират в ежемесечни справки от Еколога. 
Съгласно Условие 11.7.2. е изработена и се прилага инструкция за измерване на 
образуваните количества отпадъци. 
Еколог документира информацията за генерираните отпадъци в Националната 
информационна система за отпадъци /НИСО/ като изготвя месечни и годишни отчети. 
Годишно количество образуван отпадък е сумата от месечно образуваните количесва 
отпадъци за периода на годината за всеки един отпадък поотделно (t/y).  
В изпълнение на Условие 11.7.3. е изработена и се прилага инструкция за периодична 
оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с 
определените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и 
предприемане на коригиращи действия.  

 
Анализи на отпадъците 
По Условие 11.8.1. в Компресорната станция не се образуват отпадъци с огледални кодове, 
съгласно Приложение №1 от Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. 
По Условие 11.8.2. няма генерирани отпадъци, образувани от дейността и предназначени за 
обезвреждане чрез депониране. Няма извършвано основно охарактеризиране в съответствие 
с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за 
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 
 

По Условие 11.9.2.: 
Годишните количества образувани отпадъци са докладвани в Таблица 4 от Приложение 1 на 
ГДОС. 
По Условие 11.9.3.:  
През 2022 г. няма образувани отпадъци, респ. няма предаване за транспортиране, 
оползотворяване, в т.ч. рециклиране и обезвреждане на отпадъци от площадката на КС 
„Расово“. 

4.5. Шум 

В изпълнение на Условие 12.1.1. дейностите, извършвани на производствената площадка, се 
осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните 
стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва: 
По границите на производствената площадка: 
- дневно ниво - 70 dB(A); 
- вечерно ниво - 70 dB(A); 
- нощно ниво - 70 dB(A); 
В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона): 
- дневно ниво – 55 dB(A); 
- вечерно ниво - 50 dB(A); 
- нощно ниво – 45 dB(A). 
По Условие 12.2.1. се извършва наблюдение на: 
- общата звукова мощност на площадката; 
- еквивалентните нива на шум в определени точки по границите на площадката; 
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие, 
По Условие 12.2.3. е изготвена и се прилага инструкция за оценка на съответствието на 
установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в 
мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите 
несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 
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По  Условие 12.3.3.: 
Няма регистрирани жалби от живущи в близост до площадката за създаден дискомфорт от 
шум, чийто източник да се намира на територията на Компресорната станция. 
 
През 2022 г. не са провеждани СПИ на нивата на шум, излъчван от площадката на 
компресорната станция. Следващият мониторинг е през 2023 г. 

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
 
По Условие 13.1.1. през отчетната година не е извършвано пряко или непряко отвеждане на 
вредни и опасни вещества в почвите и подземните води, както и инжектиране, 
реинжектиране, пряко или непряко отвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни 
и вредни вещества в подземните води. 
Съгласно Условие 13.1.2. е изготвена и се прилага инструкция за периодична проверка за 
наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на 
причините и отстраняване на течовете. 
По Условие 13.1.3. на територията на КС Расово са разположени метални контейнери с 
абсорбент в случай на разливи. 
Съгласно Условие 13.1.4. е изработена и се прилага инструкция, съдържаща мерки за 
отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху 
производствената площадка (включително и в обвалованите зони). 
По Условие 13.1.5. се прилага инструкция за предотвратяване на наличие на течности в 
резервоари, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са 
установени течове, до момента на отстраняването им.  
По Условие 13.1.6. се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на 
канализационната система за отпадъчни води на площадката . 
Съгласно Условие 13.1.7. не се използват материали, съдържащи приоритетни вещества при 
изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се 
осъществява или е възможен контакт с подземните води и почвите и от които същите могат 
да бъдат замърсени. 
 
Съгласно Условие 13.2.2. се извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите в 
постоянните пунктове за мониторинг на територията на площадката по показателите, 
посочени в Таблица 13.2.2. – рН и нефтопродукти. Честотата е веднъж на 10 години. 
 
По Условие 13.3.4.: 
За отчетната 2022 г. не са установени разливи на вредни и опасни вещества върху 
производствената площадка (включително и в обвалованите зони).  
За навременното установяване на течове от резервоари, технологично/пречиствателно 
оборудване или тръбопроводи са регламентирани ежемесечни проверки. За отчетната 
година няма установени разливи от оборудване или тръбопроводи. 
С оглед осигуряване на ефективната и дълготрайна експлоатация на битово-фекалната 
канализационна мрежа се правят периодични проверки /веднъж на 6 месеца/ за оценка на 
състоянието й и установяване на възникнали нередности. Няма възникнали несъответствия. 
 
По Условие 13.3.5.: 
Не е провеждан собствен мониторинг на почви през отчетната година, следващия 
мониторинг ще се проведе през 2031 г. 
 
По Условие 13.3.6.- няма необходимост и не са предприемани допълнителни мерки за 
опазване на почвата и подземните води. 
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5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с 
условията на КР (ИППСУКР) 
 
Газотурбинните компресорни агрегати с нискоемисионни горивни камери гарантират 
високонадеждна експлоатация и екологични параметри, касаещи емисиите на вредни 
вещества в отпадъчните газове, в съответствие с екологичните изисквания на Република 
България и Европейския съюз.  
 
6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях 
 
По Условие 15.4.- няма регистрирани анормални режими на инсталацията по Условие 2. 
По Условие 16.4.: 
Няма предприети действия по окончателно или временно прекратяване работата на 

инсталации и съоръжения или части от тях. 

 
7.  Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 
7.1. Аварии 
По Условие 14.1. е изготвена и се прилага инструкция за оценка на риска от аварии при 
извършване на организационни и технически промени. За отчетния период няма предприети 
действия за извършване на организационни и технически промени, няма направени записи. 
В изпълнение на Условие 14.3. има изготвен Дневник за регистриране на всяка възникнала 
аварийна ситуация, описваща:  

- причините за аварията; 
- време и място на възникване; 
- последствия върху здравето на населението и околната среда; 
- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на 

последствията от нея. 
Дневникът се води ежемесечно от еколог.  
През 2022 г. няма регистрирани аварийни ситуации.  
В изпълнение на Условие 14.4. е изготвен Дневник за посочените в условието случаи, който 
се попълва при необходимост. За отчетната 2022 г. в дневника няма направени записи.  
 
7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за 
които е издадено КР 
Няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за 
които е издадено Комплексното разрешително. 
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8. Подписване на годишния доклад 
 
 
 

Д е к л а р а ц и я 
 

 
Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 

разрешително № 590 – Н0/2020 г. на “Булгартрансгаз” ЕАД, за обект Компресорна станция 

„Расово”. 

 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от 

този доклад на трети лица. 

 
 
Владимир Малинов 
Изпълнителен Директор  
на „Булгартрансгаз“ ЕАД 
 

Съгласували: 

Константин Бонев 
и. д. Директор ГД „Техническа експлоатация“ 
 
 
Тихомир Николов 
Ръководител РЗ СЗЕР „Ботевград“ 
 
 
Петя Богатинова 
Ръководител сектор „Екология“ 
 
 
 
 
 
Дата:……………………… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR за отчетната 2022 г. 

 

   Емисионни прагове (колона 1) Праг за 
пренос на 
замърсите
ли извън 

площ. 
(колона 

2) 

Праг за 
произво
дство, 

обработк
а или 

употреб
а 

(колона 
3) 

№ CAS 
номер 

Замърсител 
във въздух  
(колона 1а) 

във води 
(колона 1в) 

в почва 
(колона 

1с) 

 

 

 

 

   [Kg/год.] [Kg/год.] [Kg/год.] [Kg/год.] [Kg/год.] 

2# 630-08-
0 

Въглероден 
оксид 

(CO) 

- 
(1 998) 

М 

 
   

8#  
Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 

- 
(18 027) 

М 

 
   

76
# 

 Общ 
органичен 
въглерод 
(ТОС) (като 
общ С или 
ХПК/3) 

 - 
(8) 
М 

   

 

М - измерена стойност 
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух за отчетната 2022 г. 

 

ГАЗОТУРБИНЕН КОМПРЕСОРЕН АГРЕГАТ № 1  

Изпускащо устройство №  К1 СПИ – 23.11.2022 г. 

Източник на отпадъчни газове: Газотурбинен компресорен агрегат № 1 

Параме
тър 

 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг  

Съответствие 

Брой/ % 

 
Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

CO mg/Nm3 - не - 
Веднъж  
годишно 

 

NOх 
mg/Nm3 50 не 18,2 

Веднъж  
годишно 

1 брой / 100% 

 

ГАЗОТУРБИНЕН КОМПРЕСОРЕН АГРЕГАТ № 2 

Изпускащо устройство №  К2                                  СПИ– 22.11.2022 г. 

Източник на отпадъчни 
газове: 

Газотурбинен компресорен агрегат № 2 

Параме
тър 

 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг  

Съответствие 

Брой/ % 

 
Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

CO mg/Nm3 - не 6,4 Веднъж  
годишно 

 

NOх 
mg/Nm3 50 не 40,2 Веднъж  

годишно 
1 брой / 100% 

 

ГАЗОТУРБИНЕН КОМПРЕСОРЕН АГРЕГАТ № 3   

Изпускащо устройство №  К3 СПИ – 23.11.2022 г. 

Източник на отпадъчни 
газове: 

Газотурбинен компресорен агрегат № 3 

Параме
тър 

 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг  

Съответствие 

Брой/ % 

 
Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

CO mg/Nm3 - не - 
Веднъж  
годишно 

 

NOх 
mg/Nm3 50 не 11,3 

Веднъж  
годишно 

1 брой / 100% 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води за отчетната 2022 година 
 

       Точка на пробовземане № 1-  изход ЛПСОВ   

 Пробовземане: 13.04.2022 г. 

Параметър Единица 
НДЕ, съгласно 

КР 

Резултати 
от 

мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съот - 

ветствие 

Дебит на 

отпадъчните води 

м3/ден 

м3/час 

м3/год 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
- 
 - 

рН  6.5-8.5 7,22 

Веднъж на 
шестмесечие 

  

Да 

Съдържание на 
фосфати 

mg/l 10 2.23 Да 

Съдържание на 
хлориди 

mg/l 40 9,52 Да 

Биологична 
потребност от 
кислород 

mg/l 15 11,16 Да 

Съдържание на 
аниоактивни 
детергенти /ПАВ/ 

mg/l 1.00 0.08 Да 

Химична 
потребност от 
кислород 

mg/l 75 55.00 Да 

Точка на пробовземане №1-пречистени битово – изход ЛПСОВ   

 Пробовземане: 14.09.2022 г. 

Параметър Единица 
НДЕ, съгласно 

КР 

Резултати 
от 

мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съот - 

ветствие 

Дебит на 
отпадъчните води 

м3/ден 

м3/час 

м3/год 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
- 
 
 
 

- 

  

рН  6.5-8.5 7.29 Веднъж на 
шестмесечие 

  

Да 

Съдържание на 
фосфати 

mg/l 10       6.84 Да 
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Съдържание на 
хлориди 

mg/l 40 23.54 
 

Да 

Биологична 
потребност от 
кислород 

mg/l 15 14.19 
 

Да 

Съдържание на 
аниоактивни 
детергенти /ПАВ/ 

mg/l 1.0 ˂0.05  Да 

Химична 
потребност от 
кислород 

mg/l 75.00 44.00   

 

Точка на пробовземане №2 –последна шахта преди  ТЗ 

 Пробовземане: 13.04.2022 г. 

Параметър Единица 
НДЕ, съгласно 

КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съот - 

ветствие 

Дебит на 

отпадъчните води 

м3/ден 

м3/час 

м3/год 

2,34 

0,0975 

854,10 

- 

- 

285 

 
 
 
 

Да 

рН  6.0-9.0 7,42 

 
Веднъж на 

шестмесечие  

Да 

Съдържание на 
фосфати 

mg/l 10 2,24 Да 

Съдържание на 
хлориди 

mg/l 40 9,51 Да 

Температура       ̊ С - +14,5  

Биологична 
потребност от 
кислород 

mg/l 15 13,26 Да 

Съдържание на 
аниоактивни 
детергенти /ПАВ/ 

mg/l 1.00 0.28 Да 

Съдържание на 
суспендирани/не
разтворени 
вещества 

mg/l 50 28,00 Да 

Химична 
потребност от 
кислород 

mg/l 150 61.00 Да 

Нефтопродукти mg/l 10 0.273  Да 
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Точка на пробовземане №2 - последна шахта преди  ТЗ   

 Пробовземане: 14.09.2022 г. 

Параметър Единица 
НДЕ, съгласно 

КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съот - 

ветствие 

Дебит на 

отпадъчните води 

м3/ден 

м3/час 

м3/год 

2,34 

0,0975 

854,10 

- 

- 

111 

 
 
 
 

Да 

рН  6 - 9 7.31 

 
Веднъж на 

шестмесечие  

Да 

Съдържание на 
фосфати 

mg/l 10 6.52 Да 

Съдържание на 
хлориди 

mg/l 40 22.17 Да 

Температура       ̊ С - +21  

Биологична 
потребност от 
кислород 

mg/l 15 14.89 Да 

Съдържание на 
аниоактивни 
детергенти /ПАВ/ 

mg/l 1.00 <0.05 Да  

Съдържание на 
суспендирани/не
разтворени 
вещества 

mg/l 50 8.00 Да 

Химична 
потребност от 
кислород 

mg/l 150 51.00 Да 

Нефтопродукти mg/l 10 0.178  Да 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци през отчетната 2022 година 

 
 

 
 

Код 
 
 

Годишно 
количество 

Годишно 
количество 
за единица 

продукт 

Временно 
съхра 

нение на 
площад 
ката* 

 
 

Транспортиран
е - собствен 
транспорт / 

външна фирма 
 
 

 
 

Отпадък 
 

Количес
тва 

определ
ени с 

КР, t/y 

Реално 
измерен
о, t/y  

Кол
ич. 
Опр
еде
лен
и 

сКР 

Реалн
о 

измер
ено,t/

m2 

Съотв
ет 

ствие 
 

Излязло от 

употреба 
оборудване, 

съдържащо опасни 

компоненти, 
различно от 

упоменатото в 
кодове 16 02 09 до 

16 02 12 

16 02 13* 1,000 0,000 

  

Площадка 
№ 4 

 

Не - 

Наситени или 
отработени 

йонообменни смоли 

19 09 05 0,050 0,000 

  

- Не - 

Ni-Cd батерии 
16 06 02* 16,000 0,000 

  
Площадка 

№ 5 
Не - 

Стърготини, 
стружки и изрезки 

от черни метали 

12 01 01 0,200 0,000 

  

Площадка 
№ 1 

 

Не - 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали, кърпи 
за изтриване и 

предпазни облекла, 
замърсени с опасни 

вещества 

15 02 02* 0,600 0,000 

  

Площадка 
№ 3 

 

Не - 

Абсорбенти, 
филтърни 

материали ,кърпи 

за изтриване и, 
предпазни облекла, 

различни от 
упоменатите в 15 

02 02 

15 02 03 3,500 0,000 

  

 
Площадка 

№ 2 
 

Не - 

Опаковки, 
съдържащи 

остатъци от опасни 
вещества или 

замърсени с опасни 

в-ва 

15 01 10* 0,100 0,000 

  

 
Площадка 

№ 4 
 

Не - 

Цветни метали 

16 01 18 1,000 0,000 

  

Площадка 
№ 1 

 

Не - 
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Стърготини, 
стружки и изрезки 

от цветни метали 

12 01 03 0,050 0,000 

  

Площадка 
№ 1 

 

Не - 

Излезли от 
употреба гуми 

16 01 03 0,600 0,000 

  

Площадка 
№ 2 

 

Не - 

Оловни 

акумулаторни 
батерии 

16 06 01* 0,500 0,000 

  

Площадка 
№ 5 

Не - 

Черни метали 
16 01 17 10,000 0,000 

  
Площадка 

№ 2 
Не - 

 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци – 2022 г. 

Отпадък Код 

Оползотво
ряване на 
площадка

та 

Обезвреж
дане на 

площадка
та 

Име на външната фирма 
извършваща операцията по 

оползотворяване/ обезвреждане 

Съответ
ствие 

      

През отчетната година няма предаване на отпадъци за оползотворяване или 
обезвреждане.  
 

Таблица 6. Шумови емисии   

Място на 
измерването 

Еквивалентно ниво на 
шум ,dB (А) 

Измерено през 
деня/ 

вечерта/нощта 
Съответствие 

    

 Няма извършен мониторинг през отчетната година 

 

Таблица 7. Опазване на подземните води 

Показател Точка на 
пробовземане 

Концентрация в 
подземните 

води, съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

      

Забележка: Подземните води не са обект за мониторинг или водоползване 
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Таблица 8. Опазване на почви 

Показател Концентрация в 
почвите (базово 

състояние), 
съгласно КР 

Пробовземна 
точка 

Резултати 
от 

мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответ- 
ствие 

      

Няма извършен мониторинг през отчетната година 
 

 

Таблица 9. Аварийни ситуации 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

   Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

      

Няма регистрирани аварийни ситуации през отчетната година 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталациите, за която е предоставено КР 

Дата на 
оплакването 

или 
възражението 

Приносител 
на 

оплакването 
Причини 

Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, които 
са уведомени 

      

 
Няма регистрирани оплаквания и възражения през отчетната година 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ 

НА ГОДИШНИТЕ КОЛИЧЕСТВА 

ЗАМЪРСИТЕЛИ В ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 2022г. 

1. Изчисляване на годишните количества замърсители в атмосферния въздух 
Методиката се основава на Утвърден Доклад за резултатите от проведените през 2022 г. 

Собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух 
от организирани неподвижни източници и работните часове на ГТКА за отчетната 2022 
година. 

1.1. Въглероден оксид  ( СО ) 
Формула за изчисляване: 
Е = МП х Нраб.  , където 

▪ Е – количеството емитиран замърсител-( СО ) kg/у 
▪ МП – масовия поток [kg/h] на въглероден оксид, от протокол от изпитване за 

съответния организиран източник 
▪ Нраб. – работните часове за съответното съоръжение на ГТКА през отчетната 

година 
След изчисляване на годишното количество емитиран въглероден оксид за всяко 
съоръжение, количествата се сумират за намиране на годишното количество емитиран 
въглероден оксид за инсталацията по условие 2 от Комплексно разрешително №590-Н0/2020 
г. 
Изчисляване: 

СО Масов поток на 
вредното в-во 

Работни часове за 
2021г. 

Емитирани въглероден 
оксид 

[kg/h] [kg/у] 

ГТКА №1 0,000 2 751 0,000 

ГТКА №2 0,52 3 843 1 998,36 

ГТКА №3 0,000 2 327 0,000 

    Годишното количество на 
въглероден оксид: 

1 998,36 

Годишното количество на въглероден оксид за отчетната 2022 г. изпускан в 
атмосферния въздух е  1 998,36 kg. 

 
1.3.Азотни оксиди (NOx/NO2): 

Формула за изчисляване: 
Е = МП х Нраб.  , където 

▪ Е – количеството емитиран замърсител -( NOx / NO2 )  kg/у 
▪ МП – масовия поток [kg/h] на NO2 от протокол от изпитване за съответния 

организиран източник 
▪ Нраб. – работните часове за съответното съоръжение на ГТКА през отчетната 

година 
След изчисляване на годишното количество емитирани азотни оксиди за всяко съоръжение, 
количествата се сумират за намиране на годишното количество емитирани азотни оксиди за 
инсталацията по условие 2 от Комплексно разрешително № 590-Н0/2020 г. 
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Изчисляване: 
Годишно количество на азотни оксиди за отчетната 2022 г. 

NOX/NO2 Масов поток [kg/h] Работни часове за 2022г. Емитирани азотни 
оксиди [kg/у] 

  

ГТКА №1 1,28 2 751 3 521,28 

ГТКА №2 3,26 3 843 12 528,18 

ГТКА №3 0,85 2 327 1 977,95 

    Годишното количество на азотни оксиди: 18 027,41 

Годишното количество на азотни оксиди за отчетната 2022 г. изпускани в 
атмосферния въздух е 18 027,41 kg. 
 

2. Изчисляване на годишните количества замърсители в отпадъчните води 

2.1. Общ органичен  въглерод  изразен  като ХПК/3  
Методиката се основава на протоколи от изпитване на водите от ПТ №2 – на изход на 
площадката (дъждовни води от покриви на сгради, от площадки, пътища, тротоари и 
зелени площи). През отчетната година има извършени два анализа. 
Формула за изчисляване: 
Е = Q x [(C : 3) x 10-3]  , където 

Е– количеството емитиран замърсител 
  Q - Количество дъждовни води, заустени в язовир, Расово 2  [m3]   
  С  - Показател ХПК, измерен за този период , mg/dm3 
  10-3 – коефициент за превръщане:  mg/dm3 →kg/m3 

 
Изчисляване на замърсителя за първото шесмесечие на 2022 г.: 

Количество дъждовни води заустени в язовир през първото 
шесмесечие на 2022 г. [m3] 

285,00 

  С - емисия, измерена за този период  [mg/dm3] 61,00 

Е1 = Q x ( C x 10-3 ) 
Е1 = 285 m3  х   ( 61,00 mg/dm3/3 x 10-3 )  

Е1 = 5,794 kg  
За първото шесмесечие на 2022 г.  количество общ органичен въглерод изразен 
като ХПК/3 в отпадъчните води е 5,794  кг. 
 
Изчисляване на замърсителя за второто шесмесечие на 2022 г.: 

Количество дъждовни води заустени в язовир през второто 
шесмесечие на 2022 г. [m3] 

111 

  С - емисия, измерена за този период  [mg/dm3] 51,00 

Е2 = Q x ( C x 10-3 ) 
Е2 = 111 m3  х   ( 51,00 mg/dm3/3 x 10-3 )  

Е2 = 1,887 kg  
За второто шесмесечие на 2022 г.  количество общ органичен въглерод изразен 
като ХПК/3 в отпадъчните води е 1,887  кг. 
 
 

Годишното количество общ органичен въглерод, изразен като ХПК/3:  

Е=Е1+Е2=7,681 kg 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
 
 
Пробовземни точки за мониторинг на отпадъчни води 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
 
Площадки за предварително съхранение на отпадъци 

                                                                                                                                      


