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ПРИЛОЖЕНИЯ: Таблици, геодезическо заснемане тялото на 

депото и речник на използваните термини 

1. Увод

 Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно

разрешително /КР/ 

Инсталации, които попадат в обхвата на т.5.4. от Приложение 4 на 

ЗООС: 
1. „Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините

Севлиево, Дряново и Сухиндол“, гр. Севлиево, включващо: 

- Три броя клетки за неопасни отпадъци – от № 1 до № 3;

- Четиридесет и четири клетки за опасни отпадъци – от № 1 до № 44.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на 

ЗООС: 

1. Механична работилница

2. Рекултивирано депо за неопасни отпадъци

 Адрес по местонахождение на инсталацията:

гр. Севлиево, ул. „Ловнидолско шосе“ №84

 Регистрационен № на КР:

КР №182-Н0/2007, актуализирано с решение № 182-Н0-И0-А1/2022 г.

 Дата на подписване на КР:

КР № 182-Н0/2007 г. на 29.10.2007 год.

КР № 182-Н0-И0-А1/2022 г. на 13.06.2022 год.

 Дата на влизане в сила на КР:

КР № 182-Н0/2007 г. на 29.11.2007 год.

КР № 182-Н0-И0-А1/2022 г. на 08.07.2022 год.

 Оператор на инсталацията:

Община Севлиево

 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

Собственик/оператор – община Севлиево, пл. Свобода 1, БУЛСТАТ:

000215889, тел.0675/396116, факс:0675/32773, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg. 

 Лице за контакти: д-р Иван Иванов – Кмет
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Регионалното депо за отпадъци в гр. Севлиево се експлоатира от 

дружество – „Регионално депо за отпадъци – Севлиево“ ООД. 

 

 Лице за контакти: Свилен Радков - Управител  

 

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти: 

 гр. Севлиево, 5400 

ул. „Ловнидолско шосе“ № 84,  

тел. 0675/32483, 

e-mail: depo.sevlievo@abv.bg,  

 

 Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 

инсталацията/инсталациите 

Регионалното депо за неопасни и опасни отпадъци обслужва общините 

– Севлиево, Дряново и Сухиндол. Депото разполага с три броя клетки за 

битови, строителни и производствени отпадъци като две от тях са 

изградени, а трета клетка ще се изгради при нужда след изчерпване на 

капацитета на първите две. В момента депонирането се извършва в Клетка 

№ 2. 

За депонирането на опасни отпадъци са изградени 44 броя клетки всяка 

с обем 562 м
3
. Клетките представляват стоманобетонни съоръжения, всяка с 

размери 12×9×5 метра, разположени в 6 реда стъпалообразно.  

В източната част на депото е разположено старо депо, изцяло закрито и 

рекултивирано. В западната част е изградена ЛПСОВ за третиране на 

отпадъчните води от инсталацията преди заустването им в градската 

канализация. 

Посредством събирателна тръба биогаза се отвежда към инсталацията 

за изгаряне на биогаз. Формираните инфилтратни води в съществуващото 

рекултивирано депо се събират посредством околовръстен събирателен 

дренаж и се насочват към помпена шахта №1. Същите води съвместно с 

инфилтратните води от клетка №1 се изпомпват в площадковата 

канализация за отпадни води, която ги отвежда към локалната 

пречиствателната станция (ЛПСОВ).  

ЛПСОВ се състои от приемна камера (успокоител), пясъкозадържател, 

задържателни резервоари №1 и №2, стрипинг колона и дозиращи 

инсталации за железен трихлорид и варно мляко. 

mailto:depo.sevlievo@abv.bg
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             Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите. 

Инсталация 

 

Позиция 

на 

дейността, 

Приложение 4 от 

ЗООС 

Макс. 

капацитет, 

t/24h 

Макс. 

капацитет 

t 

Количество депонирани 

отпадъци 

Максим. 

депонирано 

количество 

t/24h 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2018÷2022 г. 

 

Регионално депо за 
неопасни и опасни 

отпадъци за общините 

Севлиево, Дряново 
Сухиндол, 

гр. Севлиево 

 
 

 

 
 

5.4 

400 1 644 680       

Клетки за  

неопасни отпадъци 
 

200 
       

° Клетка І 581415 

8 462,160 т. 

ТБО 

13 674,460 т. 

ПО 

679,700т. 

СО 

4,500т. 

ОО - азбест 

8959,080т. 

ТБО 

8669,460т. 

ПО 

3030,200 т. 

СО 

7847,360 т. 

СЕП 

7052,280 т. 

ПО 

4041,240 т. 

СО 

43,900 т. 

ЗМ 

6594,040 т. 

СЕП 

7649,080 т. 

ПО 

4475,000 т. 

СО 

400,660 т. 

ЗМ 

17,540 т. 

ОО - азбест 

2077,500 т. 

СЕП 

1304,360 т. 

ПО 

20,040 т. 

СО 

 

 

<100 

° Клетка ІІ 414585     3725,560 т. 

СЕП 

7529,080 т. 

ПО 

4439,54 т. 

СО 

1426,020 т. 

ЗМ 

1,280 т. 

ОО - азбест 

<100 

° Клетка ІІІ 622500       

Клетки за  опасни 

отпадъци: 

        

° Клетка 1 – 44 

200 26180 
235,960 

ОО 

300,760 т. 

ОО 

554,900 

ОО 

714,460 

ОО 

566,920 

ОО 
<100 

 От таблицата е видно, че е спазено Условие 4.1. и Условие 4.2. от КР. 
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Различията между горната Таблица и отчетите по Наредба № 1/2014 г. 

по отношение максимален капацитет на клетки І – ІІІ  се дължат на 

обстоятелството, че от 2008 г. дружеството извършва системни 

геодезически измервания и на тяхна база се определят обемите на 

депонираните отпадъци. Това позволява сравнително по-точно определяне 

на средното относително тегло на отпадъците и от там и на прогнозния 

капацитет на клетките в тонове.  

Експлоатацията на клетки № 1 и № 2 за опасни отпадъци е започнала 

от месец март  2003 г., съгласно Разрешение за ползване №453/18.03.2003 г. 

на ДНСК /въведени в експлоатация 2 клетки за опасни отпадъци и строител-

ната част на още 10 клетки за опасни отпадъци, ограда, пътища и др./ 

От месец септември 2006 г. в експлоатация са въведени клетки № 1 и 

№ 2 – за неопасни отпадъци и останалите клетки за опасни отпадъци от № 

13 до № 44, съгласно Разрешение за ползване № СТ-12-662/ 14.09.2006 г. на 

ДНСК. 

Условия по КР №182 НО/2007г., 

актуализирано с решение № 182-Н0-И0-

А1/2022 г. 
Докладване 

Условие 4.2.2 Притежателят на настоящото 

разрешително да документира и докладва 

като част от ГДОС годишното количество 

депонирани отпадъци за инсталацията по 

Условие 2, която попада в обхвата на 

Приложение №4 към ЗООС. 

- По Условие 4.2.2 от КР за общото

количество депонирани отпадъци в 

рекултивираната част на депото -  няма 

данни. Съгласно Условие №2 от КР 

Рекултивираното депо за отпадъци не 

попада в обхвата на Приложение 4 на 

ЗООС. 

- Данните за неопасни отпадъци в клетка

№1 и Клетка №2 са представени в Таблица

4.1 към точка „Производствен капацитет на

инсталацията“.

- Данните за опасни отпадъци в клетки № -

от 1 до 12, № 21 до 24  и клетки № 39, № 40

и № 43 са представени в Таблици 1, 2, 3, 4,

5 към точка „Производствен капацитет на

инсталацията“.

„РДО – Севлиево“ ООД – гр. Севлиево, експлоатира инсталацията, след 

съдебна регистрация на Дружеството с Решение №384/2005 г. на Габровски 

Окръжен съд. Към 31.12.2022 г., състоянието по запълване на клетките за 

опасни отпадъци е следното: 
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Количество депонирани опасни отпадъци по клетки: 

 
Таблица 1: 

Клетки за опасни 

отпадъци 

 

Количество /тон/ 

 
Код на отпадъка 

2018 г. 

○ Клетка №8  5,700  17 06 03 * 

○ Клетка №9  18,760 04 02 19 * 

○ Клетка №9 27,220 11 01 09 * 

○ Клетка №10 179,240 11 01 09 * 

○ Клетка №10 5,040 17 06 03 * 

 

Таблица 2: 

Клетки за опасни 

отпадъци 

 

Количество /тон/ 

 
Код на отпадъка 

2019 г. 

○ Клетка №9  83,940 11 01 09 * 

○ Клетка №9  36,100 04 02 19 * 

○ Клетка №10 20,240 04 02 19 * 

○ Клетка №11 160,480 11 01 09 * 

 

Таблица 3: 

Клетки за опасни 

отпадъци 

 

Количество /тон/ 

 
Код на отпадъка 

2020 г. 

○ Клетка №9  36,260 19 01 11* 

○ Клетка №10  9,580 19 01 11* 

○ Клетка №10 44,520 19 01 13* 

○ Клетка №11 20,500 11 01 09 * 

○ Клетка №11 8,920 17 06 03* 

○ Клетка №11 11,860 19 01 11* 

○ Клетка №11 115,720 19 01 13* 

○ Клетка №12 134,420 11 01 09* 

○ Клетка №12 63,480 19 01 11* 

○ Клетка №12 67,220 19 01 13* 

○ Клетка №43 42,420 19 01 11* 
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Таблица 4: 

Клетки за опасни 

отпадъци 

 

Количество /тон/ 

 
Код на отпадъка 

2021 г. 

○ Клетка № 12 66,140 19 01 13* 

○ Клетка № 23 34,920 19 01 11* 

○ Клетка № 24 26,940 19 01 13* 

○ Клетка № 39 78,940 11 01 09* 

○ Клетка № 39 130,400 19 01 11* 

○ Клетка № 39 8,020 17 06 03* 

○ Клетка № 40 77,120 11 01 09* 

○ Клетка № 40 152,420 19 01 11* 

○ Клетка № 40 39,960 19 01 13* 

○ Клетка № 43 19,540 19 01 11* 

○ Клетка № 43 80,060  19 01 13* 

 

 
Таблица 5: 

Клетки за опасни 

отпадъци 

 

Количество /тон/ 

 
Код на отпадъка 

2022 г. 

○ Клетка №21 19,440 11 01 09* 

○ Клетка №21 9,660 19 01 13* 

○ Клетка №22 45,400 19 01 11* 

○ Клетка №22 11,320 19 01 13* 

○ Клетка №23 74,420 11 01 09* 

○ Клетка №23 59,640 19 01 11* 

○ Клетка №23 56,540 19 01 13* 

○ Клетка №24 156,680 19 01 11* 

○ Клетка №24 59,380 19 01 13* 

○ Клетка №39 42,880 19 01 11* 

○ Клетка №39 31,560 19 01 13* 

 

Забележка: В клетки с № 1 и 2 е имало депонирани количества опасни 

отпадъци и преди цялостното въвеждане в експлоатация на депото през 

2006 год. На депонираните в този период количества опасни отпадъци в 

клетките за опасни отпадъци не се знае точното тегло защото тогава не е 

имало автомобилна везна. Двата броя клетки, в които са депонирани отпа-

дъци, са били въведени в експлоатация с Акт 16 още от първия етап и имат 

разрешение за ползване. Оператор на депото тогава е била община 
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Севлиево. Депонираните отпадъци в тези клетки са: галваничен шлам от 

„Идеал Стандарт - Видима“ АД гр. Севлиево – 684 т. (данните са предоста-

вени от цитирания завод с писмо с изх. № 2320 от 13.07.2009 г.) и индиви-

дуални превързочни материали с изтекъл срок на годност на Гражданска 

защита гр. В. Търново – 44.34 т. (данните са предоставени с писмо от 

Гражданска защита с изх. № 209-07-21 от 09.07.2009 г.). 

До момента са запълнени и запечатани петнадесет броя клетки за 

опасни отпадъци с водоплътна бетонна плоча.  

Общото количество депонирани отпадъци от началото на експлоата-

цията в различните клетки е показано в следната таблица: 

 
Таблица №6 

№ Клетки 

Депонирани 

отпадъци 

(тон) 

Забележка 

 1. Клетка № 1 ТБО (в т.ч. опасни) 339153,270 1437,640 т.ОО* 

 2. Клетка № 2 ТБО (в т.ч. опасни) 17121,480 1,280 т. ОО* 

 3. Клетка № 1 ОО 121,480  След 2006 г. 

 4. Клетка № 2 ОО 222,980         — • — 

 5. Клетка № 3 ОО 711,980 — • — 

 6. Клетка № 4 ОО 464,980 — • — 

 7. Клетка № 5 ОО 465,140 — • — 

 8. Клетка № 6 ОО 354,720 — • — 

 9. Клетка № 7 ОО 377,780 — • — 

10. Клетка № 8 ОО 435,340 — • —  

11. Клетка № 9 ОО 399,000 — • — 

12. Клетка № 10 ОО 258,620 — • — 

13. Клетка № 11 ОО 317,480 — • — 

14. Клетка № 12 ОО 331,260 — • — 

15. Клетка № 13 ОО 396,900 — • — 

16. Клетка № 21 ОО 29,100 — • — 

17. Клетка № 22 ОО 56,720 — • — 

18. Клетка № 23 ОО 225,520 — • — 

19. Клетка № 24 ОО 234,000 — • — 

20. Клетка № 39 ОО 291,800 — • — 

21. Клетка № 40 ОО 269,500 — • — 

22. Клетка № 43 ОО 142,020 — • — 

 

* Депонираните количества опасни отпадъци в КЛЕТКА №1 ТБО и 

КЛЕТКА №2 (в т.ч. опасни) са с код: 

      - 170601* - Изолационни материали, съдържащи азбест; 

      - 170605* - Строителни материали, съдържащи азбест; 
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 Съгласно условие 11.6.2.2 от КР № 182-НО/2007 и Наредба № 6 / 

27.08.2013 г., отпадъци съдържащи азбест се депонират в клетка за 

неопасни отпадъци. 

1. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до

управлението на околната среда 

1.1  Свилен Радков - Управител на „Регионално депо за отпадъци – 

Севлиево“ ООД 

1.2  Росица Ганчева – Технолог – химик 

1.3 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/ 

инсталациите 

Регионалното депо за отпадъци в община Севлиево е разположено на 

територията на РИОСВ гр. Велико Търново, която извършва контрол и 

наблюдение на дейността. 

гр. Велико Търново, 5002 

ул. „Никола Габровски“ №68 

Тел: 062 620 358 

ООС 

Управител 

Главен 

счетоводител 

Технолог - 

химик 
Електромонтьор 

Организатор 

работа с 

клиенти 

Озеленител, 

хигиенист 

Машинист 

ПСМ 

Общ 

работник 
Еколог 



11 

Факс: 062 623 784 

e-mail: riosvt-vt@riosv.org

1.4  Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 

инсталацията/инсталациите 

Регионалното депо за отпадъци в община Севлиево е разположено на 

територията на Басейнова Дирекция Дунавски район с център гр. Плевен. 

 гр. Плевен 5800 

 ул.”Чаталджа” No 60 

 тел: 064/ 885 100 

 факс: 064/ 803 279 

e-mail: dunavbd@bddr.bg

           С опазването на околната среда е пряко заето цялото ръководство на 

Дружеството. Дейността на Управителя на депото се подпомага от всички 

служители на Дружеството, които са ангажирани с експлоатацията на 

депото. 

2. Система за управление на околната среда

Отговорностите и структурата за изграждане и функциониране на

система за управление на околната среда са определени с Условие 5 от 

Комплексното разрешително № 182-Н0/2007 г., актуализирано с решение 

№182-Н0-И0-А1/2022 г. съгласно което операторът е длъжен да прилага 

система за управление на околната среда (СУОС) отговаряща на редица 

изисквания. Основните й цели са спазване на всички нормативни 

изисквания за опазване на околната среда и намаляване риска за човешкото 

здраве.  

Съгласно Условие 5 от Комплексното разрешително № 182-

Н0/2007 г., актуализирано с решение №182-Н0-И0-А1/2022 г. са изготвени 

всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изискани в 

разрешителното. 

2.1 Структура и отговорности 

    Притежателят КР № 182-Н0/2007 г., актуализирано с решение 

№182-Н0-И0-А1/2022 г, е регламентирал реда, отговорностите и 

документирането на дейностите и отговорностите по внедряването, 

функционирането и поддържането на системата за управление на околната 

среда, лицата отговорни за изпълнението на условията на комплексното 

разрешително, оформени в списъци и заповеди. 

2.2 Обучение 

javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(100,117,110,97,118,98,100,64,98,100,100,114,46,111,114,103)+'?%27)
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Потребностите от обучение се определят в съответствие със 

задълженията и отговорностите при изпълнение на конкретни дейности по 

условията на КР № 182-Н0/2007 г., актуализирано с решение №182-Н0-И0-

А1/2022 г., включващи: 

 Запознаване и прилагане на разработената инструкция по СУОС

 Запознаване с нормативната уредба, касаеща работата на депото;

 Тримесечен инструктаж по безопасност на труда на персонала;

 Обучение за работа със специализирана техника на площадката;

За работниците и служителите се осигуряват: 

- Начален и периодичен инструктаж и обучение в съответствие със

Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

- Специално работно облекло и лични предпазни средства, съгласно

Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минимални изисквания за

безопасност и опазване на здравето на работещите при използване

на лични предпазни средства на работното място;

2.3  Обмен на информация 

 Всички доклади / за мониторинг, доклад за експлоатация и др.

отчетни документи / се изготвят в два екземпляра за РИОСВ-Велико

Търново и за Оператора;

 Всички нови и/или изменени нормативни документи, отнасящи се до

дейностите на дружеството, се прилагат своевременно и в определени

срокове;

 В „Регионално депо за отпадъци-Севлиево“ се съхранява

документация за начина на експлоатация на депото, за водене на

отчетност и за периодичния мониторинг, провеждан от акредитирана

лаборатория. Тази информация се предоставя на компетентните

органи при поискване;

 В „Регионално депо за отпадъци-Севлиево“ се съхранява списък с

имената, длъжностите, работните места и телефонните номера за

свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнението

на условията от КР.

2.4  Документиране 

Операторът на Регионалното депо е осигурил списък с нормативните 

актове, отнасящи се до работата на инсталацията, които се актуализират при 

всяка промяна в законодателството, дневници със всички необходими 

инструкции, изискани с настоящото разрешително и списък на 

персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен. 
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Инструкциите и прилежащата документация се съхраняват при 

отговарящото за тях лице и са на разположение на служителите и 

компетентните органи. 

2.5  Управление на документите 

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в КР са 

на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат. 

Всички инструкции се съхраняват в административната сграда на 

"Регионално депо за отпадъци-Севлиево“ и са на разположение на 

компетентните органи. 

2.6 Оперативно управление 

Съгласно КР са изготвени и одобрени инструкции за експлоатация и 

поддръжка, съхранявани в администрацията на Регионалното депо на 

хартиен и електронен носител. Инструкциите се ползват от всички 

служители на депото при изпълнение на техните служебни задължения и се 

предоставят при поискване от компетентните органи.  

  2.7 Оценка, проверка и коригиращи действия 

        Съгласно Условие 5.1 от КР са изготвени и се спазват всички 

инструкции за експлоатация и поддръжка, изискани с разрешителното. 

Притежателят на КР е изготвил и прилага писмена инструкция за:  

 Актуализация на документите, изискани в Комплексното 

разрешително; 

 Мониторинг и коригиращи действия на емисии в атмосферата;

 Мониторинг и коригиращи относно емисии на отпадни води;

 Мониторинг и коригиращи действия, относно замърсяването на

подземни води;

 2.8 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

         През 2022 г. не са възникнали аварийни ситуации, свързани с 

технологичното оборудване и експлоатация на депото, които да застрашават 

околната среда и здравето на хората и в тази връзка не се е налагало 

преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на 

технологичното/пречиствателно оборудване при аварийни ситуации. 

  2.9 Записи 

       Всички записи, регламентирани в документите се водят редовно и 

са на разположение на заинтересованите лица. 



 14 

       Всички резултати от наблюдението на емисионните и техническите 

показатели, от оценка на съответствието им с изискванията на условията в  

КР № 182-Н0/2007 г., актуализирано с решение №182-Н0-И0-А1/2022 г., и 

коригиращите действия се документират, съхраняват и се предоставят при 

поискване от компетентния орган. 

 

       2.10 Докладване 

 

         Съгласно условията в комплексното разрешително и 

нормативната уредба, ежегодно се изготвя Годишен доклад по околната 

среда, като се докладват всички дейности, регламентирани в КР №182-

Н0/2007 г., актуализирано с решение №182-Н0-И0-А1/2022 г. 

         Регионално депо за отпадъци - Севлиево редовно информира 

РИОСВ гр. В. Търново за резултатите от мониторинга, определен в 

условията на разрешителното, като своевременно изпраща съответните 

протоколи от независимите акредитирани лаборатории. В частта „Води“ за 

резултатите се уведомява и Басейнова дирекция – гр. Плевен. 

Незабавно се уведомява РИОСВ – Велико Търново при направен отказ 

за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на 

депото,  съгласно изискванията на КР.   

      При  планиране промяна в работата на Инсталацията незабавно се  

уведомяват РИОСВ, а при по – съществени промени – ИАОС и МОСВ. 

      При всяка повреда или преустановяване, работата на контролно 

измервателни прибори се уведомява съответния компетентен орган – 

РИОСВ, Басейнова дирекция.  

 

2.11 Актуализация на СУОС  

 

През годината периодично се приемат оценки по проблемите на 

опазване на околната среда и се набелязват коригиращи действия.   

С влизането в сила на настоящото разрешително притежателят прилага 

системата за СУОС, която отговаря на посочените в разрешителното 

изисквания. Определени са отговорни лица по дейностите за изпълнението в 

него. Поддържа се актуален списък на определените отговорни лица, който 

се предоставя при поискване от компетентните органи.  

Персоналът, изпълняващ задачи по условията в КР има необходимата 

компетентност, придобита на основата на подходящо обучение и опит. 

 

 
Условия по КР №182 Н0/2007г., 

актуализирано с решение № 182-Н0-

И0-А1/2022 г. 
Докладване 

Условие 5.2 Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

писмени инструкции за мониторинг на 

Оператора е изготвил и прилага 

Инструкция №20 за мониторинг и 

коригиращи действия, относно емисии на 
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техническите и емисионни показатели, 

съгласно условията в комплексното 

разрешително. 

отпадни води. 

Условие 5.3 Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

писмени инструкции за периодична 

оценка на съответствието на 

стойностите на емисионните и 

техническите показатели с 

определените в условията на 

разрешителното. 

Условие 5.4 Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

писмена инструкция за установяване на 

причините за допуснатите 

несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия. 

По Условие 5.3 и 5.4 от КР, оператора е 

изготвил и прилага Инструкция №6 за 

мониторинг и коригиращи действия на 

емисии в атмосферата и Инструкция №21 

за мониторинг и коригиращи действия, 

относно замърсяването на подземни води. 

Условие 5.6 Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

писмена инструкция за периодична 

оценка на наличие на нови нормативни 

разпоредби към работата на 

инсталацията по Условие 2 

произтичащи от нови нормативни 

актове. 

Оператора прилага Инструкция №2 за 

актуализация на документите, изискани в 

комплексното разрешително. 

Условия по КР №182 Н0/2007г., 

актуализирано с решение № 182-Н0-И0-

А1/2022 г. 
Докладване 

Условие 7.5 Притежателят на настоящето 

разрешително да докладва за резултатите 

от изпълнението на Условие 7.1, Условие 

7.2 и Условие 7.3 като част от ГДОС 

По Условие 7.1 през периода не е имало 

залпови замърсявания и не се е налагало 

уведомяване на посочените лица и 

организации. Копия на всички протоколи 

от извършвания мониторинг от 

акредитирани лаборатории се изпращат 

своевременно в РИОСВ, а протоколите от 

частта „Води“ и в Басейнова дирекция. За 

всеки анализационен протокол се съставя 

протокол за съответствие, който се 

предоставя на контролните органи. 

Обяснения за отклоненията са посочени 

след съответните Таблици в 

Приложенията. 

По Условие 7.2 за резултатите от 

мониторинга се информират 

своевременно контролните органи. 

По Условие 7.3  През 2022 година с 

писма с изх. № РД-04-5/18.01.22 г.; № 
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РД-04-15/23.02.2022 г. и № РД-04-

27/21.03.2022 г.   сме уведомили РИОСВ 

– В. Търново за временното спиране и

пускане на ЛПСОВ през зимния период,

поради предотвратяване на заледяване на

критичен участък от изходящия

водопровод. С писмо с изх. № РД–04-

50/07.06.2022 г. сме уведомили  РИОСВ,

че сме извършили запечатване на клетка

№39 за опасни отпадъци.

З.  Използване на ресурси: 

Условие 8. Използване на ресурси 

Условие 8.1. (актуализирано с решение № 182-Н0-И0-А1/2022 г.) Използване на 

вода 

Условия по КР №182 Н0/2007г., 

актуализирано с решение № 182-Н0-И0-

А1/2022 г. 
Докладване 

Условие 8.1.1. Използването на вода за 

производствени и питейно-битови нужди да 

става единствено при наличие на актуален 

договор с“ВиК” оператор и/ или при наличие 

на Разрешително за водовземане, издадено 

съгласно изискванията на Закон за водите и 

при спазване на условията в документите 

уреждащи законосъобразното използване на 

вода. 

Използването на вода за производствени и 

питейно-битови нужди от селищната 

водопроводна мрежа на гр. Севлиево става 

единствено при наличие на сключен договор 

№81/08.01.2019 г. с „ВиК“ ООД, гр. Габрово и 

при спазване на условията в него. 

Условие 8.1.2. При работа на инсталациите 

по Условие № 2, попадащи в обхвата на 

Приложение № 4 към ЗООС, да не се 

превишават количествата използвана вода за 

производствени нужди, посочени в Таблица 

8.1.2. от КР. 

При експлоатация на инсталацията по 

Условие 2, попадаща в обхвата на 

Приложение № 4 към ЗООС, количествата 

използвана вода за производствени нужди не 

превишава посочените в Таблица 8.1.2. 

Резултатите са отразени в Таблица 3.1. на 

ГДОС. 

Условие 8.1.5. Измерване и документиране 

Условия по КР №182 Н0/2007г., 

актуализирано с решение № 182-Н0-И0-

А1/2022 г. 
Докладване 

Условие 8.1.5.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да отчита общото количество 

на използваната вода на площадката, чрез 

Общото количество вода, използвано на 

площадката става чрез измервателно 
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измервателното устройство, във водомерна 

шахта на вход на площадката, обозначено в 

Приложение № I.Б.1.1.3-2 “ Схема 

водопроводи” от заявлението. 

устройство, във водомерна шахта на вход 

на площадката обозначено в Приложение № 

I.Б.1.1.3-2 “ Схема водопроводи” от 

заявлението. Записи се водят ежемесечно в 

Дневник за отчитане на водомерите. 
Условие 8.1.5.3. (актуализирано с Решение 

№ 182-Н0-И0-А1/2022 г.) Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

инструкция за измерване/изчисляване и 

документиране на изразходваните количества 

вода за производствени нужди. 

Документираната информация да включва: 

- Годишна консумация на вода за

производствени нужди за инсталацията по

Условие 2, попадаща в обхвата на

Приложение 4 на ЗООС.

- Стойността на годишната норма за

ефективност при употребата на

производствена вода за инсталацията по 

Условие 2, попадаща в обхвата на 

Приложение №4 на ЗООС. 

Прилага се Инструкция №29 за измерване 

и документиране на изразходваните 

количества вода за производствени 

нужди. 

Записите се водят в електронно досие. 

Условие 8.1.6. (актуализирано с Решение № 182-Н0-И0-А1/2022 г.) Докладване 

Условия по КР №182 Н0/2007г., 

актуализирано с решение № 182-Н0-И0-

А1/2022 г. 
Докладване 

Условие 8.1.6.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва 

ежегодно, като част от ГДОС, за 

количеството на използваната вода за 

производствени нужди, изразено като:    

- Годишна норма за ефективност при

употребата на производствена вода за

инсталацията по Условие 2, попадаща в

обхвата на Приложение №4 на ЗООС за

календарната година.

Ежегодно, като част от ГДОС се докладва 

количеството на използваната вода за 

производствени нужди, изразена като 

годишна норма за ефективност при 

употребата на производствена вода за 

инсталацията по Условие 2, попадаща в 

обхвата на Приложение №4 на ЗООС за 

календарната година. 

Изразходваното количество вода на 

депото за 2022 г. е 0,009 m
3 /t депониран

отпадък, което не превишава 

количеството, съгласно Таблица 8.1.2. от 

КР. 

Условие 8.1.6.2. Притежателят на 

разрешителното да докладва като част от 

ГДОС резултатите от оценката на 

съответствието по Условие 8.1.5.4., 

причините за документираните 

несъответствия и предприетите 

коригиращи действия за отстраняването 

им. 

• През 2022 г. са извършени 12 проверки

на водопровода. Не са установени аварии.

Извършват се проверки ежемесечно с цел

недопускане на аварии и своевременното

им отстраняване.

Съгласно устна заповед на управителя,

определени служители извършват

ежедневен контрол на водомерите, като

резултатите се записват в специален

дневник.

По водопреносната мрежа не са открити
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течове. Тя се проверява и поддържа 

съгласно инструкцията. 

3.1. Използване на вода: 

Месечната консумация на вода за производствени нужди на тон 

депониран отпадък за инсталацията е показана в следните таблици. 

Таблица 3.1.( по Условие 8.1. от КР) за 2018 г. 

Източник 

на вода 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на вода, 

(m
3
/t депониран

отпадък) 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

годишно 

количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

2018 г. 2018 г. 2018 г. 

ВиК мрежа 

Градски 

водопровод 
1 m3 /t 378 m

3
0.017 m

3 /t Да

Таблица 3.1.( по Условие 8.1. от КР) за 2019 г. 

Източник 

на вода 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на вода, 

(m
3
/t депониран

отпадък) 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

годишно 

количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

2019 г. 2019 г. 2019 г. 

ВиК мрежа 

Градски 

водопровод 
1 m3 /t 262 m

3
0.013 m

3 /t Да 

Таблица 3.1.( по Условие 8.1. от КР) за 2020 г. 

Източник 

на вода 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на вода, 

(m
3
/t депониран

отпадък) 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

годишно 

количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

2020 г. 2020 г. 2020 г. 

ВиК мрежа 

Градски 

водопровод 
1 m3 /t 259 m

3
0.013 m

3 /t Да 
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Таблица 3.1.( по Условие 8.1. от КР) за 2021 г. 

Източник 

на вода 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на вода, 

(m
3
/t депониран

отпадък) 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

годишно 

количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

2021 г. 2021 г. 2021 г. 

ВиК мрежа 

Градски 

водопровод 
1 m3 /t 303 m

3
0,015 m

3 /t Да 

Таблица 3.1.( по Условие 8.1. от КР) за 2022 г. 

Източник 

на вода 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на вода, 

(m
3
/t депониран

отпадък) 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

годишно 

количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

2022 г. 2022 г. 2022 г. 

ВиК мрежа 

Градски 

водопровод 
1 m3 /t 190 m

3
0,009 m

3 /t Да

   Пояснение към Таблица 3.1. за 2022 г. 

Месец 

Количество отпадъци 

(СЕП.О, СО, ПО и 

ОО)/ t 

Изразходено 

количество вода m
3

Изразходено 

количество 

вода спрямо 

депонирания 

отпадък m
3
/t

Януари 1571 24 0,015 

Февруари 1632 41 0,025 

Март 2133 5 0,002 
Април 1668 27 0,016 

Май 1933 5 0,003 

Юни 1902 5 0,003 

Юли 2100 51 0,024 

Август 2227 10 0,004 

Септември 1960 6 0,003 

Октомври 1459 7 0,005 

Ноември 1438 6 0,004 

Декември 1065 3 0,003 

    ОБЩО 21090 190 0,009 

Месечната консумация на вода за един тон депониран отпадък се 

определя като месечното изразходвано количество ресурс, се раздели на 
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месечното количество депониран отпадък (за същи месец). Годишното 

количество изразходена вода се изчислява, като консумираната вода за 

календарната година се раздели на количеството депонирани отпадъци за 

същата календарна година. 

Както се вижда от приложената по-долу графика, разходът на вода 

винаги е бил чувствително под допустимия съгласно КР.  През 2018 година 

има спад в потреблението на вода, спрямо 2016 г., което се дължи на 

липсата на валежи и високите температури през летните месеци. Поради 

климатичните особености се налага често оросяване на тялото на депото. 

През 2019 г. и 2020 г. количеството вода изразходвано за тон депониран 

отпадък бележи намаление, а през 2021г. леко повишение. През 2022 г. има 

значителен спад в потреблението на вода. 

 

 

 
 

 
3.2. Използване на електрическа енергия: 

 

 
Условие 8. Използване на ресурси 

Условие № 8.2.1. Използване на енергия 

 
Условия по КР №182 Н0/2007г., 

актуализирано с решение № 182-

Н0-И0-А1/2022 г. 
Докладване 

Условие 8.2.1.1. (актуализирано с 

Решение № 182-Н0-И0-А1/2022 г.) 

Консумираната електроeнергия от 

инсталацията по Условие № 2, 

попадаща в обхвата на Приложение 

№ 4 към ЗООС, да не превишава 

Данни за консумацията на електроенергия в 

MWh за тон депониран отпадък се докладва 

с ГДОС за съответната година. 

Резултатите са отразени в Таблица 3.2. на 

ГДОС. 

0,017 

0,013 

0,013 

0,015 

0,009 

Разход на вода 

2018 2019 2020 2021 2022



 21 

стойностите, посочени в Таблица 

8.2.1.1. от КР. 

Условие 8.2.2.1. (актуализирано с 

Решение № 182-Н0-И0-А1/2022 г.) 
Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага инструкция, 

осигуряваща измерване/изчисляване 

и документиране на изразходваните 

количества електроенергия, изразени 

като: 

- годишна консумация за 

инсталацията по Условие 2, 

попадаща в Приложение № 4 към 

ЗООС; 

- стойността на годишната 

норма за ефективност при употребата 

на енергия за инсталацията по 

Условие 2, попадаща в Приложение 4 

към ЗООС. 

 

Ежедневно се води дневник за 

изразходваните количества електроенергия. 

В електронен вариант се водят месечни 

справки, които в края на годината се 

обобщават и се прави оценка на 

съответствието.  

Притежателят на КР е изготвил писмена 

инструкция №9 за отчитането на 

използваната ел. енергия. 

Няма превишаване на консумацията на ел. 

енергия съгласно установените норми в 

комплексното разрешително. Информацията 

се документира и докладва в ГДОС за 

съответната година. 

Условие 8.2.3.1. (актуализирано с 

Решение № 182-Н0-И0-А1/2022 г.) 

Притежателят на настоящото 

комплексно разрешително да 

докладва ежегодно, като част от 

ГДОС: 

- изчислените стойности на 

годишните норми за ефективност при 

употребата на електроенергия за 

инсталацията по Условие № 2, 

попадаща в обхвата на Приложение 

№ 4 към ЗООС за календарната 

година; 

 

Резултатите са отразени в Таблица 3.2. на 

ГДОС. 

Съгласно ГДОС консумираната 

електроенергия за 2022 е 0.0018 MWh/t. 

Условие 8.2.3.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да 

докладва ежегодно, като част от 

ГДОС резултатите от оценката на 

съответствието на годишните 

количествата електроенергия с 

определените такива в условията на 

разрешителното, причините за 

документираните несъответствия и 

предприетите коригиращи действия. 

 

В ГДОС за 2022 г. е представена оценка на 

съответствието на годишните количества 

електроенергия с определените такива в 

условията на разрешителното. Не е 

документирано несъответствие. 

 

 

Месечната консумация на електроенергия за производствени нужди за 

тон депониран отпадък за инсталацията е показана в следните таблици.        
 

Таблица 3.2. ( по Условие 8.2.1 от КР) за 2018 г. 

Електроенергия/ 

Топлоенергия 

Годишна норма на 

ефективност при 

употребата на 

Използвано годишно 

количество за единица 

продукт 

 

Съответствие 
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електроенергия 

(MWh/t депонирани 

отпадъци) 

2018 г. 2018 г. 

Електроенергия 0.0138 MWh/t 0.0023 MWh/t
 Да 

 

 

Таблица 3.2. ( по Условие 8.2.1 от КР) за 2019 г. 

Електроенергия/ 

Топлоенергия 

Годишна норма на 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия 

(MWh/t депонирани 

отпадъци) 

Използвано годишно 

количество за единица 

продукт 

 

Съответствие 

2019 г. 2019 г. 

Електроенергия 0.0138 MWh/t 0.0017 MWh/t
 Да 

 

 

 

Таблица 3.2. ( по Условие 8.2.1 от КР) за 2020 г. 

Електроенергия/ 

Топлоенергия 

Годишна норма на 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия 

(MWh/t депонирани 

отпадъци 

Използвано годишно 

количество за единица 

продукт 

 

Съответствие 

2020 г. 2020 г. 

Електроенергия 0.0138 MWh/t 0.0022 MWh/t
 Да 

 

Таблица 3.2. ( по Условие 8.2.1 от КР) за 2021 г. 

Електроенергия/ 

Топлоенергия 

Годишна норма на 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия 

(MWh/t депонирани 

отпадъци 

Използвано годишно 

количество за единица 

продукт 

 

Съответствие 

2021 г. 2021 г. 

Електроенергия 0.0138 MWh/t 0.0025 MWh/t
 Да 

 

Таблица 3.2. ( по Условие 8.2.1 от КР) за 2022 г. 

Електроенергия/ 

Топлоенергия 

Годишна норма на 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия 

(MWh/t депонирани 

отпадъци 

Използвано годишно 

количество за единица 

продукт 

 

Съответствие 

2022 г. 2022 г. 

Електроенергия 0.0138 MWh/t 0.0018 MWh/t
 Да 

 

 

Пояснение към Таблица 3.2. за 2022 г. 

Месец 
Количество отпадъци 

(СЕП.О, СО, ПО и 

Консумация на 

електроенергия MWh 

Консумация на 

електроенергия по 



23 

ОО)/ t месеци спрямо 

депонирания 

отпадък MWh/t 

Януари 1571 5,89 0,0037 

Февруари 1632 8,99 0,0055 

Март 2133 4,68 0,0022 

Април 1668 2,24 0,0013 

Май 1933 1,40 0,0007 

Юни 1902 1,34 0,0007 

Юли 2100 1,55 0,0007 

Август 2227 1,57 0,0007 

Септември 1960 1,53 0,0008 

Октомври 1459 1,96 0,0013 

Ноември 1438 2,81 0,0019 

Декември 1065 4,86 0,0046 

    ОБЩО 21090 38,82 0,0018 

Месечната консумация на електроенергия в MWh/месец за един тон 

депониран отпадък се определя като месечното изразходвано количество 

ресурс, се раздели на месечното количество депонирани отпадъци за същия 

месец. Годишното количество изразходена електроенергия се изчислява, 

като консумираната електроенергия за календарната година се раздели на 

количеството депонирани отпадъци за същата календарна година. 

Както се вижда от приложената по-долу графика относителният разход 

на ел. енергия е под допустимия съгласно КР. От 2014 г. се предприемат 

различни мерки за подобряване на енергийната ефективност като: спазване 

на установения режим на отопление и осветление, контролиране на 

големите източници на консумация, включително разместването им във 

времето, подмяната на част от осветителните тела с по-малко енергоемки са 

постигнати значителни икономии. През 2015, 2016 и 2017 година с 

подновяването на още осветителни тела и стари отоплителни уреди с 

енергоспестяващи се вижда, че се запазва тенденцията за намаляване на 

консумираната електроенергия. През 2018 година има отново закупени 

климатици с цел по-ефективно и енергоспестяващо отопление през зимните 

месеци.През 2019  година има спад в потреблението на електроенергия, а 

през 2020 и 2021 година леко завишение, поради покачване цените на 

електроенергията. През 2022 г. има спад в потреблението на 

електроенергия, поради подмяна на част от осветителните тела със соларни 

такива. 
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3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива: 

Таблица 3.3.2. – 2018 г. 

Спомага-

телни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

Количество 

за единица 

продукт 

съгласно 

КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица 

продукт 

Съот-

вет-

ствие 

2018 г. 2018 г. 

Земни маси 6 182 m
3
 /y 0.1023 m

3
 /t 2250 m

3
/y 0,0976 m

3
/t  Да 

Ca(OH)2 10 l/y 0.00016 l/t 400  l/у 0,0173  l/t - 

Fe Cl3 (HCL) 6 l/y       0.0001 l/t 100  l/у 0,0043  l/t - 

Таблица 3.3.2. – 2019 г. 

Спомага-

телни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

Количество 

за единица 

продукт 

съгласно 

КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица 

продукт 

Съот-

вет-

ствие 

2019 г. 2019 г. 

Земни маси 6 182 m
3
 /y 0.1023 m

3
 /t 2050 m

3
/y 0,0978 m

3
/t  Да 

Ca(OH)2 10 l/y 0.00016 l/t 200 l/у     0,0095 l/t - 

Fe Cl3 (HCL) 6 l/y       0.0001 l/t 40 l/у     0,0019 l/t - 

Таблица 3.3.2. – 2020 г. 

Спомага-

телни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

Количество 

за единица 

продукт 

съгласно 

КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица 

продукт 

Съот- 

вет-

ствие 

2020 г. 2020 г. 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

2018 2019 2020 2021 2022

Разход на ел. енергия 

консумация на електроенергия MWh/t ПДК MWh/t 
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Земни маси 6 182 m
3
 /y 0.1023 m

3
 /t 1990 m

3
/y 0,1018 m

3
/t  Да 

Ca(OH)2 10 l/y 0.00016 l/t 100 l/у 0,0051 l/t - 

Fe Cl3 (HCL) 6 l/y       0.0001 l/t 20 l/у 0,0010 l/t - 

Таблица 3.3.2. – 2021 г. 

Спомага-

телни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

Количество 

за единица 

продукт 

съгласно 

КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица 

продукт 

Съот-

вет-

ствие 

2021 г. 2021 г. 

Земни маси 6 182 m
3
 /y 0.1023 m

3
 /t 2010 m

3
/y 0,1013 m

3
/t  Да 

Ca(OH)2 10 l/y 0.00016 l/t 80 l/у 0,0040 l/t - 

Fe Cl3 (HCL) 6 l/y       0.0001 l/t 10 l/у 0,0010 l/t - 

Таблица 3.3.2. – 2022 г. 

Спомага-

телни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт 

съгласно 

КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица 

продукт 

Съот-

вет-

ствие 

2022 г. 2022 г. 

Земни маси 
Не се 

регламентира 
Не се 

регламентира 

1426 m
3
/y 0,00007m

3
/t - 

Ca(OH)2 50 l/у 0,0024 l/t - 

Fe Cl3 (HCL) 5 l/у 0,00024 l/t - 

Таблица 3.3.3. – 2018 г. 

Горива 

Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

Количество за 

единица 

продукт

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица 

продукт 

Съот-

ветст-

вие 

2018 г. 2018 г. 

Да Дизелово 

гориво 
100 t/y 

3 l/t 

депониран 

отпадък 
30 069  l 

1,323  l/t 

Таблица 3.3.3. – 2019г. 

Горива 

Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

Количество за 

единица 

продукт

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица 

продукт 

Съот-

ветст-

вие 

2019 г. 2019 г. 

Да Дизелово 

гориво 
100 t/y 

3 l/t 

депониран 

отпадък 
32 186 l 1,584 l/t 

Таблица 3.3.3. – 2020  г. 
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Горива 

Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

Количество за 

единица 

продукт
 

съгласно КР 

 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица 

продукт 

Съот-

ветст-

вие 

2020 г. 2020 г. 

Да Дизелово 

гориво 
100 t/y 

3 l/t 

депониран 

отпадък 
28 118 l 1,459 l/t 

 

Таблица 3.3.3. – 2021 г. 

Горива 

Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

Количество за 

единица 

продукт
 

съгласно КР 

 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица 

продукт 

Съот-

ветст-

вие 

2021 г. 2021 г. 

Да Дизелово 

гориво 
100 t/y 

3 l/t 

депониран 

отпадък 
32 776 l 1,673 l/t 

 

Таблица 3.3.3. – 2022 г. 

Горива 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица 

продукт
 

съгласно КР 

 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица 

продукт 

Съот-

ветст-

вие 

2022 г. 2022 г. 

Да Дизелово 

гориво 

Не се 

регламентира 

Не се 

регламентира 
29 859 l 1,274 l/t 

 

 

Пояснение към Таблица 3.3.3. за 2022г. 

Месец 

Количество 

отпадъци (СЕП.О, 

СО, ПО и ОО)/ t 

Употребено 

количество 

дизелово гориво 

l/месец 

Употребено количество 

дизелово гориво спрямо 

депонирания отпадък по 

месеци l/t 

Януари 1571 2267 1,44 

Февруари 1632 2705 1,66 

Март 2133 2738 1,28 

Април 1668 2354 1,41 

Май 1933 2020 1,05 

Юни 1902 1826 0,96 

Юли 2100 2349 1,12 

Август 2227 1995 0,89 

Септември 1960 1781 0,91 

Октомври 1459 2411 1,65 

Ноември 1438 2241 1,56 

Декември 1065 2172 2,04 

ОБЩО 21090 26859 1,27 
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От представената по-долу графика се вижда, че през 2018 и 2019 

година   относителният разход на гориво за тон депониран отпадък се е 

увеличил в сравнение с този от 2017 г., което се дължи на значително по-

малкото количество депониран отпадък през 2018 и 2019 г. спрямо 2017 г. 

Остава строгото водене на отчетност и ограничаване на депонирането в по-

горещите часове от денонощието. Няма голяма разлика в общото 

изразходвано количество Дизелово гориво спрямо предходната и отчетната 

година. През 2020 г. има малък спад в разхода на гориво. През 2021 г. 

относителният разход на гориво се е увеличил спрямо предходната година, 

което се дължи на увеличения обем на работа на машините, а през 2022 г 

отново има спад в разхода на гориво. 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти. 

      Съхранението на спомагателни материали и горива се осъществява 

единствено на определени за целта площадки и резервоари, отговарящи на 

съответните изисквания. 

     В района на депото (Клетка №3) се съхраняват единствено 

спомагателни материали-земни маси и различни каменни фракции от 

кариерата на близката каменоломна. Изградена е площадка за временно 

съхранение върху територията на трета клетка.  

     На териториата на ЛПСОВ се съхраняват и оперативни запаси от 

Ca(OH)2 и FeCl3. Периодично се извършва мониторинг на състоянието на 

тръбната мрежа и резервоарите за Ca(OH)2 и FeCl3, като своевременно се 

отстраняват евентуални дефекти. За целта се водят дневници от 

извършените проверки. Не са установени несъответствия и течове. 

Условия по КР №182 Н0/2007г., 

актуализирано с решение № 182-Н0-И0-
Докладване 
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А1/2022 г. 
Условие 8.3.5.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира резултатите от 

извършените проверки на съответствието на 

съоръженията и площадките за съхранение на 

горива с експлоатационните изисквания и 

условията на разрешителното, установените 

причини за несъответствие и предприетите 

коригиращи действия. 

Води се Дневник за периодична проверка 

на цистерните и обваловките в депото.  

По време на проверките течове и 

несъответствия не са констатирани. 

 

 

 

 

 
Условия по КР №182 Н0/2007г., 

актуализирано с решение № 182-Н0-

И0-А1/2022 г. 
Докладване 

Условие 8.3.6.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва 

като част от ГДОС резултатите от 

извършените проверки на съответствието 

на съоръженията и площадките за 

съхранение на горива с 

експлоатационните изисквания и 

условията на разрешителното, 

установените причини за 

несъответствията и предприетите 

коригиращи действия. 

  

• В района на депото дизеловото гориво се 

съхранява в метален резервоар с капацитет 

5 м
3
, посочен на Приложение „Складово 

стопанство и резервоари“ от Заявлението. 

• Техническото обслужване на автопарка се 

извършва съгласно изминатите километри/ 

моточасове, отразени в съответни 

дневници. По-сериозни ремонти се 

извършват от оторизирани сервизи, като – 

„Торино Мотърс“ – България, Евромаркет 

Кънстръкшан, „Интерагри България“ АД и 

„NEW HOLLAND“ – България. 

Отработените масла се съхраняват на 

временна площадка за съхранение на 

опасни отпадъци. Цистерната и 

обваловките за съхранение на дизелово 

гориво се проверяват ежемесечно, като за 

целта се води дневник за периодична 

проверка на цистерните и обваловките в 

депото. По време на проверките течове и 

несъответствия не са констатирани. 

• Наличната техника – челен товарач, 

булдозер, компактор, багер, камиони се 

зареждат с гориво от ведомствената 

дизелова станция на депото.  Течове при 

зареждане не се допускат, не е имало 

инциденти, които да доведат до разливи 

при зареждане със специализираната 

автоцистерна за гориво на фирмата 

доставчик на гориво за депото. Цистерната 

и дизеловата колонка технически се 

поддържат от механика на депото. През 

2012 година бе въведено автоматизирано 

зареждане на гориво от автоколонката, 

като отчитането е свързано с НАП. 

Дизеловата колонка е снабдена с шахта тип 
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обваловка, която не е свързана с 

канализационната система. 

Не са установени несъответствия, поради 

което и не са предприемани коригиращи 

действия. 

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда;

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

/ЕРЕВВ/ и РRТR  

Данните са определени чрез измервания и са представени в Таблица 1 

от  Приложенията. 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух: 

Данните са представени в Таблица 2 от Приложенията. 

  Газоотвеждащата система към Клетка №1, включва 5 броя вертикални 

газови кладенци, а към Клетка №2, която се експлоатира в момента, са в 

процес на изграждане 2 вертикални газови кладенеца. Все още не е 

достигнат етапа на изграждане на хоризонтален газов дренаж. Той ще бъде 

изграден след запълване на последния работен слой и преди изграждане на 

глинения запечатващ слой и последващата рекултивация. 
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Условия по КР №182 Н0/2007г., 

актуализирано с решение № 182-

Н0-И0-А1/2022 г. 
Докладване 

Условие 9.1.3.3. Притежателят на 

настоящото разрешително да 

докладва, като част от ГДОС 

обобщена информация за 

установените несъответствия на 

измерените стойности на 

контролираните параметри на 

пречиствателното съоръжение на 

площадката, с определените 

съгласно Условие 9.1.1.2, 

установените причини за 

несъответствията и предприетите 

действия за тяхното отстраняване. 

Съгласно Инструкции №6 и №27 и Условие 9.1.3.3.  

се извършва периодичен мониторинг на инсталацията 

за изгаряне на биогаз. Измерват се обемни проценти 

на следните газове: метан /CH4/, кислород /О2/, 

въглероден диоксид /СО2/, съглано Таблица 9.6.1 от 

КР. 

За 2022 г. няма установени несъответствия на 

измерените стойности на контролираните параметри 

на пречиствателното съоръжение на площадката. 

Резултатите от проверките на съответствието на 

стойностите на контролираните параметри на ин-

сталацията за изгаряне на биогаз с определените 

оптимални такива, както и установените причини за 

евентуалните несъответствия и предприетите 

коригиращи действия се документират и съхраняват. 

Резултатите се отразяват в специален за целта 

дневник, който се попълва ежедневно, през работните 

дни. През 2013 година инсталацията бе 

окомплектована с дебитомер производство на 

американската фирма FCI / Fluid Components 

International/ Измерванията с дебитомера се из-

вършват успоредно с измерването състава на газовия 

поток. Измерва се моментния дебит в  Nm
3
/h и 

сумарното натрупано количество преминал газ в Nm
3. 

Видно от по-долу показаната диаграма, количеството 

на метан в биогаза, подаван към инсталацията за 

изгаряне сметищен газ HOFGAS Ready 600C, 

непрекъснато намалява, като през 2009 година 

инсталацията е работила 1.9 часа,  през 2010 година е 

работила 5.7 часа, през 2011 г. 40 минути,  през 2012 

година 35 минути, през 2013 година само 12 минути, 

а през 2014 година не е била запалвана нито веднъж. 

През 2015 година отново бяха правени опити за 

запалване, но безрезултатно. През 2016 г. са правени 

опити за запалване, но отново са безрезултатни. През 

2018, 2019, 2020, 2021 и 2022  година не са правени 

опити за запалване, тъй като периодичните 

измервания показват или нулеви стойности по 

отношение на газ метана или близки до нулата. 

Подобни стойности показват и ежемесечните 

измервания на газовите кладенци в старото 

рекултивирано депо. Всичко това ни кара убедено да 

считаме, че старото депо е с изчерпан капацитет 

относно производството на сметищен газ. 

Условия по КР №182 Н0/2007г., Докладване 
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актуализирано с решение № 182-

Н0-И0-А1/2022 г. 
Условие 9.6.1.4. Притежателят на 

настоящото разрешително да 

докладва ежегодно, като част от 

ГДОС данни за емитираните 

количества на замърсителите във 

въздуха, за един тон депониран 

отпадък, изчислени съгласно Условие 

6.16.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данните за количествата на замърсите във въздуха са 

представени в настоящия доклад в Приложение 1, 

Таблица 1.  

Замърсители по EPEBB и PRTR се изчисляват по 

методика CORINAIR-94, които са на база количества 

депонирани отпадъци. Количеството депонирани 

отпадъци за 2022 г. е 21 090,300 тона. Изчислени са 

следните емисии: 

 Емисии от CH4 са: 21 090,300 x 1 000 x 92,0 

kg/Mg.10-3 = 1 940 307,60 kg/год. 

 Емисии от CO2 са: 21 090,300 x 1 000 x 185,0 

kg/Mg.10-3 = 3 901 705,50 kg/год. 

 Емисии от NH3 са: 21 090,300 x 1 000 x 3,2 

kg/Mg.10-3 = 67 488,96 kg/год. 

 Емисии от NMVOC са: 21 090,300 x 1 000 x 

0,04 kg/Mg.10-3 = 843,612 kg/год. 

Съгласно Условие 6.16. Количеството емитиран 

замърсител във въздуха, за един тон депониран 

отпадък се изчислява, като определеното годишно 

количество замърсител се раздели на годишното 

количество (за същата година) депонирани отпадъци. 

За изчисляване на годишното количество замърсител 

се използват указанията от Ръководството за 

прилагане на ЕРИПЗ. 

Количеството депонирани отпадъци за 2022 г. е 

21090,300 т. Това количество е използвано като база 

върху която са изчислени емисиите на атмосферни 

замърсители от Клетка 1 по Метода UNESE/EMER, 

посредством следната формула: 

 

X*EF=E, където: 

„X” – количеството на депонираните отпадъци в 

тонове; 

„Е“ – годишното количество на изпуснатите 

замърсители в кг.; 

„EF“ – емисионен фактор; 
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 Емисии от CH4 за 1 тон депонирани отпадъци 

са: 1 940 307,60 kg/год./ 21 090,300 t/y = 92,0 

kg/t 

 Емисии от CO2 за 1 тон депонирани отпадъци 

са:  3 901 705,50 kg/год./ 21 090,300 t/y = 185,0 

kg/t. 

 Емисии от NH3  за 1 тон депонирани отпадъци 

са: 67 488,96 kg/год./ 21 090,300 t/y = 3,2 kg/t  

 Емисии от NMVOC за 1 тон депонирани 

отпадъци са: 843,612 kg/год./ 21 090,300 t/y = 

0,04 kg/t  

 

Емисии на замърсители Емисионен фактор, kg/t 

Въглероден диоксид 

(СО2) 
185,0 

Метан (СН4) 92,0 

Неметанови летливи 

органични съединения 

(NMVOC) 

0,04 

Амоняк (NH3) 3,2 

 

  

Условия по КР №182 Н0/2007г., 

актуализирано с решение № 182-Н0-

И0-А1/2022 г. 
Докладване 

Условие 9.6.2.6 Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва 

ежегодно,  като част от ГДОС 

информация по: Условия 9.6.2.1 , 

9.6.2.2, 9.6.2.3, 9.6.2.4 и 9.6.2.5 от КР . 

 

 

 Данните за пределните количества изпускани във 

въздуха са единствено на база периодичните 

измервания на пет газови кладенци „в строеж“, съгл. 

Условие 9.6.1.1.,  Таблица 9.6.1. и измерване на 

изпускащи устройства 1÷4, по Условие 9.2.4, 

Таблица 9.2.1., от акредитирана лаборатория. 

Протоколите от извършените измервания са 

изпратени в РИОСВ-Велико Търново. 

 Съгласно наша Инструкция №6 и Условие 9.6.2.2., 

9.6.2.3. и 9.6.2.4., предотвратяването на 

неорганизирани емисии и интензивно миришещи 

вещества се извършва чрез контрол спазването 

технологията на депониране на отпадъците, сис-

темно запръстяване, както и чрез периодично 

оросяване с вода. За целта се води дневник от 

технолог-химика. Ефективността на газо-

отвеждащата система, съгласно Условие 9.6.2.6,  

изградена към рекултивираното депо се удосто-

верява чрез  проверки състава на двата газови 

кладенеца (метан/CH4/, кислород /О2/, въглероден 

диоксид /СО2/) и сравняването със състава на 

газовия поток пред въздуходувката на инсталацията 
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за изгаряне на биогаз. Както вече споменахме през 

2022 година почти всички измервания по отношение 

на газ-метан са нулеви или клонящи към нулата. 

Операторът на депото е изготвил и прилага 

Инструкция № 6 по Условие 9.2. – Условие 9.6. от 

КР. 
 

 

 
 

 

 

 

4.3. Емисии на вредни вещества в отпадъчните води: 

       Данните са представени в Таблица 3 от Приложенията. 
   

       На територията на „РДО-Севлиево“ се формират следните потоци 

отпадъчни води: производствени, битово - фекални и дъждовни води, които 

се пречистват в ЛПСОВ (намаляване на амоняка в инфилтратните води), 

след което се отвеждат за градската    канализация за биологично 

пречистване в ГПСОВ-Севлиево. 

На депото за отпадъци се експлоатират следните пречиствателни 

съоръжения: 

 Трикамерен утаител и ЛПСОВ за отпадъчни води, състояща се от 

пясъкозадържател, задържателен резервоар №1, стрипинг колона и 

задържателен резервоар №2 за инфилтрат от клетките за депониране 

на неопасни отпадъци; инфилтрат от Инсталация на сепариране на 

битови отпадъци; производствени отпадъчни води от автомивка за 

измиване на гуми на сметоизвозни автомобили; от площадка за 

измиване на контейнери; кондензат от инсталация за изгаряне на 

биогаз; битово-фекални отпадъчни води (БФОВ) от санитарни възли 

към КПП, кантар, административна сграда и административна част на 

ЛПСОВ; БФОВ от санитарно- битови помещения в КПП и халето за 

Графика, показваща работните часове, през 
които е работила инсталацията за изгаряне на 

газ метан в интервала 2011 - 2022 г. 

Година 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2017 г. 2018 г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 
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сепариране към Инсталация на сепариране на битови отпадъци и 

дъждовни води от стопански двор; 

 Каломаслоуловител за производствени отпадъчни води от площадка 

за измиване на контейнери; производствени отпадъчни води от 

автомивка от измиване на колелата на гумите на сметоизвозните 

автомобили; 
 

Условие 10.1.1.6. Документиране и докладване 

 

Условия по КР №182 Н0/2007г., 

актуализирано с решение № 182-Н0-И0-

А1/2022 г 
Докладване 

Условие 10.1.1.6.4.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва 

като част от ГДОС информация за 

извършените проверки на съответствието 

на стойностите на контролираните 

параметри за пречиствателното 

съоръжение с определените оптимални 

такива, съгласно условията на 

разрешителното през годината, установени 

несъответствия, причини за установените 

несъответствия и предприетите 

коригиращи действия. 

През отчетния период са извършени 

проверки на съответствие на стойностите 

на контролираните параметри за 

пречиствателните съоръжения с 

определените оптимални такива, съгласно 

условията на настоящото разрешително. 

Не са установени несъответствия и не се е 

налагало да  се предприемат коригиращи 

действия. 

Записите се водят в Дневници, които се 

съхраняват от оператора и се представят 

при поискване на компетентния орган. 

 

 

Условия по КР №182 Н0/2007г., 

актуализирано с решение № 182-Н0-И0-

А1/2022 г 
Докладване 

Условие 10.4.3. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва 

като част от ГДОС обобщена информация 

за резултата от мониторинга по Условие 

10.1.3.1., Условие 10.1.3.2. Притежателят 

на настоящото разрешително да 

документира и съхранява резултатите от 

мониторинга на инфилтрираните 

отпадъчни води от клетките за депониране 

на отпадъци и от рекултивираното депо за 

неопасни отпадъци. 

По Условие 10.1.3.1. Мониторинга на 

метеорологичните данни на депото се 

извършва, въз основа на сключен договор 

с НИМХ-гр. София. Данните се събират от 

Национален институт по метеорология и 

хидрология-филиал Плевен ежемесечно, по 

следните показатели:  

 Количество валежи; 

 Температура (минимална, 

''максимална, в 14 ч. СЕТ); 

 Посока и сила на вятъра; 

 Изпарения; 

 Атмосферна влага (в 14ч. СЕТ) 

Получените справки с метеорологичната 

информация се съхраняват от оператора и 

се представят при поискване от 

контролните органи. 

По Условие 10.1.3.2. притежателят на 

настоящото разрешително извършва 

собствен мониторинг на инфилтрат, в 

съответствие с договор с ВиК 
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дружеството, експлоатиращо 

канализационната система и ГПСОВ на гр. 

Севлиево. 

Точки на пробовземане са: 

 РШ №3 – пункт за наблюдение към 

клетка 1, с координати 43°00'238ʹʹ 

СШ и 25°08'047ʹʹ ИД, обозначена в 

Приложение „Схема на 

канализациите“ от заявлението; 

 РШ №2 – пункт за наблюдение към 

клетка 2, с координати 43°00'252ʹʹ 

СШ и 25°08'108 ИДʹʹ обозначена в 

Приложение „Схема на 

канализациите“ от заявлението; 

През 2022 г. са извършени три 

пробовземания.  

Пробовземанията и анализите се 

извършват от Лаборатория за изпитване и 

калибриране  „ЛИПГЕИ” към 

„ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – 

София.   

Протоколите от извършените измервания 

на инфилтрат са изпратени в РИОСВ-

Велико Търново и Басейнова Дирекция-

Плевен. 

 

 

 

 

Условия по КР №182 Н0/2007г., 

актуализирано с решение № 182-Н0-

И0-А1/2022 г. 
Докладване 

  Условие 10.4.2 Притежателят на 

настоящото разрешително да 

документира и съхранява резултатите от 

прилагане на инструкцията по Условие 

10.1.1.5.1 за всяка календарна година и да 

докладва като част от съответния ГДОС 

за: 

- Брой на извършените проверки; 

- Установени несъответствия; 

- Предприети коригиращи действия/ 

планирани коригиращи действия. 

По Условие 10.1.2.1. се ползва Договор 

с”ВиК” ООД гр. Габрово – оператор на   

градската пречиствателна станция за 

отпадъчни води, който договор сме 

представили пред Басейнова Дирекция гр. 

Плевен и РИОСВ – гр. В. Търново. Във 

връзка с Условие 10.1.1.5.1. се извършва 

собствен мониторинг, съгласно наша 

Инструкция № 20 и резултатите се 

отразяват в съответни дневници: 

а)  трикамерен утаител – веднъж на три 

дни; 

б) ЛПСОВ –при всяко изпускане към 

канализационната система на съответния 

задържателен резервоар, по отношение на 

азот амониев (NH4-N)  и pH. 

в) каломаслоуловител – веднъж месечно.  
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В дневниците няма отразени 

несъответствия, които да изискват 

коригиращи действия. Общият брой на 

проверките през 2022 г. по това Условие е  

164. 
Условие 10.4.4.1 Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва 

замърсителите по Условие 10.1.3.4, 

включително пренос извън площадката 

на замърсители в отпадъчните води, 

предназначени за преработка, за които са 

надвишени пределните количества, 

посочени в Приложение ІІ на Регламент 

№166/2006г. на Европейския парламент и 

на Съвета от 18 януари 2006г., относно 

създаването на Европейски регистър за 

изпускането и преноса на замърсители 

(ЕРИПЗ). 

Докладвано в Таблици 1 и 3 от 

Приложенията 

Както се вижда от протоколите и приложените по-долу графики 

стойностите за показателите за различните замърсители се запазват 

относително постоянни, съгласно съвместния договор с „ВиК” ООД 

гр.Габрово.  

ХПК на изход ЛПСОВ в mg … 

ПДК l/t 0
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ХПК на изход на ЛПСОВ в mg/l през 
2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 год. 

0-500 500-1000 1000-1500
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4.4. Управление на отпадъците: 

 

Управлението на отпадъците се извършва съгласно действащото 

екологично законодателство и КР № 182–Н0/2007г.,актуализирано с 

решение № 182-Н0-И0-А1/2022 г. 
 

 

Условия по КР №182 Н0/2007г., 

актуализирано с решение № 

182-Н0-И0-А1/2022 г. 
Докладване 

Условие 11.2.1. на притежателят 

на настоящото разрешителни се 

разрешава да приема на 

територията на площадката 

следните отпадъци с код и 

наименование, с цел тяхното 

обезвреждане: 

- 01 01 02 отпадъци от разкриване 

и добив на неметални полезни 

изкопаеми; 

- …………………………………..; 

- 20 03 99 битови отпадъци, 

неупоменати другаде, 

В общо количество до 70 000 t/y. 

 

Условието се изпълнява. На територията на площадката 

се приемат отпадъци с код и наименование съгласно 

„Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на 

отпадъците“ и посочени в КР с цел тяхното обезвреждане.  

Определеното годишно количество 70 000 t/y не е 

надвишено за 2022г., като количеството депонирани 

отпадъци е 21 090,30 t. 

На депото се водят ежедневно отчетни книги по 

Приложение № 3 към чл.7, т.4 и Приложение № 2 към 

чл.7, т.2 и 3, съгласно  Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и 

образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публичните регистри, в която се вписват кода, вида на 

отпадъка, общината или фирмата, която го предоставя, 

работната клетка, където се депонира. 

От 01.01.2021г. цялата отчетност за дейностите с 

отпадъци се води и документира по електронен път в 

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА 

ОТПАДЪЦИ (НИСО). 
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200,00
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Азот амонячен на изход на 
ЛПСОВ в mg O2/l през 2018, 
2019, 2020 , 2021 и 2022 год. 

Азот Амонячен на ихход ЛПСОВ в mg/l през 2014, 
2015, 2016, 2017 и 2018 год. 

ПДК l/t 
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Условие 11.2.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да 

извършва приемане на отпадъците 

по Условие 11.2.1. и Условие 

11.2.1.2. по предварително 

уточнен график и направена и 

приета заявка от притежателя на 

отпадъците, и въз основа на пис-

мен договор. 

Приемането на отпадъците се извършва съгласно спазване 

на описаните в Инструкция № 35 процедури по прием на 

отпадъци и на основание на заявление, писмено 

разрешение за приемане на отпадъци от община Севлиево 

и сключен писмен договор. 

При кантара отпадъците превозвани в открити камиони преминават 

визуална инспекция за приемане или отхвърляне. Условие 11.2.2.2. е 

спазено, тъй като всяка доставка на отпадъци пристига с придружаваща 

документация, съгласно Условието. На съответния документ / Справка – 

класификация и произход на предаден отпадък / се отбелязва от  фирмата 

депонираща отпадъци кода и наименованието им. При  разтоварването на 

отпадъците в клетката, оператора в клетката се подписва на документа, тъй 

като той също извършва визуална проверка за съответствие на 

депонираните отпадъци. Последният отбелязва и номера на секцията където 

съответния отпадък се депонира.  На излизане организатора за работа с 

клиенти записва на документа: тегло на камиона при влизане в депото, 

тегло при излизане от депото и тегло на товара, като съответно се подписва.  

На депото се приемат само отпадъци, които са включени в списъка на 

видовете отпадъци, разрешени за приемане на депото за обезвреждане в 

съответствие с условията в КР като същите отговарят на критериите за 

приемане за съответния клас депо. 

По Условие 11.2.2.3. Операторът на депото извършва проверка на 

придружаващата отпадъците документация. Извършва се и визуална 

проверка. Регулярно се провежда процедура за установяване съответствието 

на отпадъците, като през 2022 год. след пробонабиране извършено от 

БУЛГАРКОНТРОЛА АД, съгласно БДС ЕN 14899 е извършено изпитване 

за съответствие на опасни отпадъци от „Идеал Стандарт – Видима“ АД – 

завод  за санитарна арматура и  „Грийнбърн“ ЕООД гр. Пещера. 

Изпитванията бяха извършени в акредитирана лаборатория за изпитване и 

калибриране „ЛИПГЕЙ“, към „Пехливанов инженеринг“ ООД  – София. 

Писмено се потвърждава приемането на всяка доставка / Справка – 

класификация и произход на предаден отпадък/. При направен отказ за 

приемане на отпадъци съгласно условията по КР се уведомява РИОСВ – 

Велико Търново. 

Условие 11.2.2.6. се изпълнява като на депото се приемат само 

отпадъци, които отговарят на критериите за приемане. 

Притежателите на отпадъци извършват предварително третиране, като 

при събирането отпадъците се подлагат на обработка /сортиране/ за намаля-

ване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и привежда-

не в удобен за транспортиране и съхранение вид. Също така фирмите пре-

дават на съответните лицензирани организации рециклируемите отпадъци. 
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Условие 11.3.1. Предварително  съхраняване на отпадъците се извършва 

съгласно Таблица 4 от Приложение I. 

  Условие 11.3.4. Площадката за временно съхраняване на опасни отпадъци 

е изградена като закрито помещение, с трайна настилка (бетонова), отделена 

е от останалите съоръжения в обекта, обозначена е с указателна табела 

„Площадка за събиране на образуваните от инсталацията опасни отпадъци“. 

През 2010 година е закупен от фирма „Еврохаус“ специализиран контейнер, 

в който временно съхраняваме в специализирани съдове отпаднали оловни 

акумулаторни батерии и луминесцентни лампи. Опасните отпадъци, 

образувани от производствената дейност, се съхраняват в добре затварящи 

се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с 

отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи „опасен 

отпадък“, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 

2/23.07.2014 год. за класификация на отпадъците. През отчетната година не 

са констатирани отклонения и/или несъответствия с изискванията, на които 

трябва да отговарят площадките за временно съхранение на отпадъците, 

образувани пряко при експлоатацията на инсталацията.   

Условие 11.3.8. предварителното съхраняване на отпадъци се извършва 

разделно на определено за целта място. Същото се осъществява по начин, 

който не позволява смесването на опасни отпадъци с други, смесване на 

оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни 

отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци. 

Условие 11.3.9. Прилага се Инструкция №11 за периодична оценка на 

съответствието на предварително съхраняваните отпадъци, както и на 

причините за установените несъответствия и за предприемане на 

коригиращи действия. Изготвят се протоколи за съответствие, които се 

съхраняват и се представят на контролните органи при поискване. 

Условие 11.4. Прилага се Инструкция № 11. Транспортирането на 

отпадъците извън територията на площадката се извършва от лица, 

притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване  на 

съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. 

С отпадъците, посочени в Условие 11.5.2. от КР, а именно: 

01 04 08 – отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални 

материали, различни от упоменатите в 01 04 07; 

01 04 13 – отпадъци от рязане и дялане на скални материали, различни 

от упоменатите в 01 04 07; 

17 01 01 -  бетон; 

17 01 02 -  тухли; 

17 01 03 - керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия; 

17 01 07 - смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и 

керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06; 

17 05 04 - почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03; 

17 05 06 - изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05; 

19 05 03 – нестандартен компост; 

19 12 09 – минерали (например пясък, камъни); 
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20 02 02 - почва и камъни, 

посочени в Условие 11.2.1.2. в общо количество до 20 000 t/y, се 

извършва операция по оползотворяване, чрез подравняване на терени, 

запръстяване на работни участъци от депото, а за отпадък с код 17 05 06 и 

при рекултивация на запълнените клетки на Депото за неопасни и опасни 

отпадъци за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. През 2022 година са 

приемани отпадъци с код 17 01 07 и 17 05 06. 

 

  
Условия по КР №182 Н0/2007г., 

актуализирано с решение № 182-Н0-И0-

А1/2022 г. 
Докладване 

Условие 11.6.2.1.1. Операция по 

обезвреждане на отпадъците по Условие 

11.6.2. и Условие 11.6.2.1. се разрешава 

единствено ако общото количество на 

депонираните отпадъци не надвишава 

70 000 t/y. 

Проследява се общото количество 

депонирани отпадъци, като за целта е 

изготвена електронна таблица. 

Количеството депонирани отпадъци за 

2022 г. е 21 090,300 т. 

Условие 11.6.2.2. След въвеждане в 

експлоатация на Регионалното депо за 

неопасни и опасни отпадъци за 

общините Севлиево, Дряново и 

Сухиндол, на притежателя на настоящото 

разрешително се разрешава да извършва 

операция по обезвреждане обозначена с 

код  D5 (специално проектирани депа) в 

клетките за неопасни отпадъци посочени 

в Условие 2 на следните отпадъци с код и 

наименование: 

- 16 01 11* спирачни накладки, 

съдържащи азбест; 

- 17 06 01* изолационни материали, 

съдържащи азбест; 

- 17 06 05* строителни материали, 

съдържащи азбест; 

посочени в Условие 11.2.1. в общо 

количество до 2 000 t/y. 

Последното депониране на отпадъци, 

съдържащи азбест е извършено на 

06.10.2022г. Отпадъците са с произход от 

„СИБИ“ ООД с код 17 06 05*-1,280 т. 

Изготвен е протокол и скица с точното 

място на депониране. 

Условие 11.6.2.1.1. Прилагането на 

Условие 11.6.2.1. се разрешава единствено 

при спазване на следните изисквания: 

- отпадъците да не съдържат други опасни 

вещества освен свързан азбест; 

- отпадъците да се депонират на 

предварително определени работни 

участъци, които да са разположени 

непосредствено до вътрешните склонове и 

дъното на съответната клетка за неопасни 

отпадъци; 

- с цел предотвратяване разпиляване на 

азбестови влакна, участъка на депониране 

да се покрива с подходящ материал (напр. 

земни маси) ежедневно и преди всяка 

Отпадъците, съдържащи азбест се 

депонират на предварително определени 

работни участъци. Депонирането е 

извършено в Клетка №2, секция 5, 

участък Е на „ РДО-Севлиево“ ООД на 

06.10.2022 г., с произход от „ СИБИ“ 

ООД. Съставен е вътрешен протокол с 

приложена карта за разположението и 

мястото на депониране. 
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операция по уплътняване, а когато 

отпадъците не са пакетирани да се 

оросяват редовно с вода; 

- на участъка за депониране на отпадъците 

да не се извършват никакви дейности, 

които биха довели до отделяне на 

азбестови влакна (напр. пробиване на 

дупки). 

 

Условие 11.7.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да осъществява 

измерване/изчисляване на количествата 

образувани отпадъци с цел определяне на: 

- Годишно количество образувани 

отпадъци; 

Осъществява се измерване на 

количествата образувани отпадъци на 

площадката. Отразени са в ГДОС, 

Таблица 4 на Приложение 1. 

Условие 11.7.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

инструкция за периодична оценка на 

съответствието на количествата 

образувани отпадъци с разрешените 

такива, установяване на причините за 

несъответствията и предприетите 

коригиращи действия. 

Прилага се Инструкция №11 и се води 

дневник за образуваните количества 

отпадъци на площадката и протокол за 

съответствието им с разрешените 

количества. 

Условие 11.7.3. Притежателят на 

настоящото разрешително да отчита 

годишните количества отпадъци, 

предадени на фирми, за всеки отпадък по 

кодове. Информацията да се документира 

и съхранява от оператора и да се 

предоставя на компетентния орган при 

поискване. 

Годишните количества отпадъци се 

отчитат в електронна таблица и се 

предоставя на компетентния орган при 

поискване. 

Условие 11.7.4. Притежателят 

настоящото разрешително да осъществява 

мониторинг на състоянието на тялото на 

депото на Регионално депо за неопасни 

и опасни отпадъци за общините 

Севлиево, Дряново и Сухиндол 
(топография на депото), съгласно 

Таблица 11.7.4. от КР.  

Всяка година се извършва 

геодезическо заснемане за определяне 

обема на депонираните отпадъци, 

структурата и поведението на депото. 

Показателите за състоянието на 

депото са: площ, заета от отпадъците, 

обем и състав на отпадъците, технология 

на депониране, продължителност на 

експлоатация и свободен капацитет на 

депото. 

Заета площ в Клетка №1 е 41,475 

дка; остатъчен капацитет - -15732,0 м
3
  

(отрицателната стойност по отношение на 

остатъчен капацитет на Клетка №1, се 

дължи на обстоятелството, че 

геодезически измервания се правят от 

2008 г и на тяхна база се определят 

обемите на депонираните отпадъци, а 

експлоатацията на клетката е започнала 

през 2006 г. месец септември). 

В Клетка №2 заета площ е 4,0дка,а 
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остатъчен капацитет е 85029,000 м
3
. 

Условие 11.9.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира 

и докладва дейностите по управление на 

отпадъците, съгласно изискванията на 

Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и 

образците, по които се предоставя 

информация за дейностите на отпадъците, 

както и реда за водене на публични 

регистри. 

Води се отчетност в НИСО. 

Условие 11.9.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира 

всички измервани, съгласно Условие 11.7. 

количества и да докладва като част от 

ГДОС на образуваните количества 

отпадъци като годишни количества. 

Осъществява се измерване на 

количествата образувани отпадъци на 

площадката. Отразени са в ГДОС, 

Таблица 4 на Приложение 1. 

Условие 11.9.4 Притежателят на 

настоящото разрешително да документира 

резултатите от изпълнението на Условие 

11.7.4 и да представя като част от ГДОС: 

- Данни от мониторинга на състоянието 

на Регионално депо за неопасни и 

опасни отпадъци за общините 

Севлиево, Дряново и Сухиндол, 

определен в Условие 11.7.4. 

Мониторингът на състоянието тялото на 

депото се извършва съгласно наша 

Инструкция №19 по Условия 11.7.4 от 

КР. 

По Приложение 2, прилагаме 

Геодезическо заснимане тялото на депото, 

извършено съгласно наше възлагане от  

фирма „Геоид-93, Колев и с-ие“ гр. 

Габрово -  („Приложение I“), от което се 

вижда, че няма недопустими слягания 

тялото на депото и други изменения. 

В Клетка №1 за 2022 г. са депониране 

3401,900 т. отпадъци, а Клетка №2 – 

17121,480 т. 

Изпълнява се следната технология на 

депониране на отпадъците в Клетка №2: 

При влизане в депото товарните 

автомобили минават през главния портал 

и електронния кантар за отчитане 

количеството на отпадъците. Разтоварват 

отпадъците в началото на обръщателната 

площадка на Клетка 2, след което 

напускат територията на клетката. С 

булдозер отпадъците се разстилат и се 

уплътняват с компактор на пластове от 

20-30 см., при което се получава 

очакваната степен на уплътняване от 1:3 ÷ 

1:3,5. Наклонът на откосите на работния 

участък не трябва да превишава 1:3. 

За правилно протичане на 

технологичния процес на разтоварване, 

пробутване, уплътняване и запръстяване 

се определя дневен работен участък, т.е. 

площ, върху която се оформя слой с 

височина до 1,00 м., като по този начин се 

оформят всички пластове.  
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Запълването на клетка №2 започва 

от най-ниската кота на готовото дъно. На 

пластове от по 2,00 м. продължава 

депонирането на отпадъците, до 

достигане на проектните коти, като 

успоредно се изграждат и газовите 

кладенци. 

След достигане котите на 

ограждащите диги, отпадъците във 

височина се депонират с откоси 1:3 и 

берми, съгласно предварително изготвени 

проекти. 

В края на всеки работен ден, 

работната площ на отпадъците се покрива 

с почва или други подходящи инертни 

или промокаеми материали, например 

трошени строителни отпадъци или 

отпадъци от разрушаване, позволяващи 

свободно дрениране. Полагането на 

дневното покритие намалява рисковете от 

възникването на пожари и излъчването на 

миризми, от издухването на отпадъците 

от вятъра, и предотвратява достъпа на 

преносители на зараза до отпадъците.  

Дебелината на дневното покритие 

е най-малко 5-10 см. с цел адекватно да 

покрива отпадъците. 

 Резултатите за състоянието на 

тялото на депото се отразяват в 

Годишните отчети в НИСО. 

Условие 11.9.4.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира 

видовете и количествата отпадъци, приети 

и депонирани и/или оползотворени на 

площадката и данните да ги представя 

като част от ГДОС. 

Всички количества отпадъци, които са 

приети са документирани в следващите 

таблици. 
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Таблица, съгласно Условие 11.9.8. – 2018 г. 

Отпадък Код 

Количество 

депонирани 

отпадъци 2018г. 

t/y 

Обезвреждане 

на площадката 

Съответ-

ствие 

Битови отпадъци  8462,160   

Смесени битови отпадъци 20 03 01 8450,180 депониране Да 

Обемни отпадъци 20 03 07     11,980 депониране Да 

Производствени отпадъци        13674,460 депониране Да 

Отпадъци от отработени 

текстилни влакна 
04 02 22 27,260 депониране Да 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

упоменатите в 12 01 06 

15 02 03 388,680 депониране Да 

Утайки от измиване и 

почистване 
02 02 01 26,900 депониране Да 

Материали, негодни за 

консумация или 

преработване 

02 03 04 63,380 депониране Да 

Стърготини, стружки и 

изрезки от пластмаси 
12 01 05 1852,640 депониране Да 

 Отпадъци, чието събиране и 

обезвреждане не е обект на 

специални изисквания, с 

оглед предотвратяване на 

инфекции 

18 01 04 126,040 депониране Да 

 Отпадъци от пазари 20 03 02 156,040 депониране Да 

 Отпадъци неупоменати 

другаде 
10 10 99 4,280 депониране Да 

Утайки съдържащи керамика 08 02 02 5,840 депониране Да 

Утайки от пречистване на 

отпадни води 
10 12 13 5572,800 депониране Да 

Отпадъчни леярски форми 10 12 06 282,440 депониране Да 

Органични отпадъци, 

различни от упоменатите в 

16 03 05 

16 03 06 8,080 депониране Да 

Използвани отпадъчни 

леярски сърца, матрици и 

пресформи, различни от 

упоменатите в 10 10 07 

10 10 08 606,340 депониране Да 

Биоразградими отпадъци от 

зелени площи 
20 02 01 14,580 депониране Да 

Други частици, различни от 

упоменатите в 10 10 11 
10 10 12 171,860 депониране Да 

Други отпадъци 

(включително смеси от 

материали ) от механично 

19 12 12 4266,860 депониране Да 
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третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите в 

19 12 11 

Отпадъци от пластмаси 07 02 13 43,760 депониране Да 

Неорганични отпадъци, 

различни от 16 03 03* 
16 03 04 31,860 депониране Да 

Утайки от пречистванена 

отпадъчни води на мястото 

на образуване, различни от 

упоменатите в 07 02 11* 

07 02 12 24,820 депониране Да 

Строителни отпадъци: 
679,700 

депониране и 

оползотворяване 

Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, фаянсови 

и керамични изделия, 

различни от упоменатите в 

17 01 06 

17 01 07 625,640 оползотворяване Да 

Смесени отпадъци от 

строителство и събаряне, 

различни от упоменатите в 

17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

17 09 04 54,060 депониране Да 

Опасни отпадъци: 240,460 депониране 

Утайки и филтърен кек, 

съдържащи опасни вещества 
11 01 09

*
206,460 депониране Да 

Други изолационни 

материали, състоящи се от 

или съдържащи опасни 

вещества 

17 06 03* 10,740 депониране Да 

Утайки от пречистване на 

отпадни води на мястото на 

образуване съдържащи 

опасни вещества 

04 02 19* 18,760 депониране Да 

Строителни материали 

съдържащи азбест 
17 06 05* 4,500 депониране Да 

Таблица, съгласно Условие 11.9.8. – 2019 г. 

Отпадък Код 

Количество 

депонирани 

отпадъци 2019г. 

t/y 

Обезвреждане 

на площадката 

Съответ-

ствие 

 Сепарирани отпадъци 8959,080 

Сепарирани отпадъци 19 12 12 8890,560 депониране Да 

Обемни отпадъци 20 03 07    68,520 депониране Да 

Производствени отпадъци 8669,460 депониране Да 

Отпадъци, неупоменати 

другаде 
04 01 99 3,380 депониране Да 

Отпадъци от отработени 

текстилни влакна 
04 02 22 59,440 депониране Да 
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Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

15 02 03 535,060 депониране Да 

Утайки от измиване и 

почистване 
02 02 01 26,580 депониране Да 

Материали, негодни за 

консумация или 

преработване 

02 03 04 61,800 депониране Да 

Стърготини, стружки и 

изрезки от пластмаси 
12 01 05 1271,780 депониране Да 

Отпадъци, чието събиране и 

обезвреждане не е обект на 

специални изисквания, с 

оглед предотвратяване на 

инфекции 

18 01 04 126,440 депониране Да 

Отпадъци от пазари 20 03 02 129,160 депониране Да 

Отпадъци, неупоменати 

другаде 
10 10 99 4,420 депониране Да 

Утайки от воден разтвор, 

съдържащи керамични 

материали 

08 02 02 3,540 депониране Да 

Отпадъци, неупоменати 

другаде 
08 02 99 17,520 депониране Да 

Шлака от пещи 10 09 03 27,940 депониране Да 

Утайки от пречистване на 

отпадни води на мястото на 

образуване 

10 12 13 4843,080 депониране Да 

Отпадъчни леярски форми 10 12 06 148,280 депониране Да 

Органични отпадъци, 

различни от упоменатите в 

16 03 05 

16 03 06 111,780 депониране Да 

Отпадъци, неупоменати 

другаде 16 01 99 15,880 депониране Да 

Използвани отпадъчни 

леярски сърца, матрици и 

пресформи, различни от 

упоменатите в 10 10 07 

10 10 08 1086,180 депониране Да 

Биоразградими отпадъци 20 02 01 28,200 депониране Да 

Други частици, различни от 

упоменатите в 10 10 11 
10 10 12 120,860 депониране Да 

Други отпадъци 

(включително смеси от 

материали ) от механично 

третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите в 

19 12 12 5,740 депониране Да 
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19 12 11 

Отпадъци от пластмаси 07 02 13 27,260 депониране Да 

Неорганични отпадъци, 

различни от 16 03 03* 
16 03 04 15,140 депониране Да 

Строителни отпадъци: 3030,200 
депониране и 

оползотворяване 

Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, фаянсови 

и керамични изделия, 

различни от упоменатите в 

17 01 06 

17 01 07 2975,360 оползотворяване Да 

Смесени отпадъци от 

строителство и събаряне, 

различни от упоменатите в 

17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

17 09 04 54,840 депониране Да 

Опасни отпадъци: 300,760 депониране 

Утайки и филтърен кек, 

съдържащи опасни вещества 
11 01 09

*
244,420 депониране Да 

Утайки от пречистване на 

отпадни води на мястото на 

образуване съдържащи 

опасни вещества 

04 02 19* 56,340 депониране Да 

Таблица, съгласно Условие 11.9.8. – 2020 г. 

Отпадък Код 

Количество 

депонирани 

отпадъци 2020г. 

t/y 

Обезвреждане 

на площадката 

Съответ-

ствие 

Сепарирани отпадъци 7847,360 

Сепарирани отпадъци 19 12 12 7820,320 депониране Да 

Обемни отпадъци 20 03 07     27,040 депониране Да 

Производствени отпадъци 7052,280 депониране Да 

Отпадъци от отработени 

текстилни влакна 
     04 02 22 101,220 депониране Да 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

упоменатите в 12 01 06 

15 02 03 434,740 депониране Да 

Утайки от измиване и 

почистване 
02 02 01 29,000 депониране Да 

Материали, негодни за 

консумация или 

преработване 

02 03 04 46,080 депониране Да 

Стърготини, стружки и 

изрезки от пластмаси 
12 01 05 1242,900 депониране Да 

 Отпадъци, чието събиране и 18 01 04 103,500 депониране Да 
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обезвреждане не е обект на 

специални изисквания, с 

оглед предотвратяване на 

инфекции 

 Отпадъци от пазари 20 03 02 145,200 депониране Да 

 Отпадъци неупоменати 

другаде 
10 10 99 8,620 депониране Да 

Утайки съдържащи керамика 08 02 02 9,620 депониране Да 

Утайки от пречистване на 

отпадни води 
10 12 13 3704,020 депониране Да 

Отпадъчни леярски форми 10 12 06 126,700 депониране Да 

Органични отпадъци, 

различни от упоменатите в 

16 03 05 

16 03 06 31,460 депониране Да 

Използвани отпадъчни 

леярски сърца, матрици и 

пресформи, различни от 

упоменатите в 10 10 07 

10 10 08 551,720 депониране Да 

Биоразградими отпадъци от 

зелени площи 
20 02 01 29,800 депониране Да 

Други частици, различни от 

упоменатите в 10 10 11 
10 10 12 210,320 депониране Да 

Други отпадъци 

(включително смеси от 

материали ) от механично 

третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите в 

19 12 11 

19 12 12 6,340 депониране Да 

Отпадъци от пластмаси 07 02 13 63,780 депониране Да 

Отпадъци,  неупоменати 

другаде 
04 01 99 3,360 депониране Да 

Отпадъци,  неупоменати 

другаде 
16 01 99 2,420 депониране Да 

Текстилни материали 20 01 11 8,400 депониране Да 

Отпадъци,  неупоменати 

другаде 
08 02 99 16,560 депониране Да 

Неорганични отпадъци, 

различни от 16 03 03* 
16 03 04 132,080 депониране Да 

Утайки от пречистванена 

отпадъчни води на мястото 

на образуване, различни от 

упоменатите в 07 02 11* 

07 02 12 44,440 депониране Да 

Строителни отпадъци: 
4085,140 

депониране и 

оползотворяване 
Да 

Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, фаянсови 

и керамични изделия, 

различни от упоменатите в 

17 01 06 

17 01 07 3993,320 оползотворяване Да 

Смесени отпадъци от 17 09 04 47,920 депониране Да 
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строителство и събаряне, 

различни от упоменатите в 

17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

Изкопни земни маси, 

пазлични от упоменатите в 

17 05 05 

17 05 06 43,900 оползотворяване Да 

Опасни отпадъци:  554,900 депониране  

Утайки и филтърен кек, 

съдържащи опасни вещества 
11 01 09

*
 154,920 депониране Да 

Други изолационни 

материали, състоящи се от 

или съдържащи опасни 

вещества 

17 06 03* 8,920 депониране Да 

Дънна пепел и шлака, 

съдържаща опасни вещества 
19 01 11* 163,600 депониране Да 

Увлечена/летяща пепел, 

съдържаща опасни вещества 
19 01 13* 227,460 депониране Да 

 

 

 

 

Таблица, съгласно Условие 11.9.8. – 2021 г. 

               Отпадък Код 

Количество 

депонирани 

отпадъци 2021г. 

t/y 

Обезвреждане 

на площадката 

Съответ-

ствие 

Сепарирани отпадъци  6594,040   

Сепарирани отпадъци 19 12 12 6585,120 депониране Да 

Обемни отпадъци 20 03 07       8,920 депониране Да 

Производствени отпадъци  7649,080 депониране Да 

Отпадъци от отработени 

текстилни влакна 
     04 02 22 76,640 депониране Да 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

упоменатите в 12 01 06 

15 02 03 408,680 депониране Да 

Утайки от измиване и 

почистване 
02 02 01 24,340 депониране Да 

Материали, негодни за 

консумация или 

преработване 

02 03 04 80,700 депониране Да 

Стърготини, стружки и 

изрезки от пластмаси 
12 01 05 1480,500 депониране Да 

 Отпадъци, чието събиране и 

обезвреждане не е обект на 

специални изисквания, с 

оглед предотвратяване на 

инфекции 

18 01 04 266,900 депониране Да 

 Отпадъци от пазари 20 03 02 146,080 депониране Да 
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 Отпадъци неупоменати 

другаде 
10 10 99 6,340 депониране Да 

Утайки съдържащи керамика 08 02 02 17,300 депониране Да 

Утайки от пречистване на 

отпадни води 
10 12 13 3798,420 депониране Да 

Отпадъчни леярски форми 10 12 06 190,700 депониране Да 

Органични отпадъци, 

различни от упоменатите в 

16 03 05 

16 03 06 58,000 депониране Да 

Използвани отпадъчни 

леярски сърца, матрици и 

пресформи, различни от 

упоменатите в 10 10 07 

10 10 08 536,580 депониране Да 

Биоразградими отпадъци от 

зелени площи 
20 02 01 10,960 депониране Да 

Други частици, различни от 

упоменатите в 10 10 11 
10 10 12 129,800 депониране Да 

Други отпадъци 

(включително смеси от 

материали ) от механично 

третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите в 

19 12 11 

19 12 12 316,020 депониране Да 

Отпадъци от пластмаси 07 02 13 55,400 депониране Да 

Отпадъци,  неупоменати 

другаде 
04 01 99 6,880 депониране Да 

Отпадъци,  неупоменати 

другаде 
16 01 99 3,040 депониране Да 

Отпадъци от смесени 

материали (импрегниран 

текстил, еластомер, 

пластомер) 

04 02 09 0,420 депониране Да 

Отпадъци,  неупоменати 

другаде 
08 02 99 17,980 депониране Да 

Неорганични отпадъци, 

различни от 16 03 03* 
16 03 04 17,400 депониране Да 

Строителни отпадъци: 
 4875,66 

депониране и 

оползотворяване 
Да 

Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, фаянсови 

и керамични изделия, 

различни от упоменатите в 

17 01 06 

17 01 07 4355,200 оползотворяване Да 

Смесени отпадъци от 

строителство и събаряне, 

различни от упоменатите в 

17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

17 09 04 119,800 депониране Да 

Изкопни земни маси, 

пазлични от упоменатите в 

17 05 05 

17 05 06 400,660 оползотворяване Да 
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Опасни отпадъци:  732,000 депониране  

Утайки и филтърен кек, 

съдържащи опасни вещества 
11 01 09

*
 156,060 депониране Да 

Други изолационни 

материали, състоящи се от 

или съдържащи опасни 

вещества 

17 06 03* 8,020 депониране Да 

Дънна пепел и шлака, 

съдържаща опасни вещества 
19 01 11* 337,280 депониране Да 

Увлечена/летяща пепел, 

съдържаща опасни вещества 
19 01 13* 213,100 депониране Да 

Строителни материали 

съдържащи азбест 
17 05 06* 17,540 депониране Да 

 

 

 
Таблица, съгласно Условие 11.9.4.1. – 2022 г. 

Отпадък Код 

Количество 

депонирани 

отпадъци 2017 г. 

t/y 

Обезвреждане 

на площадката 

Съответ-

ствие 

Сепарирани отпадъци 19 12 12 5803,060 Депониране Да 

Производствени отпадъци  8833,440 Депониране Да 

Отпадъци от отработени 

текстилни влакна 
   04 02 22 253,600 Депониране Да 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

упоменатите в 12 01 06 

15 02 03 507,020 Депониране Да 

Утайки от измиване и 

почистване 
02 02 01 39,680 Депониране Да 

Материали, негодни за 

консумация или 

преработване 

02 03 04 74,960 Депониране Да 

Стърготини, стружки и 

изрезки от пластмаси 
12 01 05 697,980 Депониране Да 

 Отпадъци, чието събиране и 

обезвреждане не е обект на 

специални изисквания, с 

оглед предотвратяване на 

инфекции 

18 01 04 246,480 Депониране Да 

 Отпадъци от пазари 20 03 02 101,980 Депониране Да 

 Отпадъци неупоменати 

другаде 
10 10 99 8,780 Депониране Да 

 Утайки съдържащи 

керамика 
08 02 02 7,220 Депониране Да 

Утайки от пречистване на 

отпадни води 
10 12 13 4860,360 Депониране Да 
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Отпадъчни леярски форми 10 12 06 198,760 Депониране Да 

Органични отпадъци, 

различни от упоменатите в 

16 03 05 

16 03 06 53,080 Депониране Да 

Използвани отпадъчни 

леярски сърца, матрици и 

пресформи, различни от 

упоменатите в 10 10 07 

10 10 08 507,380 Депониране Да 

Други частици, различни от 

упоменатите в 10 10 11 
10 10 12 129,800 Депониране Да 

Сгурия, шлака и дънна пепел 

от котли (с изключение на 

пепел от котли, упомената в 

10 01 04) 

10 01 01 4,520 Депониране Да 

Увлечена/летяща пепел от 

изгаряне на торф и 

необработена дървесина 

10 01 03 3,000 Депониране Да 

Отпадъци,  неупоменати 

другаде 
08 02 09 16,780 Депониране Да 

Отпадъци,  неупоменати 

другаде 
04 01 99 1,280 Депониране Да 

Отпадъци,  неупоменати 

другаде 
16 01 99 4,500 Депониране Да 

Отпадъци от смесени 

материали (импрегниран 

текстил, еластомер, 

пластомер) 

04 02 09 8,660 Депониране Да 

Прах и частици от цветни 

метали 
12 01 04 1,060 Депониране Да 

Неорганични отпадъци, 

различни от 16 03 03* 
16 03 04 38,340 Депониране Да 

Отпадъци от решетки и сита 19 08 01 9,680 Депониране Да 

Битови отпадъци, 

неупоменати другаде 
20 03 99 56,980 Депониране Да 

Смесени опаковки 15 01 06 56,160 Депониране Да 

Отработени шлифовъчни 

тела и материали за 

шлифоване, различни от 

упоменатите в 12 01 20 

12 01 21 2,540 Депониране Да 

Други отпадъци ( 

включително смеси от 

материали ) от механично 

третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите в 

19 12 11 

19 12 12 471,400 Депониране Да 

Отпадъци от пластмаси 07 02 13 471,460 Депониране Да 

Строителни отпадъци: 5885,600 
Депониране и 

оползотворяване 

Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, фаянсови 
17 01 07 4348,540 Оползотворяване Да 
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и керамични изделия, 

различни от упоменатите в 

17 01 06 

Смесени отпадъци от 

строителство и събаряне, 

различни от упоменатите в 

17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

17 09 04 111,040 Депониране Да 

Изкопани земни маси, 

различни от упоменатите в 

17 05 05 

17 05 06 1426,020 Оползотворяване Да 

Опасни отпадъци:  568,200 Депониране  

Утайки и филтърен кек, 

съдържащи опасни вещества 
11 01 09

*
 93,860 Депониране Да 

Дънна пепел и шлака, 

съдържаща опасни вещества 
19 01 11* 304,600 Депониране Да 

Увлечена/летяща пепел, 

съдържаща опасни вещества 
19 01 13* 168,460 Депониране Да 

Строителни материали 

съдържащи азбест 
17 05 06* 1,280 Депониране Да 
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По условие 11.9.6. Операторът на депото съхранява всички документи от 

началото на експлоатация на обекта и ги предоставя при поискване от 

компетентните органи. 

4.5.Шум 

Условия по КР №182 Н0/2007г., 

актуализирано с решение № 182-Н0-И0-

А1/2022 г. 

Докладване 

Условие 11.9.8. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва изпусканите 

количества в почвата на всеки от 

замърсителите, посочени в приложение ІІ, за 

които са надвишени пределните количества, 

посочени в приложение ІІ на Регламент № 

166/2006г. относно създаването на Европейски 

регистър за изпускането и преноса на 

замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън 

площадката на неопасни, инертни и опасни 

отпадъци, в определените в цитирания 

регламент случаи. 

  В почвата не са изпускани замърсители. 

Условия по КР №182 Н0/2007г., 

актуализирано с решение № 182-Н0-И0-

А1/2022 г. 

Докладване 

Условие 12.3.3 Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва ежегодно, като част 

от ГДОС: 

- оплаквания от живущи около 

площадката;

- резултати от извършени през изтеклата

отчетна година наблюдения, в

съответствие с изискванията на чл.30 от

Наредба №54/13.12.2010 г. за дейността

на националната система за мониторинг

на шума в околната среда и за 

изискванията за провеждане на 

собствен мониторинг и предоставяне на 

инфирмация от промишлени източници 

на шум в околната среда; 

- установени несъответствия с 

поставените в разрешителното 

максимално допустими нива, причини 

за несъответствията, 

предприети/планирани коригиращи 

действия. 

 Условие 12.1.1. и Условие 12.2.1. се 

изпълняват. 

Операторът на депото е изготвил и 

прилага Инструкция № 26 по Условие 

12.2.2. и Условие 12.2.3. от КР. 

Не са постъпвали оплаквания от живущи 

около площадката. Поддържа се 

лесозащитния пояс около депото.  

През 2008 г. са извършени измервания 

съгласно Условие 12 от КР  от  

независима акредитирана лаборатория: 

„Акредитирана изпитвателна 

лаборатория ИАОС – РЛ – Стара Загора“.  

През 2010 г. са извършвани измервания 

за шум от независима акредитирана 

лаборатория ИАОС – РЛ гр. Плевен.  

През 2012 г. отново са извършени 

измервания за шум от същата 

лаборатория. През 2014 г. и 2016 г. 

измерванията за шум са направени от 

акредитираната лаборатория „ЛИПГЕЙ“ 

– София. През 2018, 2020 и 2022 година

със шумовото замерване е отново
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4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване: 

Условие №13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Условия по КР №182 Н0/2007г., 

актуализирано с решение № 182-Н0-И0-

А1/2022 г. 
Докладване 

Условие 13.1.1. На притежателя на 

настоящото разрешителни не се разрешава 

инжектиране, реинжектиране, пряко или 

непряко въвеждане на приоритетно опасни, 

приоритетни, опасни и вредни вещества в 

почвата и подземните води. 

Операторът изпълнява условието. 

Условие 13.1.2. Разливи и/или изливи на 

вредни и опасни вещества върху 

производствената площадка (включително и в 

обвалованите зони) да се 

почистват/преустановяват да 12 часа след 

откриването им. 

До момента не са установени разливи 

върху площадката. Действията по 

отстраняване на евентуални разливи са 

регламентирани по Условие 13.1.7., 

както и със специални разработена за 

целта Инструкция №16. 

Условие 13.1.3. Притежателят на настоящото 

разрешително да осигурява съхраняването на 

достатъчно количество подходящи сорбиращи 

материали за почистване, в случай на разливи 

на определи за целта места. 

В случай на разливи на площадката се 

съхраняват подходящи сорбиращи 

материали: хидратна вар (за 

неутрализитане на FeCl3); пясък и 

дървесни стърготини (като адсорбент за 

дизелово гориво). 

Условие 13.1.4. Притежателят на настоящото 

разрешително да прилага инструкция за 

отстраняване на разливи от 

вещества/препарати, които могат да замърсят 

почвата/подземните води и за третиране на 

образуваните отпадъци. 

Действията по отстраняване на 

евентуални разливи от 

вещества/препарати, които могат да 

замърсят почвата/подземните води са 

описани в Инструкция №15. 

Води се дневник за установяване на 

разливи, в който да бъдат отразени 

данните за евентуални разливи, 

причините за тях и предприетите 

коригиращи действия за отстраняването 

на разлива. 

Условие 13.1.7. Притежателят на настоящото По условието е разработена Инструкция 

ангажирана лабораторията „ЛИПГЕЙ“ – 

София. Резултатите са представени в 

Таблица 6 към приложение I и показват, 

че няма надвишаване на нормите. 

Измерванията през вечерно и нощно 

време не са извършвани, тъй като 

инсталацията работи само през деня. 

Анализационните протоколи от 

изпитанията, заедно със съответния 

доклад сме предали на РИОСВ гр. В. 

Търново, с писмо с  Изх. № РД - 04 - 67 / 

22.07.2022 год. 
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разрешително да прилага инструкция за 

периодична проверка за наличие на течове от 

тръбопроводи и оборудване, разположени на 

открито, установяване на причините и 

отстраняване на течовете. 

№16, съгласно която периодично се 

извършват проверки на тръбопроводи и 

оборудване, от които би могло да 

възникнат течове. Съгласно 

инструкцията коригиращите действия 

следва да се приемат до 12 часа след 

установяване на събитието. 

 

 

 

Условие 13.2. Условия за мониторинг на подземни води 
Условия по КР №182 Н0/2007г., 

актуализирано с решение № 182-Н0-И0-

А1/2022 г. 
Докладване 

Условие 13.2.1. По време на експлоатацията 

на депото и след неговото закриване, за срок 

не по-кратък от 30 години, притежателят на 

настоящото разрешително да извършва 

собствен мониторинг на подземните води по 

показателите, посочени в Таблица 13.2.1. от 

настоящото разрешително. Пробовземането 

и анализите да се извършват от 

акредитирана лаборатория.  

Операторът извърша мониторинг на 

подземни води чрез изградени за целта 4 

броя мониторингови кладенци (МК). 

Честота на измерване на показателите на 

подземни води се извърша веднъж на три 

месеца. С актуализация на КР №182 

НО/2007г., актуализирано с решение № 182-

Н0-И0-А1/2022 г., пробовземането на 

подземни води ще се извъшва веднъж на 

шест месеца. 

Пробовземането и анализите на подземни 

води се извършват от акредитирана 

лаборатория „Липгеи“ гр. София. 

Води се дневник за мониторинг на подземни 

води. Изготвена е оценка на съответствието 

на съдържанието на вредни вещества в 

подземните води с определения екологичен 

праг. 

Резултатите от мониторинга се изпращат 

периодично в РИОСВ-Велико Търново и 

БДДР-Плевен. 

  

 

 

Графики показващи промяната на основните замърсители в 

критичните кладенци МК - 1, МК - 4, през последните пет години 
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Средно годишни стойности на Хлориди в МК – 1 и МК – 4 
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            Средно годишни стойности на Мед в МК – 1 и МК – 4 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Условие 13.3. Условия за мониторинг на почви 

 
Условия по КР №182 Н0/2007г., 

актуализирано с решение № 182-Н0-

И0-А1/2022 г. 
Докладване 

Условие 13.3.1. По време на 

експлоатацията на депото и след 

неговото закриване, за срок не по-

кратък от 30 години, притежателят на 

настоящото разрешително да извършва 

собствен мониторинг на почви по 

показателите, посочени в Таблица 

13.3.1, на настоящото разрешително. 

Пробовземането и анализите да се 

извършват от акредитирани 

лаборатории. 

Собствен мониторинг на почви се извършва 

по заложените показатели в Таблица 13.3.1 

на настоящото разрешително, съгласно 

разписаната честота на 3 години. 

Пробовземането и анализите се извършват от 

акредитирана лаборатория „Липгеи“ гр. 

София. 

Базовото състояние на почвите е извършено 

през 2011 г. и съгласно три годишната 

честота-мониторинг през 2014, 2017 и 

последния извършен е през 2020г. 

Следващият пореден мониторинг ще се 

проведе през 2023 г. 

Резултатите от анализа за състоянието на 
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почвите през 2020 г. са отразени в Таблица 

№8-г на Приложение 1 (Протокол 

№2429С/2020 г.). Изготвени са протоколи за 

съответствието на данните от мониторинга, 

които се съхраняват от оператора и се 

представят при поискване от контролните 

органи. 

Условие 13.3. Документиране и докладване 

Условия по КР №182 Н0/2007г., 

актуализирано с решение № 182-Н0-

И0-А1/2022 г. 
Докладване 

Условие 13.3.1 Притежателят на 

настоящото разрешително да 

документира и съхранява на 

площадката обобщени резултати от 

изпълнението на инструкциите по 

Условие 13.1. 

Резултатите от изпълнението на 

инструкциите по Условие 13.1.4. и Условие 

13.1.7. се документират в дневник за 

установяване на разливи и се предоставя при 

поискване от компетентните органи. 

Условие 13.3.4. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва 

като част от ГДОС обобщени резултати 

от изпълнението на инструкциите по 

Условие 13.1. 

На площадката на Регионалното депо не са 

регистрирани течове, разливи или изливания 

на вредни и опасни вещества. На същата са 

осигурени достатъчни количества 

абсорбиращи материали в случай на разливи. 

Изготвен е дневник, в който да бъдат 

отразени данни за евентуални разливи, 

причините за тях и предприетите коригиращи 

мерки за отстраняване на причините за 

разлива. 

Условие 13.3.5. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва 

резултатите от собствения мониторинг 

на подземни води по Условие 13.2.1 и 

почви по Условие 13.3.1 като част от 

ГДОС. 

Резултатите по Условие 13.2.1. за 

мониторинг на подземни води  са отразени в 

Таблица 7 на Приложение 1, а по Условие 

13.3.1. мониторинг на почви в Таблица 8 на 

Приложение 1. 

Условие 13.3.6. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва 

предприетите допълнителни мерки за 

опазване на подземните води по 

Условие 13.3.3, като част от ГДОС. 

На площадката на депото не са регистрирани 

разливи и/или аварийни ситуации  и поради 

тази причина не са предприемани 

допълнителни мерки за опазване на почвите 

и съответното докладване. 

Условия по КР №182 Н0/2007г., Докладване 
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5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие 

с условията по КР (ИППСУКР) 
РД за ТБО Севлиево няма такава програма по КР, защото е изградено в 

съответствие  с изискванията по опазване на околната среда. 

 

 

 

 

 

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях 

 
Условия по КР №182 Н0/2007г., 

актуализирано с решение № 182-Н0-

И0-А1/2022 г. 
Докладване 

Условие 16.4. Притежателят на 

настоящето комплексно разрешително 

да докладва изпълнението на мерките 

на плановете по Условие 16.2 и 

Условие 16.3. като част от ГДОС. 

  По Условие 16.2 и 16.3 През 2022 година сме 

информирали РИОСВ – В. Търново за временно 

спиране на ЛПСОВ през зимния период, поради 

опасност от заледяване на критичен участък от 

изходящия водопровод. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

7. Свързани с околната среда аварии; 

7.1 Аварии: 

актуализирано с решение № 182-Н0-

И0-А1/2022 г. 
Условие 15.3 Притежателят на 

настоящото разрешително да прилага 

план за мониторинг при анормални 

режими на работа на инсталацията по 

Условие 2., която да включва като 

минимум вида, количествата и 

продължителността във времето на 

извънредни емисии и начините за 

тяхното измерване и контролиране. 

Обобщени резултати от мониторинга да 

се представя като част от ГДОС. 

Извънредни емисии при анормални режими не 

са установени и в тази връзка не е изготвян и 

съответен доклад към РИОСВ – В. Търново. 
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През 2022 г. в „Регионално депо за отпадъци – Севлиево“ ООД не са 

възниквали аварийни ситуации. Ако възникне такава, ще се спази утвърденият 

план за бедствия и аварии. 

Не е имало оплаквания от работата на инсталацията по отношение 

миризми, шум, води, въздух и др. Поради тази причина не е попълнена 

изискващата се Таблица 9 в приложение I. 

7.2 Оплаквания или възражения свързани с дейността на „Регионално депо 

за отпадъци – Севлиево“ ООД: през 2022 г. не са постъпвали оплаквания или 

възражения свързани с дейността на депото видно от Таблица 10 към 

приложение I. 

8. Подписване на годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 

информация в Годишния доклад за изпълнението на дейностите, за които е 

предоставено комплексно разрешително № 182-Н0/2007 г., актуализирано с 

решение №182-Н0-И0-А1/2022 г. на „Регионално депо за отпадъци – 

Севлиево“ ООД – гр. Севлиево. 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или 

МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 

Име на подписващия: Свилен Радков   

Дата: 27.03.2023 г.     

Длъжност в организацията: Управител 

 Подпис :  Печат : 

П Р И Л О Ж Е Н И Е – І 
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ТАБЛИЦИ: 
ТАБЛИЦА 1. Замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR 

 

№ CAS № Замърсител 

Пределни количества за изпускане (колона 1) 

във въздуха 
(колона 1а) 
kg/година 

във водата 
(колона 1б) 
kg/година 

в почвата 
(колона 1в) 
kg/година 

1 74-82-8 
Метан (CH4) 

                 С 

100 000 

1 943 307,60  
— — 

2 630-08-0 Въглероден оксид (CO) 500 000 — — 

3 124-38-9 
Въглероден диоксид (CO2) 

                 С 
100 милиона 

3 901 705,50 
— — 

4  
Хидро-флуоро-въглеводороди 

(HFCs) 
 100   

5 10024-97-2 Диазотен оксид (N2O) 10 000 — — 

6 7664-41-7 
Амоняк (NH3) С 10 000 

67 488,96 
— — 

7  
Неметанови летливи 

органични съединения 

(NMVOC) С 

100 000 

843,612 

— 
 

— 
 

8  Азотни оксиди (NOx/NO2) 100 000 — — 

  
Изпускателно устройство  

№1, №2 М 
( – ) 1,072 

— 
 

— 
 

З9  
Напълно флуорирани 

въглеводороди (PFCs) 
 100   

10 2551-62-4 Серен хексафлуорид (SF6) 50 — — 

11  Серни оксиди (SOx/SO2) 150 000 — — 

12  Общ азот  — 50 000 50 000 

13  Общ фосфор — 5 000 5 000 

  Условие 10.1.3.4      М   ( – ) 1,56  

14  
Хидрохлорофлуоро-въглероди 

(HCFCs)
 1 

— 
 

— 
 

15  
Хлорофлуоровъглероди 

(CFCs)  
1 

— 
 

— 
 

16  Халогенни въглеводороди 1 — — 

17  
Арсен и съединенията му  
(като As) 

20 5 5 

  Условие 10.1.3.4     М  ( – ) 0,024  

18  
Кадмий и съединенията му 
(като Cd)  

10 5 5 

  Условие 10.1.3.4     М  ( – )  ≤ 0,0013  

19  
Хром и съединенията му  
(като Cr)  

100 50 50 

  Условие 10.1.3.4     М  ( – )  ≤ 0,031  

20  
Мед и съединенията й  
(като Cu)  

100 50 50 

  Условие 10.1.3.4    М  ( – )  0,161  

21  
Живак и съединенията му  
(като Hg)  

10 1 1 

  Условие 10.1.3.4   М   ( – ) ≤  0,00006  

22  
Никел и съединенията му  
(като Ni)  

50 20 20 

  Условие 10.1.3.4    М  ( – ) 0,042   

23  Олово и съединенията му  200 20 20 
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(като Pb)  

  Условие 10.1.3.4   М  ( – )   ≤ 0,0031  

24  
Цинк и съединенията му  
(като Zn)  

200 100 100 

  Условие 10.1.3.4   М  ( – )  0,131  
25 15972-60-8 Алахлор — 1 1 
26 309-00-2 Алдрин 1 1 1 

27 1912-24-9 Атразин — 1 1 

28 57-74-9 Хлордан 1 1 1 

29 143-50-0 Хлордекон 1 1 1 
30 470-90-6 Хлорфенвинфос  — 1 1 
31 85535-84-8 Хлоропроизводни, C10-C13 — 1 1 
32 2921-88-2 Хлорпирифос — 1 1 
33 50-29-3 ДДТ 1 1 1 
34 107-06-2 1,2-дихлоретан (EDC) 1 000 10 10 
35 75-09-2 Дихлорметан (DCM) 1 000 10 10 
36 60-57-1 Диелдрин 1 1 1 
37 330-54-1 Диурон — 1 1 
38 115-29-7 Ендосулфан — 1 1 
39 72-20-8 Ендрин 1 1 1 

40  
Халогенирани органични 

съединения 
(като AOX) 

— 
 

1 000 1 000 

41 76-44-8 Хептахлор 1 1 1 
42 118-74-1 Хексахлорбензен (HCB) 10 1 1 

43 87-68-3 
Хексахлорбутадиен (HCBD) — 

 
1 1 

44 608-73-1 
1,2,3,4,5,6-Хексахлор-

циклохексан (HCH) 
10 1 1 

45 58-89-9 Линдан 1 1 1 
46 2385-85-5 Мирекс  1 1 1 

47  
PCDD + PCDF (диоксини  

фурани) 
(като Teq)  

0,0001 0,0001 0,0001 

48 608-93-5 Пентахлорбензен 1 1 1 
49 87-86-5 Пентахлорфенол (PCP) 10 1 1 

50 
1336-36-3 

 
Полихлорирани бифенили 

(PCBs) 
0,1 0,1 0,1 

51 122-34-9 Симазин — 1 1 
52 127-18-4 Тетрахлоретилен (PER) 2 000 10 — 
53 56-23-5 Тетрахлорметан (TCM) 100 1 — 

54 
12002-48-1 

 
Трихлорбензени (TCBs) 

(всички изомери) 
10 1 — 

55 71-55-6 1,1,1-трихлоретан 100 — — 
56 79-34-5 1,1,2,2-тетрахлоретан 50 — — 
57 79-01-6 Трихлоретилен 2 000 10 — 
58 67-66-3 Трихлорметан 500 10 — 
59 8001-35-2 Токсафен 1 1 1 
60 75-01-4 Винил хлорид 1 000 10 10 
61 120-12-7 Антрацен 50 1 1 

62 71-43-2 
Бензен 

1 000 
200 

(като BTEX) 

(11) 

200 
(като BTEX) 

(11) 

63  
Бромирани дифенилетери 
(PBDE) 

— 
 

1 1 
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64  
Нонилфенол и 

нонилфенолетоксилати 
(NP/NPEs) 

— 
 

1 1 

65 100-41-4 
Етилбензен 

— 
 

200 
(като BTEX) 

(11) 

200 
(като BTEX) 

(11) 
66 75-21-8 Етиленоксид 1 000 10 10 

67 
34123-59-6 

 

Изопротурон  
(3-(4-Изопропилфенилl)-1,1-

диметилкарбамид 

— 
 

1 1 

68 91-20-3 Нафталин 100 10 10 

69  
Органокалаени съединения 
(като общо Sn) 

— 
 

50 50 

70 117-81-7 
Ди-(2-етилхексил) фталат 
(DEHP) 

10 1 1 

71 108-95-2 Феноли  — 20 20 

  Условие 10.1.3.4 М  ( – ) 0,023  

72  
Полициклични ароматни 

въглеводороди 
(PAHs)  

50 5 5 

73 108-88-3 
Толуен 

— 
 

200 
(като BTEX) 

(11) 

200 
(като BTEX) 

(11) 

74  
Трибутилкалай и 

съединенията му  
— 
 

1 1 

75  
Трифенилкалай и 

съединенията му  
— 
 

1 1 

76  
Общо органичен въглерод 

(TOC) 
(като ХПК/3) 

— 
 

50 000 
— 
 

  Условие 10.1.3.4 М  ( – )  163,0  
77 1582-09-8 Трифлуралин — 1 1 
78 1330-20-7 Ксилени  — 200 200 

79  Хлориди (като общо Cl) — 2 милиона 2 милиона 

80  
Хлор и неорганични 

съединения 
(като HCl) 

10 000 
— 
 

— 
 

81 1332-21-4 Азбест 1 1 1 

82  Цианиди (като общо CN) — 50 50 

  Условие 10.1.3.4 М  ( – ) 0,063  

83  Флуориди (като общо F) — 2 000 2 000 

84  
Флуор и неорганични 

съединения 
(като HF) 

5 000 
— 
 

— 
 

85 74-90-8 Циановодород (HCN) 200 — — 

86  

Фини прахови  * 
частици < 10 µm 
(PM 10) 

50 000 
— 
 

— 
 

 

 * под границата на откриваемост 

 

 

Емисиите в атмосферният въздух са по изчислителна методика CORINAIR. Данните 

при изчислителните методи /CORINAIR – 94/ са на база само количествата депонирани 

битови отпадъци.  

Количеството депонирани отпадъци за отчетния период 01.01.2022г. - 31.12.2022г. е  
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 21 090,300 t. 

Коефициенти на изчисление: 

 Метан (СН4) – 92.0 

 Въглероден диоксид – 185.0 

 Амоняк (NН3) С – 3.2 

 ЛОС без метан (NMVOC) – 0.04 

 

 Емисии от CH4 са: 21 090,300 x 1 000 x 92,0 kg/Mg.10-3 = 1 940 307,60 kg/год. 

 Емисии от CO2 са: 21 090,300 x 1 000 x 185,0 kg/Mg.10-3 = 3 901 705,50 kg/год. 

 Емисии от NH3 са: 21 090,300 x 1 000 x 3,2 kg/Mg.10-3 = 67 488,96 kg/год. 

 Емисии от NMVOC са: 21 090,300 x 1 000 x 0,04 kg/Mg.10-3 = 843,612 kg/год. 

 

Данните за отпадните води са на база измервания, отразени в Протокол № ХЛ 443 С / 

09.01.2023 г., издаден от лаборатория „ЛИПГЕЙ“ към „ПЕХЛИВАНОВ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. София  /данните от протоколите се виждат в Таблица 3/.  

Годишно количество на смесеният поток отпадъчни води съгл. Условие 10.1.3. – 625 

m
3
. 

  
 

 

Данните за атмосферен въздух са на база измервания от изпускателни устройства (1 – 4 

по Условие 9.2.4.) и измервания на изход от газови кладенци №1, №2, №3, №4 и № 5 

съгласно протоколи от акредитирана лаборатория „ЛИПГЕЙ“ към „ПЕХЛИВАНОВ – 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.
 
  

  

Изчисляване на годишните количества Метан /CH4/ и Въглероден диоксид /CO2/ са 

показани на следващата таблица. Последната е направена на база данните за масов поток, 

отразени в представените 60 протокола.  
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                           ТАБЛИЦА ПОКАЗВАЩА ОТДЕЛЯНИТЕ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ЕМИСИИ 

 

Месеци Часове 

ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД – /CO2/ 

КЛАДЕНЕЦ №1 КЛАДЕНЕЦ №2 КЛАДЕНЕЦ №3 КЛАДЕНЕЦ №4 КЛАДЕНЕЦ №5 

Общо Kg  

Kg/час 

 

Kg/мес. Kg/час Kg/мес. Kg/час  Кg/мес. Kg/час Kg/мес. 
Kg/ча

с 
Кg/мес. 

Януари 744 0,082 61,008 0,784 583,296 0,303 225,432 0,087 64,728 2,058 1531,152 2465,616 

Февруари 672 0,112 75,264 1,045 702,240 0,451 303,072 0,136 91,392 2,592 1741,824 2913,792 

Март 744 0,073 54,312 0,885 658,440 0,323 240,312 0,097 72,168 2,192 1630,848 2656,080 

Април 720 0,036 25,920 1,176 846,720 0,483 347,760 0,140 100,800 2,779 2000,880 3322,080 

Май 744 0,163 121,272 1,672 1243,968 0,652 485,088 0,223 165,912 3,310 2462,640 4478,880 

Юни 720 0,238 171,360 1,858 1337,760 0,746 537,120 0,257 185,040 4,023 2896,560 5127,840 

Юли 744 0,194 144,336 1,750 1302,000 0,667 496,248 0,192 142,848 3,653 2717,832 4803,264 

Август 744 0,263 195,672 2,001 1488,744 0,847 630,168 0,246 183,024 4,235 3150,840 5648,448 

Септември 720 0,358 257,760 2,342 1686,240 1,042 750,240 0,329 235,880 4,714 3394,080 6325,200 

Октомври 744 0,190 141,360 2,013 1497,672 0,974 724,656 0,249 185,256 4,128 3071,232 5620,176 

Ноември 720 0,117 84,240 1,414 1018,080 0,620 446,400 0,163 117,360 3,045 2192,400 3858,480 

Декември 744 0,081 60,264 1,081 804,264 0,374 278,256 0,100 74,400 2,224 1654,656 2871,840 

Kg/год.   1392,768  13169,424  5464,752  1619,808  28444,944 50091,696 
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Месеци Часове 

МЕТАН – /CH4/ 

КЛАДЕНЕЦ №1 КЛАДЕНЕЦ №2 

 

КЛАДЕНЕЦ №3 

 

КЛАДЕНЕЦ №4 

 

КЛАДЕНЕЦ №5 

 
Общо 

Kg 

Kg/час Kg/мес. Kg/час Kg/мес. Kg/час Kg/мес. Kg/час  Kg/мес. Kg/час Kg/мес. 

Януари 744 0,027 20,088 0,170 126,480 0,105 78,120 0,031 23,064 0,439 326,616 574,368 

Февруари 672 0,036 24,192 0,251 168,672 0,173 116,256 0,040 26,880 0,556 373,632 709,632 

Март 744 0,027 20,088 0,198 147,312 0,125 93,000 0,027 20,088 0,460 342,240 622,728 

Април 720 0,097 69,840 0,306 220,320 0,183 131,760 0,040 28,800 0,637 458,640 909,360 

Май 744 0,057 42,408 0,451 335,544 0,266 197,904 0,068 50,592 0,793 589,992 1216,440 

Юни 720 0,062 44,640 0,514 370,080 0,316 227,520 0,089 64,080 0,923 664,560 1370,880 

Юли 744 0,053 39,432 0,501 372,744 0,275 204,600 0,073 54,312 0,822 611,568 1282,656 

Август 744 0,070 52,080 0,571 424,824 0,344 255,936 0,095 70,680 0,945 703,080 1506,600 

Септември 720 0,095 68,400 0,665 478,800 0,413 297,360 0,124 89,280 1,082 779,040 1712,880 

Октомври 744 0,055 40,920 0,553 411,432 0,357 265,608 0,098 72,912 0,933 694,152 1485,024 

Ноември 720 0,037 26,640 0,397 285,840 0,252 181,440 0,063 45,360 0,646 465,120 1004,400 

Декември 744 0,027 20,088 0,256 190,464 0,178 132,432 0,038 28,272 0,449 334,056 705,312 

Kg/год.   468,816  3532,512  2181,936  574,320  6342,696 13100,280 

 

 

Азотните оксиди са изчислени съгласно данните от протокол № ВШ-625С.5/14.12.2022 г. СТРИПИНГ КОЛОНА – 

ИЗП. УСТРОЙСТВО № 2 : 0,134 kg/h, умножени по действителните работни часове на вентилатора – 8 часа и 

съответните изчисления, сумарното годишно количество азотни оксиди е ≈ 1,072 kg. 
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух – съгласно посочените в 
 Таблица 1 протоколи 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота 

на 

монито-

ринга 

Съответ-

ствие 

Брой % 

Непрекъс-

нат мони- 

торинг 

Периодичен 

мониторинг 

Всяка емисия* 

докладвана в 

таблица 1, 

колона 1 

      

 

 

 

 

 

 

МЕТАН 

( CH4 ) 

( ОБЩО ЗА 

ДЕПОТО ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mg/Nm
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се 

регламен-

тира 

 № 1-Р.Д.-1:1000 

 

 

 

 

 

 

МЕСЕЧ

НО 

 
№ 1-Р.Д.-2:1285 

№ 1-Р.Д.-3:1023 

№ 1-Р.Д.-4:1285 

№ 1-Р.Д.-5:1690 

№ 1-Р.Д.-6 :1785 

№ 1-Р.Д.-7:1595 

№ 1-Р.Д.-8:1833 

№ 1-Р.Д.-9:2166 

№ 1-Р.Д.-10:1428 

№ 1- Р.Д.-11:1071 

№ 1- Р.Д.-12:928 

№ 2- Р.Д.-1:4474 

№ 2- Р.Д.-2:5593 

№ 2- Р.Д.-3 :4808 

№ 2- Р.Д.-4 :6474 

№ 2- Р.Д.-5 :8068 

№ 2- Р.Д.-6 :8449 

№ 2- Р.Д.-7:8378 

№ 2- Р.Д.-8:8782 

№ 2- Р.Д.-9:9425 

№ 2- Р.Д.-10:8211 

№ 2- Р.Д.-11:7235 

№ 2- Р.Д.-12:5379 

№ 3- Р.Д.-1:3165  

№ 3- Р.Д.-2:4332 

№ 3- Р.Д.-3:3451 

№ 3- Р.Д.-4:4379 

№ 3- Р.Д.-5:5974 

№ 3- Р.Д.-6:6378  

№ 3- Р.Д.-7:5831 

№ 3- Р.Д.-8:6378  

№ 3- Р.Д.-9:6950  

№ 3- Р.Д.-10:6140 

№ 3- Р.Д.-11:5022 

№ 3- Р.Д.-12:4141 

№ 4- Р.Д.-1:1071 

№ 4- Р.Д.-2:1285 

№ 4- Р.Д.-3:1000 

№ 4- Р.Д.-4:1238 

№ 4- Р.Д.-5:1904 

№ 4- Р.Д.-6:2118 

№ 4- Р.Д.-7:1952 

№ 4- Р.Д.-8:2309 

№ 4- Р.Д.-9:2689 

№ 4- Р.Д.-10:2356 

№ 4- Р.Д.-11:1809 

№ 4- Р.Д.-12:1238 

№ 5- Р.Д.-1:8401 

№ 5- Р.Д.-2:9449 

№ 5- Р.Д.-3:8639 
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    № 5- Р.Д.-4:10448   
№ 5- Р.Д.-5:12209  

№ 5- Р.Д.-6:12709 

№ 5- Р.Д.-7:11924  

№ 5- Р.Д.-8:12495  

№ 5- Р.Д.-9:13376 

№ 5-Р.Д.-10:12257 

№ 5-Р.Д.-11:9401 

№ 5- Р.Д.-12:7878 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въглероден 

диоксид 

( CO2 ) 

( ОБЩО ЗА 

ДЕПОТО ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mg/Nm
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се 

регламен

-тира 

 № 1- Р.Д.-1:3013   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСЕЧ

НО 

 
№ 1- Р.Д.-2:3930 

№ 1- Р.Д.-3:2751 

№ 1- Р.Д.-4:3406 

№ 1- Р.Д.-5:4847 

№ 1- Р.Д.-6:6812 

№ 1- Р.Д.-7:5895 

№ 1- Р.Д.-8:6878 

№ 1- Р.Д.-9:8122 

№ 1- Р.Д.-10:4913 

№ 1- Р.Д.-11:3406 

№ 1- Р.Д.-12:2751 

№ 2- Р.Д.-1:20567 

№ 2- Р.Д.-2:23318 

№ 2- Р.Д.-3:21484 

№ 2- Р.Д.-4:24890 

№ 2- Р.Д.-5:29934  

№ 2- Р.Д.-6:30523  

№ 2- Р.Д.-7:29279  

№ 2- Р.Д.-8:30785  

№ 2- Р.Д.-9:33209  

№ 2-Р.Д.-10:29868 

№ 2-Р.Д.-11:25807 

№ 2-Р.Д.-12:22729 

№ 3- Р.Д.-1:9104  

№ 3- Р.Д.-2:11266  

№ 3- Р.Д.-3:8908  

№ 3- Р.Д.-4:11594  

№ 3- Р.Д.-5:14607  

№ 3- Р.Д.-6:15065  

№ 3- Р.Д.-7:14148  

№ 3- Р.Д.-8:15720  

№ 3- Р.Д.-9:17554  

№ 3-Р.Д.-10:16768 

№ 3-Р.Д.-11:12380 

№ 3- Р.Д.12:8712 

№ 4- Р.Д.-1:2948  

№ 4- Р.Д.-2:4323  

№ 4- Р.Д.-3:3537  

№ 4- Р.Д.-4:4323  

№ 4- Р.Д.-5:6223 

№ 4- Р.Д.-6:6092  

№ 4- Р.Д.-7:5109 

№ 4- Р.Д.-8:5961  

№ 4- Р.Д.-9:7140 

№ 4- Р.Д.-10:5961 

№ 4- Р.Д.-11:4651 

№ 4- Р.Д.-12:3210 

№ 5- Р.Д.-1:39431  

№ 5- Р.Д.-2:44081  

№ 5- Р.Д.-3:41199  

№ 5- Р.Д.-4:45588  

№ 5- Р.Д.-5:50959 

№ 5- Р.Д.-6:55413  
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (смесен поток инфилтрат и вътрешни води)  

 

Протокол от изпитване  № ХЛ 443 С / 09.01.2023 г., издадени от лаборатория „ЛИПГЕЙ“ към 

„ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. София 

Във връзка с Условие 10.1.2.1 на КР, и промяна на оператора на ВиК „Бяла” ООД – гр. 

Севлиево с „ВиК” ООД гр.Габрово, съгласно Договор сключен на 08.01.2019 год., има промяна в  

нормите за допустими емисии, които са приложени към съответния Договор. 

Пункт за пробонабиране с координати 43
0 
01'

 
514''

 
СШ и 25

0 
06''497

 
ИД 

 

Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултати от 

мониторинг 

/стойност, 

неопределеност/ 

Честота на 

мониторинг 

 

Съответствие 

 

Всяка емисия, 

докладвана в 

таблица 1. 
колона 1 

 

 

 

 
 

 

  

 

Дебит на 

отпадъчните води 

м
3
/ден 

м
3
/час 

м
3
/год 

 

 
 

625 
Постоянен Да 

рН  6,5-9,0 7,46 ± 0,07 Постоянен Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm

3 300.0 39 ± 1 1 път  годишно 
Да 

 

БПК5 
mgО2/dm

3 
 

300.0
 

163 ± 23 1 път  годишно 
 

Да 
 

ХПК 
 

mgО2/dm
3 

 
500.0 490 ± 13 1 път  годишно 

 

Да 
 

 

Нефтопродукти 
 

mg/dm
3 15.0 0,037 ± 0,004 1 път  годишно Да 

Желязо 
/общо/ 

mg/dm
3 10.0

 
1,20 ± 0,02 1 път  годишно Да 

Мед mg/dm
3 2.0 0,258 ± 0,005 1 път  годишно Да 

Цинк mg/dm
3 5,0 0,209 ± 0,008 1 път  годишно Да 

Кадмий mg/dm
3 0.5 <0,002* 1 път  годишно Да 

Олово mg/dm
3 2.0 <0,005* 1 път  годишно Да 

Арсен mg/dm
3 0.5 0,038 ± 0,001 1 път  годишно Да 

№ 5- Р.Д.-7:52990  

    № 5- Р.Д.-8:56003    
№ 5- Р.Д.-9:58295  

№ 5-Р.Д.-10:55413 

№ 5-Р.Д.-11:44278 

№ 5-Р.Д.-12:38973 

АЗОТНИ 

ОКСИДИ 

( NOX/NO2 ) 

( ОБЩО ЗА 

ДЕПОТО ) 

mg/Nm
3
 

Не се 

регламен- 

тира 

 

№ 5- Р.Д.-18,7 
Веднъж 

годишно 
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Никел mg/dm
3 2.0 0,067 ± 0,002 1 път  годишно Да 

Живак mg/dm
3 0.05 <0,0001* 1 път  годишно Да 

Цианиди mg/dm
3 1.0 0,10 ± 0,01 1 път  годишно Да 

Азот амониев mg/dm
3 35.0

 
37 ± 5 Постоянен Да 

Анионактивни 

детергенти 
mg/dm

3 15.0 
 

<0,05* 

 

1 път  годишно 
 

Да 

Фосфати         

/като P / 
mg/dm

3 15.0 2,5 ± 0,3 
1 път  годишно 

 
Да 

Сулфиди /S / mg/dm
3 1.5 0,17 ± 0,02 

1 път  годишно 
 

Да 

Тривалентен 

хром /Cr
3+

/ 
mg/dm

3 2.5 <0,05* 
1 път  годишно 

 
Да 

Шествалентен 

хром /Cr
6+

/ 
mg/dm

3 0.5 <0,05*  
1 път  годишно 

 
Да 

Феноли (летливи) mg/dm
3 10.0 0,037± 0,004 1 път  годишно Да 

 

*- по-малко от границата на количествено определяне на метода
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Таблица 4. 

Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка – 2018 г. 

Отпадък Код 

 

Годишно количество 

 

 

Годишно количество 

за единица продукт 

Временно 

съхранение 

на 

площадката
 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

Съответствие 

  

Количества 

определени 

с КР  t/y 

Реално 

измерено 

t/y 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 
 

 

 

 
 

Нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 
13 01 10*

 
0.09 - няма норма - Да 

„Феникс-ВТ” ЕООД 

гр.В.Търново 
Да 

Нехлорирани моторни 

масла за зъбни предавки 

на минерална основа
 

13 02 05
* 

0.34 0.175 няма норма <0.001 kg/t Да 
„Феникс-ВТ” ЕООД 

гр.В.Търново 
Да 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла замърсени с 

опасни вещества 

15 02 02
* 

0.05 0.010 няма норма <0.001 kg/t Да 
„Феникс-ВТ” ЕООД 

гр.В.Търново 
Да 

Маслени филтри 
16 01 07

* 
0.01 0.010 няма норма <0.001 kg/t Да 

„Феникс-ВТ” ЕООД 

гр.В.Търново 

Да 

 

Оловни акумулаторни 

батерии
 

 

16 06 01* 

 

0.2 

 

0,008 

 

няма норма 
 

<0,000 kg/t 

 

Да 

 

„Феникс-ВТ” ЕООД 

гр.В.Търново 

 

Да 

 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* 0.000 0.000 няма норма 
0.000kg/t 

 
Не 

„Феникс-ВТ” ЕООД 

гр.В.Търново 
Да 
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Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка – 2018 г. 

Битови отпадъци 2018 г. 

Отпадък Код 

Годишно количество Годишно 

количество 

за единица продукт 

Временно 

съхранение 

на 

площадката

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

Съответствие 

Количества 

определени 

с КР  t/y 

Реално 

измерено 

t/y 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 
0.5 

(10 бр/г) 
0.000 0 0.000kg/t Не - Да 

Отпадъци от 

пясъкоуловители 
19 08 02 0.6 0.080 0.01 kg/t <0.001 kg/t Не - 

Да 

Утайки от други видове 

пречистване на 

промишлени отпадъчни 

води, различни от 

упоменатите в 19 08 13 

19 08 14 6 0.700 1.0 kg/t <0.001 kg/t Не - 
Да 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество 

за единица продукт 

Временно 

съхранение 

на 

площадката
*

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

Съответствие 

Количества 

определени 

с КР  t/y 

Реално 

измерено 

t/y 

Количества 

определени 

с КР 

Реално измерено 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 2,0 1,500 няма норма <0.001 kg/t Не - 

Да 

Утайки от 

септични ями 
20 03 04 1,8 0.150 няма норма <0.001 kg/t Не - Да 
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци – 2018 г. 

 

Отпадък Код 
Оползотворяване 

на площадката 
Обезвреждане 

на площадката 
Име на външната фирма извършваща 

операцията по оползотворяване/обезвреждане 
Съответствие 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 Не Не - Да 

Отпадъци от 

пясъкоуловители 
19 08 02 Не Да - Да 

Утайки от други видове 

пречистване на 

промишлени отпадъчни 

води, различни от 

упоменатите в 19 08 13 

19 08 14 Не Да - Да 

Нехлорирани хидравлични 

масла на минерална основа 
13 01 10* Не Не 

„Феникс-ВТ” ЕООД 

гр.В.Търново 
Да 

Нехлорирани 

моторни, смазочни и масла за 

зъбни предавки на минерална 

основа
 

13 02 05
* Не Не 

„Феникс-ВТ” ЕООД 

гр.В.Търново 
Да 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за изтриване 

и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

15 02 02
* 

Не Не 
„Феникс-ВТ” ЕООД 

гр.В.Търново 
Да 

Маслени филтри 

16 01 07
* Не Не 

„Феникс-ВТ” ЕООД 

гр.В.Търново 
Да 

Оловни акумулаторни батерии 

16 06 01* Не Не 
„Феникс-ВТ” ЕООД 

гр.В.Търново 
Да 

Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 20 01 21* Не Не - Да 
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  Таблица 4. 

  Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка – 2019 г. 

 

Отпадък Код 

Годишно количество 

 

 

Годишно 

количество 

за единица продукт 

Временно 

съхранение 

на 

площадката
* 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

Съответствие 

  Количества 

определени 

с КР  t/y 

Реално 

измерено 

t/y 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

  

 

 

 

Нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 
13 01 10*

 
0.09 - 

няма 

норма 
- Да - Да 

 Нехлорирани моторни 

масла за зъбни предавки на 

минерална основа
 

13 02 05
* 

0.34 0.115 
няма 

норма 
0.005 kg/t Да - Да 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла замърсени с опасни 

вещества 

15 02 02
* 

0.05 0.002 
няма 

норма 
< 0.001 kg/t Да - Да 

Маслени филтри 
16 01 07

* 
0.01 0.013 

няма 

норма 
<0.001 kg/t Да - 

Да 

 
Оловни акумулаторни 

батерии
 

 

16 06 01* 

 

0.2 

 

0,017 

 

няма 

норма 

 

<0,001 kg/t 

 

Да 

 

- 

 

Да 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, съдържащи 

живак 

20 01 21* 0.000 0.000 
няма 

норма 
0.000kg/t 

 
Не - Да 
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Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка – 2019 г. 

 

Битови отпадъци 2019 г. 

Отпадък Код 

Годишно количество 

 

 

Годишно 

количество 

за единица продукт 

Временно 

съхранение 

на 

площадката
 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

Съответствие 

  Количества 

определени 

с КР  t/y 

Реално 

измерено 

t/y 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

  

 

 

 

Излезли от употреба гуми 
16 01 03 

0.5 

(10 бр/г) 
0.000 0 0.000kg/t Не 

  -  Да 

Отпадъци от 

пясъкоуловители 
19 08 02 0.6 0.000 0.01 kg/t 0.000 kg/t Не 

-    

Да 

 

 

Утайки от други видове 

пречистване на 

промишлени отпадъчни 

води, различни от 

упоменатите в 19 08 13 

19 08 14 6 0.000 1.0 kg/t 0.000 kg/t Не 

-  

Да  

Отпадък Код 

Годишно количество 

 

 

Годишно количество 

за единица продукт 

Временно 

съхранение 

на 

площадката
*
 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

Съответствие 

  Количества 

определени 

с КР  t/y 

Реално 

измерено 

t/y 

Количества 

определени 

с КР 

Реално измерено 

 

  

 

 

 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 2,0 1,450 няма норма 0.069 kg/t Не - 

Да 

 

Утайки от 

септични ями 
20 03 04 1,8 0.000 няма норма 0.000 kg/t Не - Да 
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  Таблица 4. 

  Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка – 2020 г. 

 

Отпадък Код 

Годишно количество 

 

 

Годишно 

количество 

за единица продукт 

Временно 

съхранение 

на 

площадката
* 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

Съответствие 

  Количества 

определени 

с КР  t/y 

Реално 

измерено 

t/y 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

  

 

 

 

Нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 
13 01 10*

 
0.09 - 

няма 

норма 
- Не - - 

 Нехлорирани моторни 

масла за зъбни предавки на 

минерална основа
 

13 02 05
* 

0.34 0.205 
няма 

норма 
0.010kg/t Да - Да 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла замърсени с опасни 

вещества 

15 02 02
* 

0.05 0.01 
няма 

норма 
< 0.001 kg/t Да - Да 

Маслени филтри 
16 01 07

* 
0.01 0.027 

няма 

норма 
<0.001 kg/t Да - 

Да 

 
Оловни акумулаторни 

батерии
 

 

16 06 01* 

 

0.2 

 

0,017 

 

няма 

норма 

 

<0,001 kg/t 

 

Да 

 

- 

 

Да 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, съдържащи 

живак 

20 01 21* 0.000 0.000 
няма 

норма 
0.000kg/t 

 
Не - - 
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Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка – 2020 г. 

 

Битови отпадъци 2020 г. 

Отпадък Код 

Годишно количество 

 

 

Годишно 

количество 

за единица продукт 

Временно 

съхранение 

на 

площадката
 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

Съответствие 

  Количества 

определени 

с КР  t/y 

Реално 

измерено 

t/y 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

  

 

 

 

Излезли от употреба гуми 
16 01 03 

0.5 

(10 бр/г) 
0.000 0 0.000kg/t Не - - 

Отпадъци от 

пясъкоуловители 
19 08 02 0.6 0.000 0.01 kg/t 0.000 kg/t Не - 

 

- 

 

 

Утайки от други видове 

пречистване на 

промишлени отпадъчни 

води, различни от 

упоменатите в 19 08 13 

19 08 14 6 0.600 1.0 kg/t 0.031kg/t Не - 
 

Да 

Отпадък Код 

Годишно количество 

 

 

Годишно количество 

за единица продукт 

Временно 

съхранение 

на 

площадката
*
 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

Съответствие 

  Количества 

определени 

с КР  t/y 

Реално 

измерено 

t/y 

Количества 

определени 

с КР 

Реално измерено 

 

  

 

 

 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 2,0 0,590 няма норма 0.030 kg/t Не - 

Да 

 

Утайки от 

септични ями 
20 03 04 1,8 0.000 няма норма 0.000 kg/t Не - Да 
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Таблица 4. 

Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка – 2021 г. 

Отпадък Код 

Годишно количество 

 

 

Годишно 

количество 

за единица продукт 

Временно 

съхранение 

на 

площадката
* 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

Съответствие 

  

Количества 

определени 

с КР  t/y 

Реално 

измерено 

t/y 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 
 

 

 

 
 

Нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 
13 01 10*

 
0.09 0.00 

няма 

норма 
0.000 kg/t Не - - 

Нехлорирани моторни 

масла за зъбни предавки на 

минерална основа
 

13 02 05
* 

0.34 0.215 
няма 

норма 
0.011 kg/t Да - Да 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла замърсени с опасни 

вещества 

15 02 02
* 

0.05 0.01 
няма 

норма 
<0.001 kg/t Да - Да 

Маслени филтри 
16 01 07

* 
0.01 0.028 

няма 

норма 
0.001 kg/t Да  

Да 

 

Оловни акумулаторни 

батерии
 

 

16 06 01* 

 

0.2 

 

0,017 

 

няма 

норма 

 

<0,001 kg/t 

 

Да 

 

- 

 

Да 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, съдържащи 

живак 

20 01 21* 0.000 0.000 
няма 

норма 
0.000kg/t 

 
Не - Да 
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Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка – 2021 г. 

 

Битови отпадъци 2021 г. 

Отпадък Код 

Годишно количество 

 

 

Годишно количество 

за единица продукт 

Временно 

съхранение 

на 

площадката
 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

Съответствие 

  

Количества 

определени 

с КР  t/y 

Реално 

измерено 

t/y 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 
 

 

 

 
 

Излезли от употреба 

гуми 
16 01 03 

0.5 

(10 бр/г) 
0.00 0 - -  - 

Отпадъци от 

пясъкоуловители 
19 08 02 0.6 0.00 0.01 kg/t - - - 

 

- 

 

Утайки от други 

видове пречистване на 

промишлени 

отпадъчни води, 

различни от 

упоменатите в 19 08 13 

19 08 14 6 0.00 1.0 kg/t - - - 
 

- 

Отпадък Код 

Годишно количество 

 

 

Годишно количество 

за единица продукт 

Временно 

съхранение 

на 

площадката
*
 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

Съответствие 

 
 

Количества 

определени 

с КР  t/y 

Реално 

измерено 

t/y 

Количества 

определени 

с КР 

Реално измерено 

 
   

Смесени битови 

отпадъци 20 03 01 2,0 0,900 няма норма 0.045 kg/t Не - 
Да 

 

Утайки от 

септични ями 
20 03 04 1,8 0.00 няма норма - - - - 
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Таблица 4. 

Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка – 2022 г. 

 

 

Отпадък Код 

Годишно количество 

 

 

Годишно 

количество 

за единица продукт 

Временно 

съхранение 

на 

площадката
* 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

Съответствие 

  

Количества 

определени 

с КР  t/y 

Реално 

измерено 

t/y 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 
 

 

 

 
 

Нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 
13 01 10*

 
0.24 - 

няма 

норма 
- Не - Да 

Нехлорирани моторни 

масла за зъбни предавки на 

минерална основа
 

13 02 05
* 

0.39 0.27 
няма 

норма 
0.013 kg/t Да - Да 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла замърсени с опасни 

вещества 

15 02 02
* 

0.05 0.01 
няма 

норма 
<0.001 kg/t Да - Да 

Маслени филтри 
16 01 07

* 
0.01 0.037 

няма 

норма 
0.002 kg/t Да - 

Да 

 

Оловни акумулаторни 

батерии
 

 

16 06 01* 

 

0.2 

 

0.017 

 

няма 

норма 

 

<0.001 kg/t 

 

Да 

 

- 

 

Да 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, съдържащи 

живак 
20 01 21* 0.003 0.000 

няма 

норма 
0.000kg/t 

 
Не - Да 
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Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка – 2022 г. 

 

Отпадък Код 

Годишно количество 

 

 

Годишно количество 

за единица продукт 

Временно 

съхранение 

на 

площадката
 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

Съответствие 

  

Количества 

определени 

с КР  t/y 

Реално 

измерено 

t/y 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 
 

 

 

 
 

Утайки от други 

видове пречистване на 

промишлени 

отпадъчни води, 

различни от 

упоменатите в 19 08 13 

19 08 14 6 0.650 
Няма 

норма 
0.03 kg/t Не - 

 

Да 
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Таблица 6.1 Шумови емисии – измерване 2020 г. 

Място на 

измерването Ниво на звуково 

нялягане в dB 

(A) 

Измерено през 

деня/нощта 
Съответствие Контур 1 „ 

Депониране Клетка 

1” 

Точка 1 43,5 Деня Да 

Точка 2 44,8 Деня Да 

Точка 3 47,3 Деня Да 

Точка 4 42,9 Деня Да 

Точка 5 44,1 Деня Да 

Точка 6 40,6 Деня Да 

Точка 7 45,0 Деня Да 

Точка 8 41,4 Деня Да 

Обща звукова 

мощност 
84,0 Деня Да 

Контур 2 – „К ПП-

приемна зона” 

Ниво на звуково 

нялягане в dB 

(A) 

Измерено през 

деня/нощта 
Съответствие 

Точка 1 48,6 Деня Да 

Точка 2 52,6 Деня Да 

Точка 3 49,4 Деня Да 

Точка 4 45,3 Деня Да 

Точка 5 42,6 Деня Да 

Точка 6 46,2 Деня Да 

Обща звукова 

мощност 
84,2 

Деня Да 

Не са постъпвали оплаквания от района около депото.  Вечерно и нощно измерване не се прави, 

защото инсталацията работи само през деня в часовия диапазон от 8:00 ч. до 17:00 ч. 

Таблица 6.1 Шумови емисии – измерване 2022 г. 

Място на 

измерването 
Ниво на звуково 

нялягане в dB 

(A) (стойност,

неопределеност) 

Измерено през 

деня/нощта 
Съответствие Контур 1 „ 

Депониране Клетка 

1” 

Точка 1 48,2±0,4 Деня Да 

Точка 2 51,7±0,4 Деня Да 

Точка 3 54,1±0,4 Деня Да 

Точка 4 50,6±0,4 Деня Да 

Точка 5 47,5±0,4 Деня Да 

Точка 6 44,1±0,4 Деня Да 

Точка 7 46,3±0,4 Деня Да 

Точка 8 43,9±0,4 Деня Да 

Обща звукова 

мощност 

89,3±3,7 Деня Да 
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Място на 

измерването 
Ниво на звуково 

нялягане в dB 

(A) (стойност, 

неопределеност) 

Измерено през 

деня/нощта 
Съответствие Контур 2 „ 

Депониране Клетка 

2” 

Точка 1 54,3±0,4 Деня Да 

Точка 2 56,2±0,4 Деня Да 

Точка 3 60,4±0,4 Деня Да 

Точка 4 63,1±0,4 Деня Да 

Точка 5 60,5±0,4 Деня Да 

Точка 6 58,3±0,4 Деня Да 

Обща звукова 

мощност 
96,3±3,9 Деня Да 

 
 

Място на 

измерването 

Ниво на звуково 

нялягане в dB 

(A) (стойност, 

неопределеност) 

Измерено през 

деня/нощта 
Съответствие 

Контур 3 „ КПП-

приемна зона” 

Точка 1 49,6±0,4 Деня Да 

Точка 2 53,8±0,4 Деня Да 

Точка 3 51,6±0,4 Деня Да 

Точка 4 47,1±0,4 Деня Да 

Точка 5 44,7±0,4 Деня Да 

Точка 6 46,5±0,4 Деня Да 

Обща звукова 

мощност 
86,0±3,5 Деня Да 

 
 

Не са постъпвали оплаквания от района около депото.  Вечерно и нощно измерване не се прави, 

защото инсталацията работи само през деня в часовия диапазон от 8:00 ч. до 17:00 ч. 
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Таблица 7. Опазване на подземните води 

7.1 Протокол № ХЛ 31С / 02.03.2022 г.  

Показател Точка на 

пробовземане 

Озна-

чение 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно 

КР /mg/l/ 

Резултати от 

мониторинг 

/mg/l/ 

Честота 

на мониторинг 

Съответствие 

Разтворени вещества 

Мониторингов 

кладенец №1 с 

координати 43
°
 

00
′
 391″ СШ и 25

°
 

07
′
 994

″
 ИД 

mg/l 
500 

2656 
Веднъж на три месеца 

Не 

Амоняк /като амоний/ — • — mg/l 0.12 0,380 Веднъж на три месеца Не 

Нитрити — • — mg/l 0.025 0,037 Веднъж на три месеца Не 

Нитрати — • — mg/l 10 1,40 Веднъж на три месеца Да 

Фосфор /ортофосфати/ — • — mg/l 0.1 3,30 Веднъж на три месеца Не 

Желязо – общо — • — g/l 50 <5* Веднъж на три месеца Да 

Цианиди — • — mg/l 0.02 <0,002* Веднъж на три месеца Да 

Цинк — • — g/l 200 21 Веднъж на три месеца Да 

Кадмий — • — g/l 1 <2* Веднъж на три месеца Да 

Олово — • — g/l 30 <5* Веднъж на три месеца Да 

Мед — • — g/l 30 <5* Веднъж на три месеца Да 

Никел — • — g/l 20 <5* Веднъж на три месеца Да 

Хром /общ/ — • — g/l 5 <50* Веднъж на три месеца Да 

Арсен — • — g/l 10 <5* Веднъж на три месеца Да 

Живак — • — g/l 0,5 <0,1* Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти — • — g/l 50 <20* Веднъж на три месеца Да 

Сулфати — • — mg/l 50 96 Веднъж на три месеца Не 

Хлориди — • — mg/l 30 674 Веднъж на три месеца Не 

Флуориди — • — mg/l 0.3 <0,1* Веднъж на три месеца Да 

Селен — • — g/l 0.5 <5* Веднъж на три месеца Да 

Антимон — • — g/l 5 <2* Веднъж на три месеца Да 

Молибден — • — g/l 5 <10* Веднъж на три месеца Да 

  Барий — • — g/l 200 <5* Веднъж на три месеца Да 

Водороден показател — • — - 7,03 Веднъж на три месеца - 

Приблизително 20% от показателите на подземните води съгласно Таблица 7.1, не отговарят на очакваните стойности, което се обяснява с факта че 

са сравнявани не с прага на замърсяване, а с екологичния праг. Допълнително влияние оказва и наличието на стари замърсявания.  
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7.2 Протокол № ХЛ 127С / 03.06.2022 г.   

 

Показател 

 

Точка на 

пробовземане 

 

Озна-

чение 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно 

КР /mg/l/ 

Резултати от 

мониторинг 

/mg/l/ 

 

Честота 

на мониторинг 

 

Съответствие 

 

Разтворени вещества 

Мониторингов 

кладенец №1 с 

координати 43
°
 

00
′
 391″ СШ и 25

°
 

07
′
 994

″
 ИД 

mg/l 
 

500 
3533 

 

Веднъж на три месеца 
Не 

Амоняк /като амоний/ — • — mg/l 0.12 2,9 Веднъж на три месеца Не 

Нитрити — • — mg/l 0.025 0,059 Веднъж на три месеца Не 

Нитрати — • — mg/l 10 24,0 Веднъж на три месеца Не 

Фосфор /ортофосфати/ — • — mg/l 0.1 5,7 Веднъж на три месеца Не 

Желязо – общо — • — g/l 50 36,0 Веднъж на три месеца Да 

Цианиди — • — mg/l 0.02 <0,002* Веднъж на три месеца Да 

Цинк — • — g/l 200 <5* Веднъж на три месеца Да 

Кадмий — • — g/l 1 <2* Веднъж на три месеца Да 

Олово — • — g/l 30 <5* Веднъж на три месеца Да 

Мед — • — g/l 30 5,8 Веднъж на три месеца Да 

Никел — • — g/l 20 <5* Веднъж на три месеца Да 

Хром /общ/ — • — g/l 5 <50* Веднъж на три месеца Да 

Арсен — • — g/l 10 <5* Веднъж на три месеца Да 

Живак  — • — g/l 0,5 <0,1* Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти  — • — g/l 50 <20* Веднъж на три месеца Да 

Сулфати  — • — mg/l 50 95 Веднъж на три месеца Не 

Хлориди  — • — mg/l 30 590 Веднъж на три месеца Не 

Флуориди — • — mg/l 0.3 <0,1* Веднъж на три месеца Да 

Селен  — • — g/l 0.5 <5* Веднъж на три месеца Да 

Антимон — • — g/l 5 <2* Веднъж на три месеца Да 

Молибден  — • — g/l 5 <10* Веднъж на три месеца Да 

  Барий  — • — g/l 200 66 Веднъж на три месеца Да 

Водороден показател — • —   - 6,90 Веднъж на три месеца  - 

* По малко от границата на количественото определяне на метода.  

Приблизително 30% от показателите на подземните води съгласно Таблица 7.2, не отговарят на очакваните стойности, което се обяснява с факта че 

са сравнявани не с прага на замърсяване, а с екологичния праг. Допълнително влияние оказва и наличието на стари замърсявания. 
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7.3 Протокол № ХЛ 249С / 29.08.2022 г. 

Показател Точка на 

пробовземане 

Озна-

чение 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно 

КР /mg/l/ 

Резултати от 

мониторинг 

/mg/l/ 

Честота 

на мониторинг 

Съответствие 

Разтворени вещества 

Мониторингов 

кладенец №1 с 

координати 43
°
 

00
′
 391″ СШ и 25

°
 

07
′
 994

″
 ИД 

mg/l 
500 

1628 
Веднъж на три месеца 

Не 

Амоняк /като амоний/ — • — mg/l 0.12 1,7 Веднъж на три месеца Не 

Нитрити — • — mg/l 0.025 0,28 Веднъж на три месеца Не 

Нитрати — • — mg/l 10 3,0 Веднъж на три месеца Да 

Фосфор /ортофосфати/ — • — mg/l 0.1 8,2 Веднъж на три месеца Не 

Желязо – общо — • — g/l 50 280 Веднъж на три месеца Не 

Цианиди — • — mg/l 0.02 <0,002* Веднъж на три месеца Да 

Цинк — • — g/l 200 113 Веднъж на три месеца Да 

Кадмий — • — g/l 1 <2* Веднъж на три месеца Да 

Олово — • — g/l 30 <5* Веднъж на три месеца Да 

Мед — • — g/l 30 34,6 Веднъж на три месеца Не 

Никел — • — g/l 20 <5* Веднъж на три месеца Да 

Хром /общ/ — • — g/l 5 <50* Веднъж на три месеца Да 

Арсен — • — g/l 10 <5* Веднъж на три месеца Да 

Живак — • — g/l 0,5 <0,1* Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти — • — g/l 50 179 Веднъж на три месеца Не 

Сулфати — • — mg/l 50 20 Веднъж на три месеца Да 

Хлориди — • — mg/l 30 620 Веднъж на три месеца Не 

Флуориди — • — mg/l 0.3 <0,1* Веднъж на три месеца Да 

Селен — • — g/l 0.5 <5* Веднъж на три месеца Да 

Антимон — • — g/l 5 <2* Веднъж на три месеца Да 

Молибден — • — g/l 5 <10* Веднъж на три месеца Да 

  Барий — • — g/l 200 73 Веднъж на три месеца Да 

Водороден показател — • — - 6,96 Веднъж на три месеца - 

* По малко от границата на количественото определяне на метода.

Приблизително 30% от показателите на подземните води съгласно Таблица 7.3, не отговарят на очакваните стойности, което се обяснява с факта че

са сравнявани не с прага на замърсяване, а с екологичния праг. Допълнително влияние оказва и наличието на стари замърсявания.
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    7.4 Протокол № ХЛ 31С / 02.03.2022 г. 

Показател Точка на 

пробовземане 

Озна-

чение 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно 

КР /mg/l/ 

Резултати от 

мониторинг 

/mg/l/ 

Честота 

на мониторинг 

Съответствие 

Разтворени вещества 

Мониторингов 

кладенец №2 с 

координати 43
°
 

00
′
 328″ СШ и 25

°
 

07
′
 935

″
 ИД 

mg/l 
500 

396 
Веднъж на три месеца 

Да 

Амоняк /като амоний/ — • — mg/l 0.12 0,36 Веднъж на три месеца Не 

Нитрити — • — mg/l 0.025 0,049 Веднъж на три месеца Не 

Нитрати — • — mg/l 10 2,9 Веднъж на три месеца Да 

Фосфор /ортофосфати/ — • — mg/l 0.1 0,68 Веднъж на три месеца Не 

Желязо – общо — • — g/l 50 <5* Веднъж на три месеца Да 

Цианиди — • — mg/l 0.02 0,023 Веднъж на три месеца Да 

Цинк — • — g/l 200 <5* Веднъж на три месеца Да 

Кадмий — • — g/l 1 <2* Веднъж на три месеца Да 

Олово — • — g/l 30 <5* Веднъж на три месеца Да 

Мед — • — g/l 30 <5* Веднъж на три месеца Да 

Никел — • — g/l 20 <5* Веднъж на три месеца Да 

Хром /общ/ — • — g/l 5 <50* Веднъж на три месеца Да 

Арсен — • — g/l 10 <5* Веднъж на три месеца Да 

Живак — • — g/l 0,5 <0,1* Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти — • — g/l 50 27 Веднъж на три месеца Да 

Сулфати — • — mg/l 50 30 Веднъж на три месеца Да 

Хлориди — • — mg/l 30 <10* Веднъж на три месеца Да 

Флуориди — • — mg/l 0.3 <0,1* Веднъж на три месеца Да 

Селен — • — g/l 0.5 <5* Веднъж на три месеца Да 

Антимон — • — g/l 5 <2* Веднъж на три месеца Да 

Молибден — • — g/l 5 <10* Веднъж на три месеца Да 

  Барий — • — g/l 200 <5* Веднъж на три месеца Да 

Водороден показател — • — - 7,03 Веднъж на три месеца - 

* По малко от границата на количественото определяне на метода.

По – голяма част от подземните води съгласно Таблица 7.5  отговарят на част от измерваните показатели, с изключение на три показателя.

Отклоненията с дължат на стари замърсявания. 
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      7.5 Протокол № ХЛ 127С / 03.06.2022 г.   
 

Показател 

 

Точка на 

пробовземане 

 

Озна-

чение 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно 

КР /mg/l/ 

Резултати от 

мониторинг 

/mg/l/ 

 

Честота 

на мониторинг 

 

Съответствие 

 

Разтворени вещества 

Мониторингов 

кладенец №2 с 

координати 43
°
 

00
′
 328″ СШ и 25

°
 

07
′
 935

″
 ИД 

mg/l 
 

500 
391 

 

Веднъж на три месеца 
Да 

Амоняк /като амоний/ — • — mg/l 0.12 0,33 Веднъж на три месеца Не 

Нитрити — • — mg/l 0.025 0,043 Веднъж на три месеца Не 

Нитрати — • — mg/l 10 3,7 Веднъж на три месеца Да 

Фосфор /ортофосфати/ — • — mg/l 0.1 0,231 Веднъж на три месеца Не 

Желязо – общо — • — g/l 50 <5* Веднъж на три месеца Да 

Цианиди — • — mg/l 0.02 0,0031 Веднъж на три месеца Да 

Цинк — • — g/l 200 <5* Веднъж на три месеца Да 

Кадмий — • — g/l 1 <2* Веднъж на три месеца Да 

Олово — • — g/l 30 <5* Веднъж на три месеца Да 

Мед — • — g/l 30 <5* Веднъж на три месеца Да 

Никел — • — g/l 20 <5* Веднъж на три месеца Да 

Хром /общ/ — • — g/l 5 <50* Веднъж на три месеца Да 

Арсен — • — g/l 10 <5* Веднъж на три месеца Да 

Живак  — • — g/l 0,5 <0,1* Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти  — • — g/l 50 <20* Веднъж на три месеца Да 

Сулфати  — • — mg/l 50 11 Веднъж на три месеца Да 

Хлориди  — • — mg/l 30 9 Веднъж на три месеца Да 

Флуориди — • — mg/l 0.3 0,11 Веднъж на три месеца Да 

Селен  — • — g/l 0.5 <5* Веднъж на три месеца Да 

Антимон — • — g/l 5 <2* Веднъж на три месеца Да 

Молибден  — • — g/l 5 <10* Веднъж на три месеца Да 

  Барий  — • — g/l 200 <5* Веднъж на три месеца Да 

Водороден показател — • —   - 7,05 Веднъж на три месеца  - 

* По малко от границата на количественото определяне на метода.    

 По-голяма част от подземните води съгласно Таблица7.6 отговаря на част от измерваните показатели, с изключение на три показателя. 

Отклоненията се    обясняват със случайни замърсявания, основно от предишна селскостопанска дейност. 
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7.6 Протокол № ХЛ 249С / 29.08.2022 г. 

Показател Точка на 

пробовземане 

Озна-

чение 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно 

КР /mg/l/ 

Резултати от 

мониторинг 

/mg/l/ 

Честота 

на мониторинг 

Съответствие 

Разтворени вещества 

Мониторингов 

кладенец №2 с 

координати 43
°
 

00
′
 328″ СШ и 25

°
 

07
′
 935

″
 ИД 

mg/l 
500 Веднъж на три месеца 

Не 

Амоняк /като амоний/ — • — mg/l 0.12 Веднъж на три месеца Да 

Нитрити — • — mg/l 0.025 Веднъж на три месеца Не 

Нитрати — • — mg/l 10 Веднъж на три месеца Да 

Фосфор /ортофосфати/ — • — mg/l 0.1 Веднъж на три месеца Не 

Желязо – общо — • — g/l 50 Веднъж на три месеца Не 

Цианиди — • — mg/l 0.02 Веднъж на три месеца Да 

Цинк — • — g/l 200 Веднъж на три месеца Да 

Кадмий — • — g/l 1 Веднъж на три месеца Да 

Олово — • — g/l 30 Веднъж на три месеца Да 

Мед — • — g/l 30 Веднъж на три месеца Да 

Никел — • — g/l 20 Веднъж на три месеца Да 

Хром /общ/ — • — g/l 5 Веднъж на три месеца Да 

Арсен — • — g/l 10 Веднъж на три месеца Да 

Живак — • — g/l 0,5 Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти — • — g/l 50 Веднъж на три месеца Не 

Сулфати — • — mg/l 50 Веднъж на три месеца Да 

Хлориди — • — mg/l 30 Веднъж на три месеца Да 

Флуориди — • — mg/l 0.3 Веднъж на три месеца Да 

Селен — • — g/l 0.5 Веднъж на три месеца Да 

Антимон — • — g/l 5 Веднъж на три месеца Да 

Молибден — • — g/l 5 Веднъж на три месеца Да 

  Барий — • — g/l 200 Веднъж на три месеца Да 

Водороден показател — • — - Веднъж на три месеца - 

* Липсва воден стълб поради липсата на валежи, затова няма анализ на показателите на МК №2.
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             7.7 Протокол № ХЛ 31С / 02.03.2022 г.   
 

Показател 

 

Точка на 

пробовземане 

 

Озна-

чение 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно 

КР /mg/l/ 

Резултати от 

мониторинг 

/mg/l/ 

 

Честота 

на мониторинг 

 

Съответствие 

 

Разтворени вещества 

Мониторингов 

кладенец №3 с 

координати 43° 00′ 

275″ СШ и 25° 08′ 

064″ ИД 

mg/l 
 

500 
1024 

 

Веднъж на три месеца 
Не 

Амоняк /като амоний/ — • — mg/l 0.12 0,46 Веднъж на три месеца Не 

Нитрити — • — mg/l 0.025 0,041 Веднъж на три месеца Не 

Нитрати — • — mg/l 10 30,0 Веднъж на три месеца Не 

Фосфор /ортофосфати/ — • — mg/l 0.1 0,180 Веднъж на три месеца Не 

Желязо – общо — • — g/l 50 <5* Веднъж на три месеца Да 

Цианиди — • — mg/l 0.02 <0,002* Веднъж на три месеца Да 

Цинк — • — g/l 200 <5* Веднъж на три месеца Да 

Кадмий — • — g/l 1 <2* Веднъж на три месеца Да 

Олово — • — g/l 30 <5* Веднъж на три месеца Да 

Мед — • — g/l 30 8,1 Веднъж на три месеца Да 

Никел — • — g/l 20 <5* Веднъж на три месеца Да 

Хром /общ/ — • — g/l 5 <50* Веднъж на три месеца Да 

Арсен — • — g/l 10 <5* Веднъж на три месеца Да 

Живак  — • — g/l 0,5 <0,1* Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти  — • — g/l 50 <20* Веднъж на три месеца Да 

Сулфати  — • — mg/l 50 127 Веднъж на три месеца Не 

Хлориди  — • — mg/l 30 71 Веднъж на три месеца Не 

Флуориди — • — mg/l 0.3 <0,1* Веднъж на три месеца Да 

Селен  — • — g/l 0.5 <5* Веднъж на три месеца Да 

Антимон — • — g/l 5 <2* Веднъж на три месеца Да 

Молибден  — • — g/l 5 <10* Веднъж на три месеца Да 

  Барий  — • — g/l 200 <5* Веднъж на три месеца Да 

Водороден показател — • —   - 6,68 Веднъж на три месеца  - 

* По малко от границата на количественото определяне на метода.  

Приблизително 25% от показателите на подземните води съгласно Таблица 7.9, не отговарят на очакваните стойности, което се обяснява с факта че 

са сравнявани не с прага на замърсяване, а с екологичния праг. Допълнително влияние оказва и наличието на стари замърсявания. 
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7.8 Протокол № ХЛ 127С / 03.06.2022 г.   

 

Показател 

 

Точка на 

пробовземане 

 

Озна-

чение 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно 

КР /mg/l/ 

Резултати от 

мониторинг 

/mg/l/ 

 

Честота 

на мониторинг 

 

Съответствие 

 

Разтворени вещества 

Мониторингов 

кладенец №3 с 

координати 43° 00′ 

275″ СШ и 25° 08′ 

064″ ИД 

mg/l 
 

500 
1203 

 

Веднъж на три месеца 
Не 

Амоняк /като амоний/ — • — mg/l 0.12 0,49 Веднъж на три месеца Не 

Нитрити — • — mg/l 0.025 0,110 Веднъж на три месеца Не 

Нитрати — • — mg/l 10 24 Веднъж на три месеца Не 

Фосфор /ортофосфати/ — • — mg/l 0.1 0,196 Веднъж на три месеца Не 

Желязо – общо — • — g/l 50 <5* Веднъж на три месеца Да 

Цианиди — • — mg/l 0.02 <0,002* Веднъж на три месеца Да 

Цинк — • — g/l 200 <5* Веднъж на три месеца Да 

Кадмий — • — g/l 1 <2* Веднъж на три месеца Да 

Олово — • — g/l 30 <5* Веднъж на три месеца Да 

Мед — • — g/l 30 <5* Веднъж на три месеца Да 

Никел — • — g/l 20 <5* Веднъж на три месеца Да 

Хром /общ/ — • — g/l 5 <50* Веднъж на три месеца Да 

Арсен — • — g/l 10 11 Веднъж на три месеца Не 

Живак  — • — g/l 0,5 <0,1* Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти  — • — g/l 50 <20* Веднъж на три месеца Да 

Сулфати  — • — mg/l 50 121 Веднъж на три месеца Не 

Хлориди  — • — mg/l 30 63 Веднъж на три месеца Не 

Флуориди — • — mg/l 0.3 <0,1* Веднъж на три месеца Да 

Селен  — • — g/l 0.5 <5* Веднъж на три месеца Да 

Антимон — • — g/l 5 3,0 Веднъж на три месеца Да 

Молибден  — • — g/l 5 <10* Веднъж на три месеца Да 

  Барий  — • — g/l 200 22 Веднъж на три месеца Да 

Водороден показател — • —   - 6,64 Веднъж на три месеца  - 

* По малко от границата на количественото определяне на метода.  

Приблизително 35% от показателите на подземните води съгласно Таблица 7.10, не отговарят на очакваните стойности, което се обяснява с факта 

че са сравнявани не с прага на замърсяване, а с екологичния праг. Допълнително влияние оказва и наличието на стари замърсявания. 
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   7.9 Протокол № ХЛ 249С / 29.08.2022 г.   
 

Показател 

 

Точка на 

пробовземане 

 

Озна-

чение 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно 

КР /mg/l/ 

Резултати от 

мониторинг 

/mg/l/ 

 

Честота 

на мониторинг 

 

Съответствие 

 

Разтворени вещества 

Мониторингов 

кладенец №3 с 

координати 43° 00′ 

275″ СШ и 25° 08′ 

064″ ИД 

mg/l 
 

500 
514 

 

Веднъж на три месеца 
Не 

Амоняк /като амоний/ — • — mg/l 0.12 0,44 Веднъж на три месеца Не 

Нитрити — • — mg/l 0.025 0,032 Веднъж на три месеца Не 

Нитрати — • — mg/l 10 29 Веднъж на три месеца Не 

Фосфор /ортофосфати/ — • — mg/l 0.1 0,159 Веднъж на три месеца Не 

Желязо – общо — • — g/l 50 <5* Веднъж на три месеца Да 

Цианиди — • — mg/l 0.02 <0,002* Веднъж на три месеца Да 

Цинк — • — g/l 200 <5* Веднъж на три месеца Да 

Кадмий — • — g/l 1 <2* Веднъж на три месеца Да 

Олово — • — g/l 30 <5* Веднъж на три месеца Да 

Мед — • — g/l 30 8,0 Веднъж на три месеца Да 

Никел — • — g/l 20 <5* Веднъж на три месеца Да 

Хром /общ/ — • — g/l 5 <50* Веднъж на три месеца Да 

Арсен — • — g/l 10 <5* Веднъж на три месеца Да 

Живак  — • — g/l 0,5 <0,1* Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти  — • — g/l 50 <20* Веднъж на три месеца Да 

Сулфати  — • — mg/l 50 109 Веднъж на три месеца Не 

Хлориди  — • — mg/l 30 71 Веднъж на три месеца Не 

Флуориди — • — mg/l 0.3 <0,1* Веднъж на три месеца Да 

Селен  — • — g/l 0.5 <5* Веднъж на три месеца Да 

Антимон — • — g/l 5 <2* Веднъж на три месеца Да 

Молибден  — • — g/l 5 <10* Веднъж на три месеца Да 

  Барий  — • — g/l 200 21 Веднъж на три месеца Да 

Водороден показател — • —   - 6,62 Веднъж на три месеца  - 

* По малко от границата на количественото определяне на метода.  

   Приблизително 30% от показателите на подземните води съгласно Таблица 7.11, не отговарят на очакваните стойности, което се обяснява с факта 

че са сравнявани не с прага на замърсяване, а с екологичния праг. Допълнително влияние оказва и наличието на стари замърсявания. 
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7.10 Протокол № ХЛ 31С / 02.03.2022 г.   

 

Показател 

 

Точка на 

пробовземане 

 

Озна-

чение 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно 

КР /mg/l/ 

Резултати от 

мониторинг 

/mg/l/ 

 

Честота 

на мониторинг 

 

Съответствие 

 

Разтворени вещества 

Мониторингов 

кладенец №4 с 

координати 43
°
 

00
′
 312″ СШ и 25

°
 

08
′
 295

″
 ИД   

mg/l 
 

500 
1880 

 

Веднъж на три месеца 
Не 

Амоняк /като амоний/ — • — mg/l 0.12 0,43 Веднъж на три месеца Не 

Нитрити — • — mg/l 0.025 0,080 Веднъж на три месеца Не 

Нитрати — • — mg/l 10 73,0 Веднъж на три месеца Не 

Фосфор /ортофосфати/ — • — mg/l 0.1 0,210 Веднъж на три месеца Не 

Желязо – общо — • — g/l 50 <5* Веднъж на три месеца Да 

Цианиди — • — mg/l 0.02 0,0071 Веднъж на три месеца Да 

Цинк — • — g/l 200 <5* Веднъж на три месеца Да 

Кадмий — • — g/l 1 <2* Веднъж на три месеца Да 

Олово — • — g/l 30 <5* Веднъж на три месеца Да 

Мед — • — g/l 30 9,20 Веднъж на три месеца Да 

Никел — • — g/l 20 <5* Веднъж на три месеца Да 

Хром /общ/ — • — g/l 5 <50* Веднъж на три месеца Да 

Арсен — • — g/l 10 <5* Веднъж на три месеца Да 

Живак  — • — g/l 0,5 <0,1* Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти  — • — g/l 50 40 Веднъж на три месеца Да 

Сулфати  — • — mg/l 50 222 Веднъж на три месеца Не 

Хлориди  — • — mg/l 30 461 Веднъж на три месеца Не 

Флуориди — • — mg/l 0.3 <0,1* Веднъж на три месеца Да 

Селен  — • — g/l 0.5 <5* Веднъж на три месеца Да 

Антимон — • — g/l 5 <2* Веднъж на три месеца Да 

Молибден  — • — g/l 5 <10* Веднъж на три месеца Да 

  Барий  — • — g/l 200 <5* Веднъж на три месеца Да 

Водороден показател — • —   - 7,20 Веднъж на три месеца  - 

* По малко от границата на количественото определяне на метода.  

Приблизително 30% от подземните води съгласно Таблица 7.13 не отговарят по част от измерваните показатели, което се обяснява с факта че 

са сравнявани не с прага на замърсяване, а с екологичния праг. Допълнително влияние оказва и наличието на стари замърсявания. 
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7.11 Протокол № ХЛ 127С / 03.06.2022 г.   

 

Показател 

 

Точка на 

пробовземане 

 

Озна-

чение 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно 

КР /mg/l/ 

Резултати от 

мониторинг 

/mg/l/ 

 

Честота 

на мониторинг 

 

Съответствие 

 

Разтворени вещества 

Мониторингов 

кладенец №4 с 

координати 43
°
 

00
′
 312″ СШ и 25

°
 

08
′
 295

″
 ИД   

mg/l 
 

500 
1984 

 

Веднъж на три месеца 
Не 

Амоняк /като амоний/ — • — mg/l 0.12 0,31 Веднъж на три месеца Не 

Нитрити — • — mg/l 0.025 0,040 Веднъж на три месеца Не 

Нитрати — • — mg/l 10 63 Веднъж на три месеца Не 

Фосфор /ортофосфати/ — • — mg/l 0.1 0,334 Веднъж на три месеца Не 

Желязо – общо — • — g/l 50 <5* Веднъж на три месеца Да 

Цианиди — • — mg/l 0.02 0,0032 Веднъж на три месеца Да 

Цинк — • — g/l 200 <5* Веднъж на три месеца Да 

Кадмий — • — g/l 1 <2* Веднъж на три месеца Да 

Олово — • — g/l 30 <5* Веднъж на три месеца Да 

Мед — • — g/l 30 6,8 Веднъж на три месеца Да 

Никел — • — g/l 20 <5* Веднъж на три месеца Да 

Хром /общ/ — • — g/l 5 <50* Веднъж на три месеца Да 

Арсен — • — g/l 10 7 Веднъж на три месеца Да 

Живак  — • — g/l 0,5 <0,1* Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти  — • — g/l 50 <20* Веднъж на три месеца Да 

Сулфати  — • — mg/l 50 320 Веднъж на три месеца Не 

Хлориди  — • — mg/l 30 406 Веднъж на три месеца Не 

Флуориди — • — mg/l 0.3 <0,1* Веднъж на три месеца Да 

Селен  — • — g/l 0.5 <5* Веднъж на три месеца Да 

Антимон — • — g/l 5 3,0 Веднъж на три месеца Да 

Молибден  — • — g/l 5 <10* Веднъж на три месеца Да 

  Барий  — • — g/l 200 40 Веднъж на три месеца Да 

Водороден показател — • —   - 6,76 Веднъж на три месеца  - 

* По малко от границата на количественото определяне на метода. 

 Приблизително 30% от подземните води съгласно Таблица 7.14 не отговарят по част от измерваните показатели, което се обяснява с факта че са 

сравнявани не с прага на замърсяване, а с екологичния праг. Допълнително влияние оказва и наличието на стари замърсявания. 
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          7.12 Протокол № ХЛ 249С / 29.08.2022 г.   
 

Показател 

 

Точка на 

пробовземане 

 

Озна-

чение 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно 

КР /mg/l/ 

Резултати от 

мониторинг 

/mg/l/ 

 

Честота 

на мониторинг 

 

Съответствие 

 

Разтворени вещества 

Мониторингов 

кладенец №4 с 

координати 43
°
 

00
′
 312″ СШ и 25

°
 

08
′
 295

″
 ИД   

mg/l 
 

500 
1180 

 

Веднъж на три месеца 
Не 

Амоняк /като амоний/ — • — mg/l 0.12 0,48 Веднъж на три месеца Не 

Нитрити — • — mg/l 0.025 0,049 Веднъж на три месеца Не 

Нитрати — • — mg/l 10 2,5 Веднъж на три месеца Да 

Фосфор /ортофосфати/ — • — mg/l 0.1 0,61 Веднъж на три месеца Не 

Желязо – общо — • — g/l 50 976 Веднъж на три месеца Не 

Цианиди — • — mg/l 0.02 <0,002* Веднъж на три месеца Да 

Цинк — • — g/l 200 25 Веднъж на три месеца Да 

Кадмий — • — g/l 1 <2* Веднъж на три месеца Да 

Олово — • — g/l 30 <5* Веднъж на три месеца Да 

Мед — • — g/l 30 29,8 Веднъж на три месеца Да 

Никел — • — g/l 20 <5* Веднъж на три месеца Да 

Хром /общ/ — • — g/l 5 <50* Веднъж на три месеца Да 

Арсен — • — g/l 10 <5* Веднъж на три месеца Да 

Живак  — • — g/l 0,5 <0,1* Веднъж на три месеца Да 

Нефтопродукти  — • — g/l 50 44 Веднъж на три месеца Да 

Сулфати  — • — mg/l 50 144 Веднъж на три месеца Не 

Хлориди  — • — mg/l 30 360 Веднъж на три месеца Не 

Флуориди — • — mg/l 0.3 <0,1* Веднъж на три месеца Да 

Селен  — • — g/l 0.5 <5* Веднъж на три месеца Да 

Антимон — • — g/l 5 <2* Веднъж на три месеца Да 

Молибден  — • — g/l 5 <10* Веднъж на три месеца Да 

  Барий  — • — g/l 200 38 Веднъж на три месеца Да 

Водороден показател — • —   - 6,96 Веднъж на три месеца  - 

* По малко от границата на количественото определяне на метода. Приблизително 26% от подземните води съгласно Таблица 7.15 не отговарят по 

част от измерваните показатели, което се обяснява с факта че са сравнявани не с прага на замърсяване, а с екологичния праг. Допълнително влияние 

оказва и наличието на стари замърсявания.
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Таблица № 8. Опазване на почви. Протокол № 2429С/ 2020г.   . 

Показател 

Концентрация в 

почвите (базово 

състояние) съгласно 

КР 2011 г. 

Пробовзем-

на точка 

Резултати от мониторинг  

mg/kg Честота 

на мони-

торинг 

Съответ-

ствие Проба 1 

0÷10 см 
Проба 2 

10÷40 см 

Активна 

реакция 
Ph – 8,44 Позиция 22 7,2 ± 0,6 7,3 ± 0,6 

Веднъж 

на три 

години 
Да 

Кадмий < 0,2 mg/kg Позиция 22 
0,21 ± 0,01 

mg/kg 
0,23 ± 0,01 

mg/kg 

Веднъж 

на три 

години 
Да 

Олово 27,8 mg/kg Позиция 22 
8,8 ± 0,2 

mg/kg 
 10,3 ± 0,3 

mg/kg 

Веднъж 

на три 

години 
Да 

Мед 54,4 mg/kg Позиция 22 
45,2 ± 1,8 

mg/kg 
45,0 ± 1,8 

mg/kg 

Веднъж 

на три 

години 
Да 

Никел 52,7 mg/kg Позиция 22 
34,5 ± 1,9 

mg/kg 
34,8 ± 1,9 

mg/kg 

Веднъж 

на три 

години 
Да 

Цинк 111 mg/kg Позиция 22 
74,1 ± 1,9 

mg/kg 
72,7 ± 1,9 

mg/kg 

Веднъж 

на три 

години 
Да 

Хром 42,7 mg/kg Позиция 22 
22,0 ± 1,7  

mg/kg 
27,8 ± 2,2  

mg/kg 

Веднъж 

на три 

години 
Да 

Арсен 11,0 mg/kg Позиция 22 
10,1 ± 1,6 

mg/kg 
10,2 ± 1,7 

mg/kg 

Веднъж 

на три 

години 
Да 

Живак < 0,015 mg/kg Позиция 22 
0,91± 0,07 

mg/kg* 
0,87± 0,07 

mg/kg 

Веднъж 

на три 

години 
Да 

Нефтопро-

дукти 
57,9 mg/kg Позиция 22 

29 ± 4 

mg/kg 
10,0 ± 1 

mg/kg 

Веднъж 

на три 

години 
Да 

Желязо 45400 mg/kg Позиция 22 
28694±2582  

mg/kg 
28288±2546 

mg/kg 

Веднъж 

на три 

години 
Да 

 

 

 

 

Таблица 9. Аварийни ситуации 

Дата 

на инци-

дента 

Описание на 

инцидента 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 

 

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и 

здравето на хората. 

В РДО е разработен план за действия при бедствия и аварии, който е 

актуализиран през 2015 г., съгласно действащите нормативни актове.  Изградена е 

оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. В началото на 

всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и на 
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спасителните групи. Целта е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на 

инструкциите за работа на инсталацията да се сведат до минимум аварийните 

ситуации.  
 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за 

която е предоставено КР 

 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител на 

оплакването 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 

Досега не е имало оплаквания или възражения от физически или юридически 

лица относно дейността на „Регионално депо за отпадъци – Севлиево“ ООД гр. 

Севлиево.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е – ІІ:  
 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ЗАСНЕМАНИЯ ТЯЛОТО НА ДЕПОТО  
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П Р И Л О Ж Е Н И Е – ІІІ: 

РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ 

КР Комплексно разрешително 

СК Сондажни кладенци 

ТБО Твърди битови отпадъци 

РДО Регионално депо за отпадъци 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и водите 

ГК Газови кладенци  

ПАБ Противопожарна и аварийна безопасност 

ЛПСОВ Локална пречиствателна станция за отпадъчни води 

СЕП.О Сепариран отпадък 

СО Строителни отпадъци 

ПО Производствени отпадъци 

ОО Опасни отпадъци 

ВиК Водоснабдяване и канализация     




