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1.Увод 

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително 

“Топлофикация София” ЕАД,  обект ОЦ “Люлин”, гр. София 

Адрес по местонахождение на инсталацията/ите; 

Община “Връбница”, гара “Волуяк”, ул. „Бел камък“ №8, ОЦ “Люлин” 

Регистрационен номер на КР - №36/2005 г. 

Дата на подписване на КР – 12.04.2005 г. 

Дата на влизане в сила на КР – 30.04.2005 г. 

Оператор   на   инсталацията/; 

„Топлофикация София” ЕАД, обект ОЦ “Люлин”, гр София 

Изпълнителен директор: инж. Александър Александров   

Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора; 

ул. „Ястребец” № 23 Б, 1680 София ,телефон 02/903 30 01,  

Лица за контакти; 

инж. Евтим Иванов - гл. инженер ТИ 

Росица Кръстева - еколог 

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицата за контакти; 

гр. София  , ул. “Бел камък” № 8, тел.02/814 53 13; 02/814 53 10 

e-mail: e.m.ivanov@toplo.bg ; r.krasteva@toplo.bg 

Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/ 

инсталациите; 

- Отоплителна централа “Люлин” е разположена до околовръстното шосе на гр. София в 

землището на квартал Обеля. В близост до централата са гара Волуяк, квартал Обеля и 

ж.к “Обеля 2”. 

Предназначението на ОЦ “Люлин” е да осигури топлоснабдяването за битови нужди на 

северозападния район от гр. София. Чрез три броя магистрални тръбопроводи се 

захранват следните жилищни комплекси: 

- I-ва магистрала топлоснабдява: ж.к. “Люлин” – III, IV, V, VI. 

- II-ра магистрала топлоснабдява: ж.к. “Обеля” 1, 2; ж.к. “Надежда”; ж.к. “Свобода”. 

- III-та магистрала топлоснабдява: ж.к. “Люлин” – I, II, VII, VIII, IX, X. 

Охладената вода, постъпваща от абонатните станции /АС/ се доподгрява, чрез 

включването в работа на инсталираните 5 бр. водогрейни котли, след което отново се 

подава към АС. Водогрейните котли работят с основно гориво природен газ. Като 

резервно гориво се използва мазут, съхраняван в 4 бр. мазутни резервоари. 

Хидравличния режим “централа – АС – централа” се осъществява с монтираните 10 бр. 

мрежови помпи. Необходимата технологична температура на водата пред водогрейните 

котли се осигурява с включването в работа на рециркулационни помпи. Загубите по 

мрежата се компенсират със сондажна вода, която се филтрира, омекотява и дегазира във 

водоподготвителна инсталация и деаераторен възел. 

mailto:e.m.ivanov@toplo.bg
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Отпадъчните води от технологичните процеси се събират чрез канализационна система и 

се отвеждат в помпено пречиствателната станция /ППС/. След пречистването, всички 

отпадни води постъпват в обща канализация, която се зауства в “десен Какачки 

събирателен колектор”, кв. “Обеля” и чрез него постъпва в ПСОВ “София” – кв. 

“Бенковски”. 

Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите. 

Капацитет – 607,6 MWh 

Произведена топлоенергия през 2022г. – 470 839,023 MW 

Работни часове – 8724 h 

Капацитет за 2022г. – 53,970 MWh 

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 

околната среда   

Директор ТР, Гл. инженер  ТИ, Р-л отдел ПТ, Н-к цехове, Еколог 

РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията      

РИОСВ – София, гр. София, бул. ”Цар Борис III” Nо.136, ет.10 

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/  

инсталациите; 

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район, 

гр. Плевен 5800, ул. „Чаталджа“ №60 

 

2.Система за управление на околната среда 

Структура и отговорности 

- определен е  персоналът, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на 

условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в 

разрешителното. 

- изготвени са  списъци на: 

Персоналът, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в 

разрешителното; 

Лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. 

- Съхраняват се  списъците по условие 5.1.2 и се актуализират при всяка промяна на 

персонала/лицата или отговорностите. 

Обучение 

- разработена е и се прилага  инструкция за ежегодно определяне на потребностите от 

обучение на персонала и се  изготвя годишна програма за обучение, която се 

актуализира. 

Обмен на информация 

- поддържа се  актуална информация на площадката относно отговорните лица за 

изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, 

длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. 

Информацията е  достъпна  за всички служители; 
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- поддържа се актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, 

съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт 

(включително за спешни случаи)   . 

Документиране 

- на площадката е  осигурен актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към 

работата на инсталацията.; 

- осигурен е  актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от 

разрешителното, които се  съхраняват на достъпно за всички служители място, както и  

лицата отговорни за тяхното изпълнение; 

- води се актуален списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е 

предоставен; 

Управление на документи 

- прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното 

разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на 

инсталацията;  

- прилага се инструкция за изземване на невалидната документация. 

Оперативно управление 

- изготвени са  всички, изисквани с разрешителното, инструкции. 

Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

- прилагат се  писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни 

показатели, съгласно условията в комплексното разрешително; 

- прилага се писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите 

на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното; 

- прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия. 

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

- прилага се писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост, актуализиране 

на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка 

авария. За изминалата година не е имало преразглеждане и актуализация; 

- определени са опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на 

производствената дейност, с въздействие върху околната среда при авария. Не е имало 

промяна в работата на инсталацията; 

- изготвена е  инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие 

върху околната среда и здравето на хората;  

- преди изготвянето на плана за действие при авария се определят възможните начини на 

действие за всяка от определените по условие 5.8.3 аварийни ситуации ; 

- прилага се инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана 

за действие при аварии и периодично опресняване на готовността му за действие; 

- прилага се инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за 

изпълнение на Плана за действие при аварии; 

- прилага се инструкция за избор на сборни пунктове, както и на най-подходящи пътища 

за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията ще се променя винаги 
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при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията 

на площадката; 

- прилага се  инструкция за определяне на причините, довели до аварията и 

предприемане на коригиращи действия; 

- прилага се инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за 

оповестяване на аварията; 

- прилага се инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, 

редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, 

както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им; 

-  прилага се инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните 

аварии (напр. пожарогасители, кофпомпи, абсорбенти за разливи и други), най-

подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в 

изправност; 

- прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, 

отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии; 

- прилага се  инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните 

номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при 

аварии. 

Записи 

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните от наблюдението на 

показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на 

условията в комплексното разрешително; 

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните за причините за 

установените несъответствия и предприетите коригиращи действия; 

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните от 

преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на 

технологичното/пречиствателното оборудване; 

- изготвен и се съхранява списък с документите, доказващи съответствие с условията на 

разрешителното; 

- съхранява се  информацията/документите, изисквани по настоящото условие  

Докладване 

- докладвани са  резултатите от собствения мониторинг;  

- представен е Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

настоящото комплексно разрешително, (ГДОС) в срок до 31 март на съответната година, 

следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът е 

изготвен съгласно образец на годишен доклад съгласно “Методика за реда и начина за 

контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на 

дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”. 

Актуализация на СУОС 

- Актуализирани са списъци на - персонала и необходимите инструкции. 

3. Използване на ресурси 

3.1. Използване на вода 
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За услугите водоснабдяване и пречистване на отпадъчни води „Топлофикация София” 

ЕАД притежава договор със „Софийска вода” АД. Измерването на използваните 

количества производствена и питейно-битова вода се извършва, чрез измервателните 

устройства, посочени в Заявлението. 

За определяне количествата на използваната на площадката на ОЦ”Люлин” вода, 

ежедневно се извършва измерване на консумираната вода за производствени и 

питейно-битови цели. Ежемесечно се изготвя воден баланс. В края на всеки месец се 

изчислява количеството консумирана вода за технологични цели за единица продукт и 

се сравнява, с определените от Разрешителното норми.   

Таблица 3.1 

Източник 

на вода 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица продукт , 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

количество за 

единица продукт 

Съответ-

ствие 

Подземна 

вода–3бр. 

сондажни 

кладенци 

- 
0,950586 

m3/MWh 

331 167 

m3 

0,703355 

m3/MWh 
Да 

 

През годината е установено несъответствие на консумираното количество сондажна вода 

за единица продукт през м.май, м.юни, м. юли, м.август, м.септември и м. октомври. 

Причините за несъответствията са следните: 

- голяма авария(пробив на подаващо стебло на  III–та магистрала в I микрорайон 

„Люлин“ ); 

- запълване на ТПМ - Обеля 1 и Обеля 2;        

- процесът, свързан с най голям разход на сондажна вода в централата е производството 

на омекотена вода в ХВО, за допълване на загубите на мрежова вода.  Посоченият 

процес не е в пряка зависимост от количеството произведена топлинна енергия в 

топлоизточника, а  е  функция на състоянието на топлопреносната мрежа(ТПМ). Поради 

остаряването на ТПМ се увеличава броя на авариите, което води до увеличаване на 

добавъчната вода  

- подавана е добавъчна вода към ТПМ на ТР"София"; 

Ежедневно се извършват проверки на техническото състояние на водопровода за 

производствени води, установените пробиви се регистрират в оперативната 

документация и се отстраняват своевременно. За евентуални пробиви по водопровода 

за питейно-битово водоснабдяване се съди по увеличеното количество на 

консумираната вода за денонощие.  

3.2. Използване на енергия 

Използваните количества топлинна и електрическа енергия се измерват и 

документират ежедневно/ежемесечно/годишно в отдел "Производствено-технически" 

на ОЦ "Люлин". В съответствие с изискванията на Разрешителното ежемесечно и 

ежегодно се извършва оценка на съответствието на консумираната енергия 
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(електрическа и топлинна) с определените норми, установяват се причините за 

несъответствията и се предприемат коригиращи действия.  

Във връзка с изпълнението на условия 8.2.3 ежесменно се извършват проверки на 

техническото състояние на топлопреносната мрежа в централата, установените 

пробиви се регистрират в оперативната документация и се отстраняват своевременно.  

През отчетната година на територията на площадката са извършвани текущи ремонтни 

дейности на съоръженията, работещи с гореща вода и пара.  

За оптимизиране работата на котлоагрегатите периодично се извършват настройки на 

горивния процес и се изготвят режимни карти за работа на съоръженията, по които 

работи оперативния персонал. Режимните карти се съхраняват в отдел „Производствено-

технически”. 

В таблица 3.2 са представени резултатите от измерените годишни количества на 

консумирана топлинна и електрическа енергия за единица продукт. 

  Таблица 3.2. 

Електроенергия/ 

Топлоенергия 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

количество за 

единица продукт 

Съответст-

вие 

Електроенергия 
3,95.10-2 

MW/MWh 

12 463,142 

MW 

2,65. 10-2 

MW/MWh 
Да 

    Топлоенергия 
5,418.10-2 

MW/MWh 

9 596,820 

MW 

2,038. 10-2 

MW/MWh 
Да 

През годината е установено несъответствие на консумираното количество 

електроенергия за единица продукт през м.юни, м.юли и м.август. Причините за 

несъответствията са:  

- количеството електроенергия за единица продукт е определено при номинален товар 

на Централата. Всяка работа при по-ниски товари  е свързана с относително нарастване  

на този показател ; 

- месеците извън отоплителния сезон се използват за извършване на ремонти. При 

намаленото производство, влючването на допълнителни консуматори се отразява 

чувствително при изчисляване на количеството електроенергия за единица продукт.  

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

Използваните количества суровини, спомагателни материали и горива се отчитат 

ежемесечно и годишно. Извършва се оценка на съответствието на резултатите 

месечни/годишни, с определените от КР № 36 норми. 

В таблици  3.3.2 и 3.3.3 са представени резултатите от измерените/изчислените годишни 

количества на спомагателни материали и горива. 
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Таблица 3.3.1 

Суровини 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

      Таблица 3.3.2 

Спомагателни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица 

продукт 

Съответст-

вие 

Йонообменна 

смола 
25 t/y 

3, 5.10-5 

t/MWh 
0 t/y 0 t/MWh - 

Разсол 1870 t/y 
1,80.10-3 

t/MWh 
1871  t/y 

3,97.10-3 

t/MWh 
Не 

  Таблица 3.3.3 

Горива 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица 

продукт 

Съответст-

вие 

Природен газ 
250 000 

(хил Nm3) 

136,05 

(Nm3/MWht) 

50 512,016 

(хил Nm3) 

107,28 

(Nm3/MWht) 
Да 

Мазут 
12 600 

t/y 

0,160 

t/MWh 
3,2 t 

6,80. 10-6 

t/MWh 
Да 

Газьол 
3 500 

t/y 

0,150 

t/MWh 
0 t  0 t/MWh - 

Пропан 2 t/y 
2.10-6 

t/MWh 
0 t 0  t/MWh - 

Съгласно Условие 8.1.8.2  - през всички месеци има превишение на месечното 

количеството разсол за единица продукт .  

В годишен аспект е превишено  допустимото количество разсол.  

Разсолът се използва за регенерация на йонообменните филтри и е в пряка зависимост 

от твърдостта на сондажната вода и количеството добавъчна вода, подавано към 

топлопреносната мрежа на ТР”Люлин”. 

Причините за констатираните превишения са следните: 

- повишената твърдост на сондажната вода спрямо 2002г. 

Базова година за всички изчисления при изготвянето на Заявлението за издаване на 

Комплексното разрешително е 2002г. Твърдостта на сондажната вода в отделните 

кладенци е:  
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  2002г.                                     2022г. 

  ТСК 1 – 7,0 mg eq/l              7,7 mg eq/l   

  ТСК 2 – 7,9 mg eq/l              9,6 mg eq/l   

  ТСК 3 – 8,2  mg eq/l             9,3mg eq/l   

- амортизираната ТПМ – увеличава се броя на авариите, което води до увеличаване на 

добавъчната вода. 

През 2002г. при произведена топлинна енергия - 719 948 MW към топлопреносната 

мрежа са подадени 150 974 m³ добавъчна вода, цифрите за 2022 г. са съответно –    

470 839,023 MW и 286 057 m³. От цитираните данни е видно, че за 2022 г. при 

произведена значително по-малко топлинна енергия (приблизително 1,53 пъти) 

количеството на добавъчната вода се е увеличило с 1,89 пъти. 

 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява в 

резервоарите и складовете, посочени в Заявлението за издаване за КР. 

Ежесменно се извършват обходи на съоръженията/площадките за съхранение и на 

тръбопроводите за пренос на суровини, спомагателни материали и горива, установените 

несъответствия се регистрират в оперативните дневници по цехове и се отстраняват 

своевременно. При оперативния контрол не са установявани течове от резервоари за 

съхранение на течни суровини, спомагателни материали и горива.  

Съгласно Условие 8.3.4.2. – всички резервоари са снабдени със средства за защита на 

почвите и подземните води 

Съгласно Условие 8.3.4.12.3. : 

- няма установени на разливи, замърсяващи  почвите и/или подземните води; 

- съоръженията са годни за бъдеща експлоатация; 

- необходимост от ремонт или подмяна няма; 

- увеличена е обваловката на резервоарите за съхранение на разсол 

Съгласно Условие 8.3.4.13.1. - няма установени несъответствия на всички площадки 

Съгласно Условие 8.3.4.13.2. - няма  установени течове. 

Съгласно Условие 8.1.8.4 - при ежедневните проверки , няма  установени течове. 

 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) 

и PRTR 

Във връзка с докладване емисиите на вредни вещества от площадката на ОЦ 

„Люлин”- през годината са извършени мониторингови измервания на емисииите на 

замърсители в атмосферния въздух и в отпадъчните води.  

Пълен списък на вещества и техните стойности са посочени в Таблица 1, приложена 

към настоящия ГД. 
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4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

Емисиите от инсталацията се докладват във вида, определен с таблица 2 от 

Приложение 1 от настоящия ГД.   

Метод на изчисление: 

Съгласно Условие 9.6.6.1 за изчисляване на годишните емисии на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух при работа на парни котли  е използвана 

„Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни 

вещества  във въздуха”, утвърдена от МОСВ със Заповед № РД-165/20.02.2013 г.  

Емисиите са изчислени общо за трите парни котли на база изгореното количество 

природен газ – 3 005 057 Nm³. 

Годишната емисия на NOx и CO при изгаряне на гориво природен газ от водогрейни 

котли е изчислена, като сума от масите за всяко денонощие от годината. Денонощната 

маса е определена на базата на обемната скорост в потока на димни газове и работните 

часове на съоръжението. За изчисляване на годишните емисии на NOx, CO, SO2 и прах 

при изгаряне на гориво мазут от водогрейни котли е използвана Актуализирана единна 

методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха.  

Годишните стойности на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 

от дейността на ОЦ „Люлин” са изчислени като са сумирани емисиите при работа на 

парни и водогрейни котли( при изгаряне на природен газ и на мазут).  

Годишната емисия на въглероден диоксид е изчислена в съответствие  с План за 

мониторинг към  актуализираното Разрешително за емисии на парникови газове № 110/2009 

г. на „Топлофикация София” ЕАД, ОЦ „Люлин” – 96 467 т СО2е  

Съгласно Условие 9.6.1 от КР – от 01.01.2006г. се извършват непрекъснати измервания 

на емисии на вредни вещества на изпускащо устройство №1, към което са свързани 5 

броя водогрейни котли. Представят се месечни доклади в РИОСВ – София.  

В рамките на отчетния период: 

- не са регистрирани средномесечни стойности на емисиите на NOx  и СО над НДЕ; 

- регистрирана на 1бр. среднодневна стойност на емисиите на NOx, превишаваща 

110%НДЕ;  

- не са регистрирани среднодневни стойности на емисиите на CO превишаващи 

110%НДЕ; 

- не са регистрирани средночасови стойности на емисиите на NОх и СО превишаващи 

200% НДЕ. 

* Превишенията са отчетени спрямо НДЕ за  NOx от 100 мг/ Нм³.   

Съгласно Условие 9.6.7.6. от КР са направени две периодични измервания през 2022 г. - 

м. юли и м.декември от ЛИК „ЛИПГЕЙ” към „Пехливанов инженеринг”ООД . 

Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга - няма 

констатирани несъответствия. 

Резултати  от  прилагане   на  инструкциите  за  оценка  за  наличието   на  

източници  на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на 

площадката – не е установено наличие на такива емисии. 
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Съгласно Условие 15.5. от КР – няма емисии превишаващи нормите. 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води  

Емисиите от инсталацията се докладват във вида, определен с таблица 3 от 

Приложение 1. 

Метод на изчисление:  

ср.конц.(мг/л)*дебит.(л/г) / 106= кг/г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През отчетната година е извършен двукратно собствен мониторинг от ЗХК към Орган за 

контрол  от вида С ТОПЛОФИКАЦИЯ  и ЛИК „ЛИПГЕЙ” към „Пехливанов 

инженеринг”ООД, който показва съответствие с определените в разрешителното норми. 

Резултатите от мониторинга и оценката на съответствието се съхраняват на площадката 

на ОЦ „Люлин”. В следващата таблица, както и в таблица 1 от приложението, са 

представени резултати от изчислените годишни емисии на замърсители в отпадъчните 

води.  

Замърсители на водите, за които да се докладва по ЕРИПЗ 

Замърсители 

/Вещества 
Описание и идентификация 

Общо 

количество 

на емисиите 

през 2022 г. 

Мед 

Общо неорганични и органични 

медни съединения, изразени като 

чист мед 

3,231 kg 

Хром 

Общо неорганични и органични 

съединения на хрома, изразени като 

чист хром 

4,307 kg  

Цинк 

Общо неорганични и органични 

съединения на цинка, изразени като 

чист цинк 

5,923 kg 

Параметър Честота на мониторинга 

Количество на заустваните 

отпадъчни води 

При взимане на проба 

рН Два пъти годишно 

Неразтворени вещества Два пъти годишно 

Нефтопродукти Два пъти годишно 

Желязо/общо/ Два пъти годишно 

Мед Два пъти годишно 

Хром (тривалентен) Два пъти годишно 

Хром (шествалентен) Два пъти годишно 

Цинк Два пъти годишно 
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Ежедневно в ПСОВ са извършвани и собствени измервания по показатели:   

Контроли

ран пара-

метър 

Оптимал

на 

стойност 

Честота на 

мониторинга 

Вид на 

оборудването 

за мониторинг 

Резервни части за 

пречиствателното 

съоръжение 

Мазутен сепаратор- изход 

Нефтопро-

дукти 

500 

mg/dm3 

Ежедневно на 

вход и изход 

от мазутен 

сепаратор 

Фотометричен 

анализ 

Според спецификата на 

оборудването 

Двустепенен мазутен сепаратор към ППС- изход 

Нефтопро-

дукти 

310 

mg/dm3 

На всеки 4 

часа при 

работа на 

съоръжението 

Фотометричен 

анализ 

Според спецификата на 

оборудването 

рН 6,5÷9 

На всеки 4 

часа при 

работа на 

съоръжението 

рН-метър 
Според спецификата 

на оборудването 

Камери за неутрализация- 2 бр. - изход 

рН 6,5÷9 

На всеки 4 

часа при 

работа на 

съоръжението 

 

рН-метър 
Според спецификата 

на оборудването 

Резултатите се регистрират в оперативната документация и се съхраняват на площадката.  

       Обобщените месечни данни са представени в долната таблица за 2022 г. 

Месец 

 Мазутен сепаратор 

2 Мазутен 

сепаратор Камери неутрализ. Градски колектор 

 рН нефтопр. рН нефтопр. рН нефтопр. рН нефтопр. 

1 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

I 7,68 14,52 7.57 4,14 -  -  8,00     0.81 

II 7.45 12,24 7.51      3.96 -  -      7,97     0.45 

III 7,50  6.84 7.48      1,08 -  -  8.00     0.31 

IV     7,52  9,18      7.50 2.88 -  -      7.88     0.63 

V                 7.55      2.61 -  -      8.00     0.71 

VI                 7,50      1.08 -  -      8.13     0.45 

VII                    -  -      8,20     0.37 

VIII        - -      7.85  0.54  

IX              7.55     2.16 -  -      7.95     0.72 



Страница 14 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 36                                                             2022 г.                                          

 

 

 

X     7.55    10.08     7.48     1.80         -        -     8,00     0.54 

XI     7.60    13.50     7.51     1.08 -  -  8.26     0.81 

XII     7.50     9.56     7.44     2.34  -  8,00     0,45 

Норми - 500 6,5 - 9 < 15 6,5 - 9 - 6,5 - 9 < 15 

    mg/dm3   mg/dm3       mg/dm3 

Съгласно Условие 10.5.2. от КР – при ежедневните проверки на контролираните 

параметри няма установени несъответствия. 

Съгласно Условие 10.5.4. от КР – при извършените проверки съгласно инструкция по 

Условие 10.1.3.2 няма установени несъответствия. 

Съгласно Условие 10.5.5. от КР – при ежедневните проверки от експлоатационния 

персонал няма установени течове на канализационната мрежа. 

 

4.4. Управление на отпадъците 

На територията на ОЦ „Люлин” се образуват четири групи отпадъци – опасни, 

производствени, строителни и битови, които не се различават по вид от посочените в 

Условие 11.1.1. Отпадъците от дейността се събират разделно и се съхраняват на 

обособени, обозначени и отговарящи на нормативните изисквания площадки. 

Измерените/изчислени количества и движението на отпадъците се отразяват в отчетните 

книги, водени в НИСО. За отпадъците от групи 17 и 20 се попълват таблици. 

 Смесените битови отпадъци  (код: 20 03 01) се извозват чрез общинската система за 

сметоизвозване - 15 т 

Докладване по ЕРИПЗ за 2022 г. – общото количество пренесени отпадъци от 

площадката на ОЦ „Люлин” на територията на страната са: 

Не опасни отпадъци – 15т.  Количеството не надвишава праговите количества по 

Регламент 166/ 2006 г., които за не опасни отпадъци са 2 000 тона.  

Ежегодното проучване на възможностите за предаване за оползотворяване на отпадъци, 

които подлежат на депониране не е показало възможност за това.  

Информация за образуваните през 2022г. отпадъци и оценката на съответствието им, с 

определените в Разрешителното норми, са представени в Таблици 4 и 5 от 

Приложение 1. 

Резултати от оценката на съответствието на събирането и приемането на 

отпадъци с условията на разрешителното – от извършените 4 бр. проверки не са 

установени несъответствия.  

Резултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и 

транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното - от извършените 4 бр. 

проверки не са установени несъответствия . 

По Условие 11.9.1. – Обобщена информация за контрола, измерването и анализите на 

отпадъците 
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Контрола и измерването на отпадъците в ОЦ “Люлин” се извършва съгласно утвърдени 

инструкции и се отразява в таблици и протоколи съгласно указаните срокове.  Няма 

установени несъответствия. 

 

По Условие 11.9.2. Информация за генерираните количества отпадъци пряко и не пряко 

от производствения процес, изразени като годишно количество и количество за 

производството на 1 MWh е представена в Таблица 4 от Приложение 1. 

4.5.  Шум 

- няма жалби от живущи около площадката 

 - През  2022 г. е проведен мониторинг на нивата на шума от дейността на ОЦ   „Люлин”. 

Измерванията са извършени от Изпитвателна лаборатория „ХЕСПА“. 

Резултатите от мониторинга на нивата на шума от дейността на ОЦ „Люлин” показват 

съответствие с определените с КР № 36/2005г. и са представени в табл.6 . 

 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Почви 

- съгласно Условие 13.11.3. от КР са определени 6 бр. постоянни пунктове за 

мониторинг на почвите. 

- съгласно Условие 13.12.7. от КР през 2020г. е извършен собствен мониторинг на почви 

от шестте постоянни пункта. Периодичността на мониторинга е 3 години. 

Основните тръбопроводи, разположени на открито, за транспортиране на мазут и 

природен газ, които биха могли да доведат до замърсяване на почвите и подземните 

води се проверяват при обходите по Маршрутни карти.. През 2022 г. няма 

установени течове, свързани със замърсяване на почвата и подземните води.  

- съгласно Условие 13.6. от КР са обозначени на план местата за извършване на товаро-

разтоварни дейности, които биха довели до течове. Планът е приложен към ГДОС за 2005г.. 

 

Подземни води 

Съгласно Условие 13.9.1.1. от КР –  изградени са 2бр. пунктове за мониторинг на 

подземни води . Разположението на точките за мониторинг е обозначено на плана на 

площадката .  

Съгласно Условие 13.9.2. от КР –  извършен е собствен мониторинг на подземните 

води на площадката на ОЦ „Люлин” от акредитирана лаборатория. Резултатите са 

представени в  таблица 7 от приложението.  

Оценката на съответствието на резултатите от мониторинга на подземните води, 

показва:  

- стойност за съдържание на общо желязо и хром между екологичния праг и прага на 

замърсяване в пробите и от двата кладенеца (цитираните показатели  съответстват на 

стандарта за качество, определен с Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване 

и опазване на подземните води); 
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През годината на територията на централата не са регистрирани пробиви/течове от 

оборудване, разположено на открито и не са установени източници на замърсяване на 

подземните води. 

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с 

условията на КР. 

През 2006г. е изградена и пусната в работа система за непрекъснати измервания на 

емисиите на вредни вещества  в отпадъчните газове, изпускани в атмосферата (комин  

№1) – в изпълнение на Условие 9.6.1. от КР 

Резервоарите за съхранение на спомагателни материали и горива са снабдени  със 

средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване. Обваловките на 

резервоарите са с капацитет, достатъчен да поеме обема на най-големия резервоар. 

Обваловката на резервоарите за съхранение на разсол е  увеличена до необходимия обем.  

Следователно са изпълнени Условия 8.3.4.2., 8.3.4.3. и 8.3.4.4. 

По Условие 3.4. – Не е изградена когенерираща инсталация за производство на електро и 

топлоенергия с парогазов модул, поради липса на средства. 

По Условие 3.5. -  Реконструкцията на ВК-100 ст.№2 с мембранни панели не е 

реализирана поради липса на финансови средства. Извършени са мероприятия за 

осигуряване на степенно подаване на въздуха за горене, снижаване на топлинното 

натоварване и оптимизиране на процесите на горене. 

По Условие 3.6 са осъществени конструктивни мероприятия, свързани  с промяна на 

наклона на горелките, при което е постигнат еквивалентния ефект от степенно подаване 

на въздух и индивидуално регулиране на горелките. Технологичните мероприятия на 

ВК-100 ст.№5 са изпълнени. 

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях  

Няма взето от оператора/собственика на инсталацията решение за временно или 

окончателно прекратяване на дейността на инсталации и съоръжения или части от 

тях. 

По Условие 16.7. – През 2008г. резервоар №5 е демонтиран с прилежащите му 

тръбопроводи. 

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения  

7.1. Аварии 

Няма възникали аварийни ситуации 

7.2. Оплаквания или  възражения,  свързани  с  дейността  на  инсталациите,  

за  които е издадено КР. 

През отчетната 2022 г. на площадката на Централата няма постъпили оплаквания. 

Извършени са три извънредни проверки от експерти на РИОСВ София във връзка 

със сигнали за миризма на мазут: 

- на 31.03.2022 г. При проверката не е установено наличие на миризма на мазут. 

Съставен е Констативен протокол № ККФОС -РВ-03 от 31.03.2022 г.;  
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- на 09.05.2022 г. При проверката не е установено наличие на миризма на мазут . 

Съставен е Констативен протокол № ККФОС -РВ-05 от 09.05.2022 г.; 

- на 08.11.2022 г. При проверката не е установено наличие на миризма на мазут. 

Съставен е Констативен протокол № ККФОС -ВС-05 от 08.11.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ПРИЛОЖЕНИЕ №1- Таблици 

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR 

№ GAS 

номер 

Замърсител Емисионни прагове(колона 1) 

Във въздух 

(колона 1а) 

Във води (колона 

1b) 

В почва (колона 

1с) 

кg/год кg/год кg/год 

1# 74-82-8 Метан (CH4) 

2# 630-08-0 *Въглероден оксид(CO)
 (468) M

500 000  

3# 124-38-9 Въглероден диоксид 
(96 467 000)С 

100 000 000 

4# Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) 

5# 
10024-97-

2 
Диазотен оксид (N2O) 

6# 7664-41-7 Амоняк (NH3) 

7# ЛОС без метан (NMVOC) 

8# Азотни оксиди (NOx/NO2) 
 (69 139) M 

100 000 

9# Перфлуоровъглерод и (PFCs) 

10# 2551-62-4 Серен хексафлуорид (SF6) 

11# 
Серни оксиди 

(SOx/SO2) 

(117)C

150 000 

12# **Общ азот 

13# **Общ фосфор 

14 
Хидрохлорофлуоро-въглероди 

(HCFCs)  

15 Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) 

16 Халогенни въглеводороди 

17# 7440-38-2 
**Арсен и съединенията му (като 

As)  

18# 7440-43-9 
**Кадмий и съединения 

(като Cd)  

19# 7440-47-3 **Хром и съединенията му (като Cr) 
 (4,307) M 

50 

20# 7440-50-8 **Мед и съединенията му (като Cu) 
(3,231) M 

50 

21# 7439-97-6 
**Живак и съединенията му (като 

Hg) 

22# 7440-02-0 **Никел и съединенията му (като Ni) 

23# 7439-92-1 
**Олово и съединенията му (като 

Pb) 

24# 7440-66-6 **Цинк и съединенията му (като Zn) 
 (5,923) M 

100 

25 
15972-60-

8 
Алахлор 

26 309-00-2 Алдрин 

27 1912-24-9 Атразин 

28 57-74-9 Clordane 

29 143-50-0 Chlordecone 

30 470-90-6 Chlorfenvinphos 

31 
85535-84-

8 
Хлороалкани, C10-C13 

32 2921-88-2 Chlorpyrifos 

33 50-29-3 DDT 

34# 107-06-2 1,2-дихлоретан (EDC) 

35# 75-09-2 Дихлорметан (DCM) 

36 60-57-1 Dieldrin 

37 330-54-1 Diuron 
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38  115-29-7  Ендосулфан     

39  72-20-8  Ендрин     

40#   
Халогенирани орган. съедин. (като 

AOX)  
   

41  76-44-8  Хептахлор     

42#  118-74-1  Хексахлорбензол (HCB)     

43#  87-68-3  Хексахлорбутадиен (HCBD)     

44  608-73-1  
1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан 

(HCH)  
   

45  58-89-9  Lindane     

46  2385-85-5  Mirex     

47#   
PCDD +PCDF 

(диоксини и фурани) (като Teq)  
   

48  608-93-5  Пентахлорбензол     

49#  87-86-5  Пентахлорфенол (PCP)     

50  1336-36-3  Полихлорирани бифенили (PCBs)     

51  122-34-9  Simazine     

53#  56-23-5  Tетрахлорметан (TCM)     

54#  
2002 г.-

48-1  
Трихлорбензоли (TCBs)     

55#  71-55-6  1,1,1-трихлоретан     

56  79-34-5  1,1,2,2-тетрахлоретан     

57#  79-01-6  Трихлоретилен     

58#  67-66-3  Трихлорометан     

59  8001-35-2  Toxaphene     

60  75-01-4  Винилхлорид     

61  120-12-7  Антрацен     

62#  71-43-2  Бензол     

63#   Бромирани дифенилетери (PBDE)     

64  
 Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и 

свързаните съедин.  
   

65  100-41-4  Етилов бензол     

66  75-21-8  Етиленов оксид     

67  

34123-59-

6  Isoproturon  
   

68  91-20-3  Нафталин     

69#  
 Съединения на Organotin (като общ 

Sn) 
   

70  117-81-7  Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP)     

71#  108-95-2  Феноли (като общ C)     

72#  
 Полициклични ароматни 

въглеводороди (PAHs)b/  
   

73  108-88-3  Толуол     

74   Tributyltin и неговите съединения     

75   Triphenyltin и неговите съединения     

76#  
 **Общ органичен въглерод (TOC)  

(като общ C или ХПК/3)  
   

77  1582-09-8  Trifluralin     

78  1330-20-7  Xylenes     

79#   Хлориди (като общ Cl)     

80#  
 Хлор и неорганични съединения 

(като HCl)  
   

81  1332-21-4  Азбест     

82#   **Цианиди (като общ CN)    

83#   Флуориди (като общ F)     

84#  
 Флуор и неорганични съединения 

(като HF)  
   

85#  74-90-8  Циановодород (HCN)     

86#   Фини прахови частици <10μm     
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

 

Изпускащо устройство №1 
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Брой /%/ Непрекъснат 

мониторинг  
Периодичен 

мониторинг  

януари       

CO mg/Nm3 100 0,795 - непрекъснат 100% 

NOx mg/Nm3 200 80,288 - непрекъснат 100% 

февруари       

CO mg/Nm3 100 0,505 - непрекъснат 100% 

NOx mg/Nm3 200 93,421 - непрекъснат 100% 

март       

CO mg/Nm3 100 0,255 - непрекъснат 100% 

NOx mg/Nm3 200 84,776 - непрекъснат 100% 

април       

CO mg/Nm3 100 0,299 - непрекъснат 100% 

NOx mg/Nm3 200 64,704 - непрекъснат 100% 

май       

CO mg/Nm3 100 0,139 - непрекъснат 100% 

NOx mg/Nm3 200 47,489 - непрекъснат 100% 

юни       

CO mg/Nm3 100 0,000 - непрекъснат 100% 

NOx mg/Nm3 200 50,082 - непрекъснат 100% 

юли       

CO mg/Nm3 100 0,002 - непрекъснат 100% 

NOx mg/Nm3 200 59,499 - непрекъснат 100% 

август       

CO mg/Nm3 100 0,000 - непрекъснат 100% 

NOx mg/Nm3 200 36,433 - непрекъснат 100% 

септември       

CO mg/Nm3 100 0,058 - непрекъснат 100% 

NOx mg/Nm3 200 37,955 - непрекъснат 100% 

октомври       

CO mg/Nm3 100 0,006 - непрекъснат 100% 

NOx mg/Nm3 200 52,254 - непрекъснат 100% 

ноември       

CO mg/Nm3 100 0,255 - непрекъснат 100% 
NOx mg/Nm3 200 78,960 - непрекъснат 100% 

декември       
CO mg/Nm3 100 0,873 - непрекъснат 100% 

NOx mg/Nm3 200 78,432 - непрекъснат 100% 

 
Забележка: От 01.07.2020г. НДЕ на NOx е 100 mg/Nm3 
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Изпускащо устройство №1/ВК-1/ - Извършено измерване на 11.07.2022г. 
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Брой / % Непрекъснат 

мониторинг  
Периодичен 

мониторинг  

SO2 mg/Nm3 35 - - на шест месеца 100% 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 5 - - на шест месеца 100% 

Други** - - - - - - 

 

Изпускащо устройство №1/ВК-4/ - Извършено измерване на 20.12.2022г. 
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 

КР 
Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Брой / % 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг  
Периодичен 

мониторинг  
 
 

 
 

SO2 mg/Nm3 35 - 0 на шест месеца 100% 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 5 - - на шест месеца 100% 

Други** - - - - - - 

 

Изпускащо устройство №1/ВК-5/ - Извършено измерване на 20.12.2022г. 
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 

КР 
Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Брой / % 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг  
Периодичен 

мониторинг  
 
 

 
 

SO2 mg/Nm3 35 - 0 на шест месеца 100% 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 5 - - на шест месеца 100% 

Други** - - - - - - 

 

 

Изпускащо устройство №2/ПК1/- Извършено измерване на 20.12.2022г. 
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг  
Периодичен 

мониторинг  

CO mg/Nm3 100 - 0 на шест месеца 100% 

SO2 mg/Nm3 35 - 0 на шест месеца 100% 
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NOx mg/Nm3 200 - 70,8 на шест месеца 100% 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 5 - - на шест месеца 100% 

Други** - - - - - - 

Изпускащо устройство №3/ПК2/- Извършено измерване на 20.12.2022г. 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

CO mg/Nm3 100 - 47,3 на шест месеца 100% 

SO2 mg/Nm3 35 - 0 на шест месеца 100% 

NOx mg/Nm3 200 - 52,6 на шест месеца 100% 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 5 - - 
на шест                                                                                                                             

месеца 
100% 

Други** - - - - - - 

Изпускащо устройство №4/ПК3/- Извършено измерване на 11.07.2022г. 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

CO mg/Nm3 100 - 12,3 на шест месеца 100% 

SO2 mg/Nm3 35 - 0 на шест месеца 
100% 

NOx mg/Nm3 200 - 91,4 на шест месеца 100% 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 5 - - на шест месеца 100% 

Други** - - - - - - 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или 

дъждовни) във водни обекти/канализация 
 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

юли 
2022 г. 
2020 г. 

Резултати от 

мониторинг 
декември 

2022 г. 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Желязо mg/dm3 10 0,28 0,80 
Два пъти 

годишно 
Да 

Мед mg/dm3 2 <0,03 <0,03 
Два пъти 

годишно 
Да 

Хром 3+ mg/dm3 2,5 0,036 0,021 
Два пъти 

годишно 
Да 

Хром 6+ mg/dm3 0,5 0,013 0,010 
Два пъти 

годишно 
Да 

Цинк mg/dm3 5 <0,05 0,06 
Два пъти 

годишно 
Да 

Дебит на 

отпадъчните води  

м3/ден 

м3/час 

м3/год  

650 

100 

200 000 

296 

35,64 

107 687 

- Да 

рН  
- 6,5 - 9,0 7,99 7,78 

Два пъти 

годишно 
Да 

Неразтворени 

вещества  mg/dm3 400 14,8 17,5 
Два пъти 

годишно 
Да 

Нефтопродукти  
mg/dm3 15 <0,5 <0,5 

Два пъти 

годишно Да 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци 

 

Производствени отпадъци (Таблица 11.1.1.) 
 

Вид на производствения отпадък 
Код на 

отпадъка 

Годишно количество 
Годишно количество 

за единица продукт 
Количество 

отпадък, 

предаден през 

2022 г. 

t 

Съответствие 
Количества  

определени 

с КР  

t/y 

Реално 

измерено 

t 

Количества 

определени с 

КР  

t/MWh 

Реално 

измерено 

Утайки от водни разтвори при почистване 

на котли, различни от упоменатите в 10 01 

22* 

10 01 23 0,1 0,000 0,08.10-6 0,000 0,000 да 

Облицовъчни и огнеупорни материали от 

неметалургични процеси, различни от 

упоменатите в 16 11 05* 

16 11 06 6 0,000 0,13.10-6 0,000 0,000 да 

Наситени или отработени йонообменни 

смоли 

19 09 05 4,5 0,000 - 0,000 0,000 да 

 

Общи производствени отпадъци(Таблица 11.1.2.) 
 

Вид на производствения отпадък 
Код на 

отпадъка 

Годишно количество Количество 

отпадък, 

предаден през 

2022 г. 

t 

Съответствие 
Количества 

определени с КР 

t/y 

 

Реално измерено 

t 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 0,5 0,000 0,000 да 

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали 12 01 01 0,6 0,000 0,000 да    

Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали 12 01 03 0,02  0,000 0,000 да 
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Отпадъци от желязо и стомана 19 10 01 150 0,000 0,000 да 

Отпадъци от цветни метали 19 10 02 2 0,000 0,000 да 

Битови отпадъци (Таблица 11.2.) 

Вид на отпадъка 
Код на 

отпадъка 

Годишно количество Количество 

отпадък, 

предаден през 

2022 г. 

t 

Съответствие Количества  

определени с КР 

t/y 

Реално измерено 

t 

Хартия и картон 20 01 01 0,1 0,000 0,000 да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 15 15,000 15,000 да 

Опасни отпадъци (Таблица 11.3.1.) 

Вид на  отпадъка 
Код на 

отпадъка 

Годишно количество 
Годишно количество 

за единица продукт 
Количество 

отпадък, 

предаден през 

2022 г. 

t 

Съответствие 
Количества 

определени 

с КР 

t/y 

Реално 

измерено 

t 

Количества 

определени с 

КР  

t/MWh 

Реално 

измерено 

Увлечена/ летяща пепел и пепел от котли за 

изгаряне на течно гориво (пепел и сажди от 

изгаряне на мазутно гориво). 

10 01 04* 0,2 0,000 15.10-8 0,000 0,000 да 

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за 

зъбни предавки на минерална основа 

13 02 05* 0,03 0,000 3.10-8 0,000 0,000 да 
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Нехлорирани изолационни и 

топлопредаващи масла на минерална 

основа 

13 03 07* 0,15 0,000 15.10-8  0,000 0,000 да 

Утайки от маслено-водни сепаратори 13 05 02* 1,2 0,000 1,4.10-6  0,000 0,000 да 

Утайки от маслоуловителни 

шахти/колектори. 

13 05 03* 0,3 0,000 2,8.10-6  0,000 0,000 да 

Газьол, котелно и дизелово гориво 13 07 01* 5 0,000 - 0,000 0,000 да 

 

Общи опасни отпадъци(Таблица 11.3.2.) 
 

Вид на  отпадъка 
Код на 

отпадъка 

Годишно количество Количество 

отпадък, 

предаден през 

2022 г. 

t 

Съответствие Количества  

определени с КР  

t/y 

Реално измерено 

t 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 0,2 0,000 0,000 да 

Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти 16 07 08* 9,6 m3 0,000 0,000 да 

Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен 

катран (битумизирана мушама от ремонт на 

покриви) 

17 03 01* 1 0,000 0,000 да 

Изолационни материали, съдържащи азбест 17 06 01* 1 0,000 0,000 да 

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* 0,07 0,005 0,000 да 
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Строителни отпадъци(Таблица 11.4.) 
 

Вид на отпадъка 
Код на 

отпадъка 

Годишно количество Количество 

отпадък, 

предаден през 

2022 г. 

Съответствие 
Количества  

определени с КР 
Реално измерено 

Стъкло 17 02 02 0,06 0,000 0,000 да 

Изолационни материали, различни от 

упоменатите в 17 06 01* и 17 06 03* 

17 06 04 80 0,000 0,000 да 

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, 

различни от упоменатите в 17 09 01,  

17 09 02 и 17 09 03 

17 09 04 1200 0,000 0,000 да 
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 Таблица 6. Шумови емисии 

Място на измерването 
Ниво на звуково 

налягане в dB (А) 
Измерено през деня/ нощта Съответствие 

Фоново ниво на шум 36,4 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №1 51,0 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №2 53,5 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №3 55,2 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №4 57,0 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №5 61,9 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №6 57,0 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №7 53,2 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №8 52,4 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №9 51,1 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №10 55,0 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №11 56,3 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №12 54,1 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №13 56,5 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №14 54,3 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №15 53,2 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №16 52,2 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №17 54,6 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №18 58,3 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №19 56,9 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №20 53,6 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №21 49 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №22 47,1 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №23 48,2 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №24 49,6 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №25 48,5 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №26 49,7 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №27 51,6 Измерено през деня Да 
Измерителна точка №28 50,2 Измерено през деня Да 
Ниво на шум в място 

на въздействие  
46,2 Измерено през деня 

Да 

Ниво на обща звукова мощност 105,3 Измерено през деня Да 

Фоново ниво на шум 34,9 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №1          50,6 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №2         52,9 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №3          54,1 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №4          56,8 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №5          60,3 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №6          58,9 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №7          55,2 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №8          51,4 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №9          50,7 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №10          54,8 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №11          57,0 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №12           55,3 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №13          57,2 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №14          53,6 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №15          52,2 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №16          53,1 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №17          55,0 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №18          57,6 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №19          56,1 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №20          54,4 Измерено през нощта Да 



Страница 30 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 36                                                        2022 г. 

 

Измерителна точка №21                            50,1 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №22                            46,8 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №23                            47,3 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №24                            48,6 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №25                            47,6 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №26                            48,2 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №27                            50,4 Измерено през нощта Да 
Измерителна точка №28                            51,1 Измерено през нощта Да 

Ниво на шум в място  

на въздействие  
                           42,6 Измерено през нощта 

Да 

Ниво на обща звукова мощност                          105,2 Измерено през нощта Да 

      

  Таблица 7. Опазване на подземните води 

 

Показател 
Точка на 

пробовземане 

Концентрация 

в подземните 

води, съгласно 

КР  µg/l 

Резултати от 

мониторинг 

µg/l 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Водно ниво 
Мониторингов 

кладенец №1 
_  7,05 m Веднъж годишно - 

Температура Мониторингов 

кладенец №1 _ 14,1 ºC Веднъж годишно - 

Водороден 

показател 

Мониторингов 

кладенец №1 
_ 7,44 Веднъж годишно - 

Разтворен 

кислород 

Мониторингов 

кладенец №1 
_ 

7,19 

mg O2/ l 
Веднъж годишно - 

Мед  
Мониторингов 

кладенец №1 
30 <30 Веднъж годишно Да 

Желязо  Мониторингов 

кладенец №1 50 89 Веднъж годишно Не 

Хром  
Мониторингов 

кладенец №1 
5 39 Веднъж годишно Не 

Олово  
Мониторингов 

кладенец №1 
30 <5 Веднъж годишно Да 

Цинк 
Мониторингов 

кладенец №1 
200 <50 Веднъж годишно Да 

Нефтопродук

ти 

Мониторингов 

кладенец №1 
50 <20 Веднъж годишно Да 

Водно ниво 
Мониторингов 

кладенец №2 
_ 6,93 m Веднъж годишно - 

Температура Мониторингов 

кладенец №2 _ 15,2 ºC Веднъж годишно - 

Водороден 

показател 

Мониторингов 

кладенец №2 
_ 7,32 Веднъж годишно - 

Разтворен 

кислород 

Мониторингов 

кладенец №2 
_ 

8,25 

 mg O2/l  
Веднъж годишно - 

Мед  
Мониторингов 

кладенец №2 
30 <30 Веднъж годишно Да 

Желязо  
Мониторингов 

кладенец №2 
50 78 Веднъж годишно Не 
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Хром  
Мониторингов 

кладенец №2 
5 28 Веднъж годишно Не 

Олово  
Мониторингов 

кладенец №2 
30 <5 Веднъж годишно Да 

Цинк 
Мониторингов 

кладенец №2 
200 70 Веднъж годишно Да 

Нефтопродук

ти 

Мониторингов 

кладенец №2 
50 <20 Веднъж годишно Да 

 

Таблица 8. Опазване на почви  

      

 

Таблица 9. Аварийни ситуации 

 

       През отчетната година на площадката на Централата няма постъпили оплаквания. 

Извършени са три извънредни проверки от експерти на РИОСВ София във връзка 

със сигнали за миризма на мазут: 

- на 31.03.2022 г. При проверката не е установено наличие на миризма на мазут. 

Съставен е Констативен протокол № ККФОС -РВ-03 от 31.03.2022 г.;  

- на 09.05.2022 г. При проверката не е установено наличие на миризма на мазут. 

Съставен е Констативен протокол № ККФОС -РВ-05 от 09.05.2022 г.; 

- на 08.11.2022 г. При проверката не е установено наличие на миризма на мазут. 

Съставен е Констативен протокол № ККФОС -ВС-05 от 08.11.2022 г. 

 

 

Показател 

Концентрация

(базово 

състояние) 

(mg/kg) 

Пробовземна 

точка 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответст-

вие 
0÷10 см 10÷40 см 

Дата на 

инцидента 

Описание 

на 

инцидента 

Причини 
Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които са 

уведомени 

Няма регистрирани аварийни ситуации. 

 

 
Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на  инсталациите 

 

 

 

Дата на оплакването 

или възражението  
Приносител на 

оплакването  
Причини 

Предприети 

действия 
Планирани 

действия 
Органи, които 

са уведомени 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Изчисляване на емисии 

 

СОБСТВЕНИ НЕПРЕКЪСНАТИ ИЗМЕРВАНИЯ  - 

СРЕДНОДНЕВНИ СТОЙНОСТИ   

м. януари       

        

№ Дата 
NOx CO 

Раб. 

часове 

Дебит на сухите 

димни газове при 3% 

кислородно 

съдържание 

NOx CO 

mg/Nm3  mg/Nm3  h Nm3/h kg kg 

1 1.1.2022 64,542 0,379 24 166956,650 258,616 1,519 

2 2.1.2022 60,788 0,004 24 157772,146 230,174 0,016 

3 3.1.2022 69,050 0,029 24 171245,221 283,788 0,120 

4 4.1.2022 75,692 0,421 24 150468,654 273,341 1,520 

5 5.1.2022 80,883 0,983 24 115230,383 223,685 2,719 

6 6.1.2022 79,325 3,038 24 113564,708 216,204 8,279 

7 7.1.2022 76,675 0,763 24 158845,646 292,308 2,907 

8 8.1.2022 73,867 0,042 24 183099,396 324,599 0,183 

9 9.1.2022 72,796 0,763 24 180564,275 315,464 3,304 

10 10.1.2022 74,913 0,917 24 185952,904 334,325 4,091 

11 11.1.2022 81,554 1,971 24 202926,221 397,187 9,598 

12 12.1.2022 83,596 1,408 24 213479,617 428,304 7,216 

13 13.1.2022 89,117 0,413 24 230773,146 493,578 2,285 

14 14.1.2022 81,317 0,583 24 221099,092 431,497 3,095 

15 15.1.2022 80,863 0,200 24 206800,308 401,337 0,993 

16 16.1.2022 87,900 0,308 24 209957,792 442,927 1,554 

17 17.1.2022 85,650 0,142 24 206818,517 425,136 0,703 

18 18.1.2022 81,475 0,129 24 206547,183 403,882 0,640 

19 19.1.2022 80,375 0,171 24 204989,050 395,424 0,840 

20 20.1.2022 81,550 0,067 24 191743,633 375,281 0,307 

21 21.1.2022 90,592 0,313 24 176951,333 384,728 1,327 

22 22.1.2022 97,392 2,658 24 170901,067 399,464 10,903 

23 23.1.2022 98,421 0,229 24 178441,075 421,496 0,981 

24 24.1.2022 101,338 0,125 24 201224,850 489,399 0,604 

25 25.1.2022 100,958 0,400 24 220293,454 533,771 2,115 

26 26.1.2022 95,175 0,179 24 206700,892 472,146 0,889 

27 27.1.2022 80,850 1,888 24 179247,775 347,812 8,120 

28 28.1.2022 64,579 0,725 24 159732,358 247,569 2,779 

29 29.1.2022 63,779 1,521 24 157025,988 240,360 5,731 

30 30.1.2022 68,717 0,554 24 151686,442 250,161 2,017 

31 31.1.2022 65,204 3,325 24 143049,067 223,857 11,415 

  

ОБЩО   10957,820 98,772 



Страница 33 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 36                                                        2022 г. 

 

м. февруари       

        

№ Дата 
NOx CO 

Раб. 

часове 

Дебит на сухите 

димни газове при 3% 

кислородно 

съдържание 

NOx CO 

mg/Nm3  mg/Nm3  h Nm3/h kg kg 

1 1.2.2022 74,813 4,021 24 158267,050 284,168 15,273 

2 2.2.2022 87,692 1,700 24 182620,946 384,344 7,451 

3 3.2.2022 85,954 1,504 24 184962,746 381,560 6,677 

4 4.2.2022 91,654 0,067 24 188186,800 413,955 0,301 

5 5.2.2022 90,225 0,000 24 177081,079 383,451 0,000 

6 6.2.2022 90,333 0,121 24 166149,083 360,211 0,482 

7 7.2.2022 81,804 0,038 24 168793,533 331,392 0,152 

8 8.2.2022 86,850 0,000 24 185599,846 386,864 0,000 

9 9.2.2022 85,908 0,000 24 180748,083 372,666 0,000 

10 10.2.2022 96,617 0,867 24 161099,129 373,557 3,351 

11 11.2.2022 103,742 0,333 24 143743,596 357,893 1,150 

12 12.2.2022 103,396 0,367 24 143616,258 356,384 1,264 

13 13.2.2022 102,517 0,354 24 154499,413 380,130 1,313 

14 14.2.2022 108,450 0,338 24 154062,213 400,993 1,248 

15 15.2.2022 106,796 0,358 24 147001,100 376,779 1,264 

16 16.2.2022 100,925 0,292 24 141815,788 343,506 0,993 

17 17.2.2022 90,133 0,233 24 148072,096 320,310 0,829 

18 18.2.2022 79,413 0,000 24 154056,188 293,616 0,000 

19 19.2.2022 90,238 0,013 24 141626,917 306,721 0,042 

20 20.2.2022 91,496 0,167 24 132527,958 291,018 0,530 

21 21.2.2022 98,750 0,088 24 125130,225 296,559 0,263 

22 22.2.2022 92,279 0,271 24 142127,392 314,770 0,924 

23 23.2.2022 98,000 0,046 24 148604,013 349,517 0,163 

24 24.2.2022 99,587 0,961 23 155826,952 356,922 3,444 

25 25.2.2022 93,679 0,346 24 157183,046 353,395 1,305 

26 26.2.2022 90,950 0,267 24 152022,950 331,836 0,973 

27 27.2.2022 102,329 1,250 24 174045,629 427,439 5,221 

28 28.2.2022 91,263 0,138 24 190008,038 416,175 0,627 

  

ОБЩО   9946,129 55,240 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страница 34 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 36                                                        2022 г. 

 

м. март        

        

№ 

 

Дата 

 

NOx CO Раб. 

часове 

Дебит на сухите 

димни газове при 3% 

кислородно 

съдържание 

NOx CO 

mg/Nm3  mg/Nm3  h Nm3/h kg kg 

1 1.3.2022 62,171 0,671 24 183017,325 273,081 2,947 

2 2.3.2022 60,429 0,000 24 179415,167 260,206 0,000 

3 3.3.2022 84,258 0,008 24 187114,617 378,383 0,037 

4 4.3.2022 83,638 0,025 24 179007,021 359,321 0,107 

5 5.3.2022 84,200 0,150 24 181649,208 367,077 0,654 

6 6.3.2022 88,700 0,000 24 199418,246 424,522 0,000 

7 7.3.2022 84,275 0,038 24 192326,938 389,000 0,173 

8 8.3.2022 85,450 1,129 24 197266,354 404,554 5,346 

9 9.3.2022 84,638 0,121 24 201764,575 409,844 0,585 

10 10.3.2022 88,233 0,029 24 198688,471 420,743 0,139 

11 11.3.2022 86,979 0,104 24 206989,750 432,091 0,517 

12 12.3.2022 86,292 0,071 24 204045,463 422,578 0,347 

13 13.3.2022 85,683 0,154 24 202958,933 417,365 0,751 

14 14.3.2022 86,621 0,042 24 180622,975 375,497 0,181 

15 15.3.2022 83,621 0,038 24 167407,804 335,971 0,151 

16 16.3.2022 82,371 0,138 24 165211,842 326,607 0,545 

17 17.3.2022 85,492 0,113 24 173637,633 356,270 0,469 

18 18.3.2022 97,071 0,521 24 170922,221 398,197 2,137 

19 19.3.2022 108,833 0,192 24 165964,488 433,499 0,763 

20 20.3.2022 108,075 0,363 24 173618,808 450,332 1,510 

21 21.3.2022 110,829 0,338 24 158169,379 420,715 1,281 

22 22.3.2022 105,604 0,158 24 144286,763 365,695 0,548 

23 23.3.2022 104,825 0,554 24 146851,133 369,448 1,953 

24 24.3.2022 91,500 0,046 24 119260,117 261,895 0,131 

25 25.3.2022 82,225 0,063 24 98528,592 194,436 0,148 

26 26.3.2022 80,263 0,163 24 108866,446 209,709 0,425 

27 27.3.2022 65,317 0,409 24 123135,352 193,029 1,208 

28 28.3.2022 61,558 0,292 24 115352,967 170,422 0,807 

29 29.3.2022 73,318 0,164 22 101367,877 163,506 0,365 

30 30.3.2022 71,821 0,000 24 94969,679 163,699 0,000 

31 31.3.2022 63,754 1,825 24 94828,279 145,097 4,153 

   

ОБЩО  10292,791 28,379 

 

 

 

 



Страница 35 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 36                                                        2022 г. 

 

м. април       

        

№ 

 

Дата 

 

NOx CO Раб. 

часове 

Дебит на сухите 

димни газове при 3% 

кислородно 

съдържание 

NOx CO 

mg/Nm3  mg/Nm3  h Nm3/h kg kg 

1 1.4.2022 52,571 0,275 24 106860,563 134,826 0,705 

2 2.4.2022 57,113 0,254 24 114190,779 156,521 0,697 

3 3.4.2022 66,954 0,254 24 123804,142 198,941 0,755 

4 4.4.2022 64,163 0,442 24 139578,821 214,937 1,480 

5 5.4.2022 63,842 0,488 24 124807,192 191,230 1,460 

6 6.4.2022 62,142 1,592 24 113929,213 169,914 4,352 

7 7.4.2022 69,763 1,367 24 98309,504 164,600 3,225 

8 8.4.2022 74,708 0,000 24 82943,838 148,718 0,000 

9 9.4.2022 74,800 0,000 24 74896,267 134,454 0,000 

10 10.4.2022 70,117 0,025 24 109966,025 185,051 0,066 

11 11.4.2022 72,763 0,021 24 114439,988 199,847 0,057 

12 12.4.2022 74,592 0,000 24 102959,696 184,318 0,000 

13 13.4.2022 76,500 0,008 24 94649,538 173,777 0,019 

14 14.4.2022 79,188 0,000 24 89931,783 170,915 0,000 

15 15.4.2022 70,438 0,038 24 95091,069 160,751 0,086 

16 16.4.2022 44,405 0,000 24 111678,521 119,019 0,000 

17 17.4.2022 43,753 0,005 24 143703,321 150,898 0,018 

18 18.4.2022 48,450 0,000 24 146289,833 170,106 0,000 

19 19.4.2022 64,954 0,042 24 112589,442 175,516 0,113 

20 20.4.2022 65,647 2,900 23 133665,784 201,821 8,916 

21 21.4.2022 72,863 1,250 24 110275,463 192,839 3,308 

22 22.4.2022 72,571 0,000 24 85967,188 149,729 0,000 

23 23.4.2022 73,454 0,000 24 79221,379 139,659 0,000 

24 24.4.2022 67,554 0,000 24 79737,746 129,279 0,000 

25 25.4.2022 68,063 0,000 24 72962,833 119,185 0,000 

26 26.4.2022 62,646 0,000 24 77452,275 116,449 0,000 

27 27.4.2022 55,775 0,000 24 72722,033 97,346 0,000 

28 28.4.2022 53,700 0,000 24 78224,121 100,815 0,000 

29 29.4.2022 57,933 0,000 24 78171,029 108,689 0,000 

30 30.4.2022 59,704 0,000 24 74115,496 106,200 0,000 

 

ОБЩО  4666,349 25,256 

 

 

 

 

 



Страница 36 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 36                                                        2022 г. 

 

 

м. май       

        

№ 

 

Дата 

 

NOx CO Раб. 

часове 

Дебит на сухите 

димни газове при 3% 

кислородно 

съдържание 

NOx CO 

mg/Nm3  mg/Nm3  h Nm3/h kg kg 

1 1.5.2022 60,871 0,000 24 73399,963 107,230 0,000 

2 2.5.2022 61,979 0,000 24 76164,021 113,294 0,000 

3 3.5.2022 47,392 0,000 24 90512,754 102,949 0,000 

4 4.5.2022 38,943 0,235 24 96417,335 90,116 0,543 

5 5.5.2022 45,295 0,038 24 94023,257 102,211 0,086 

6 6.5.2022 43,955 0,085 24 91843,465 96,888 0,187 

7 7.5.2022 47,917 0,011 24 90639,672 104,236 0,024 

8 8.5.2022 46,840 0,000 24 93464,500 105,069 0,000 

9 9.5.2022 45,421 0,021 24 93724,633 102,169 0,047 

10 10.5.2022 43,678 0,000 24 88067,194 92,318 0,000 

11 11.5.2022 45,353 0,047 24 89300,088 97,201 0,101 

12 12.5.2022 44,433 0,000 24 91708,000 97,797 0,000 

13 13.5.2022 45,922 0,000 24 91601,578 100,957 0,000 

14 14.5.2022 46,688 0,000 24 90686,481 101,614 0,000 

15 15.5.2022 47,213 0,000 24 94295,193 106,848 0,000 

16 16.5.2022 40,320 1,600 24 90093,060 87,181 3,460 

17 17.5.2022 0,000 0,000 24 0,000 0,000 0,000 

18 18.5.2022 0,000 0,000 24 0,000 0,000 0,000 

19 19.5.2022 44,567 0,000 24 81797,733 87,491 0,000 

20 20.5.2022 48,329 0,000 24 92142,329 106,875 0,000 

21 21.5.2022 45,528 0,006 24 89474,394 97,766 0,012 

22 22.5.2022 49,771 0,000 24 92811,243 110,864 0,000 

23 23.5.2022 49,972 0,000 24 82003,017 98,349 0,000 

24 24.5.2022 62,167 0,000 24 63829,579 95,234 0,000 

25 25.5.2022 46,190 0,000 24 84211,535 93,354 0,000 

26 26.5.2022 40,060 0,000 24 94896,360 91,237 0,000 

27 27.5.2022 45,167 0,000 24 92932,292 100,739 0,000 

28 28.5.2022 46,108 0,000 24 89999,500 99,593 0,000 

29 29.5.2022 44,575 3,325 23 93752,650 96,118 7,170 

30 30.5.2022 45,294 0,000 24 88330,044 96,019 0,000 

31 31.5.2022 47,133 0,000 24 88404,775 100,003 0,000 

 

ОБЩО  2881,719 11,630 

 

 

 



Страница 37 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 36                                                        2022 г. 

 

 

м. юни       

        

№ Дата 
NOx CO 

Раб. 

часове 

Дебит на сухите 

димни газове при 3% 

кислородно 

съдържание 

NOx CO 

mg/Nm3  mg/Nm3  h Nm3/h kg kg 

1 1.6.2022 42,867 0,000 24 88319,727 90,863 0,000 

2 2.6.2022 45,267 0,000 24 88287,833 95,916 0,000 

3 3.6.2022 43,200 0,000 24 89316,527 92,603 0,000 

4 4.6.2022 42,992 0,000 24 89585,892 92,436 0,000 

5 5.6.2022 46,531 0,000 24 91152,100 101,793 0,000 

6 6.6.2022 43,000 0,000 10 84658,100 36,403 0,000 

7 7.6.2022 43,100 0,000 2 83108,800 7,164 0,000 

8 8.6.2022 51,343 0,000 23 84919,486 100,280 0,000 

9 9.6.2022 51,525 0,000 24 66529,221 82,270 0,000 

10 10.6.2022 45,054 0,000 24 87408,677 94,514 0,000 

11 11.6.2022 45,773 0,000 24 87307,733 95,913 0,000 

12 12.6.2022 45,915 0,000 24 89800,631 98,958 0,000 

13 13.6.2022 42,780 0,000 24 84195,150 86,445 0,000 

14 14.6.2022 45,567 0,000 24 87963,017 96,196 0,000 

15 15.6.2022 46,140 0,000 24 89670,150 99,297 0,000 

16 16.6.2022 44,774 0,000 24 87364,353 93,879 0,000 

17 17.6.2022 46,438 0,000 24 88018,154 98,098 0,000 

18 18.6.2022 47,129 0,000 24 87571,529 99,051 0,000 

19 19.6.2022 47,300 0,000 24 90546,550 102,788 0,000 

20 20.6.2022 46,256 0,000 24 86454,733 95,976 0,000 

21 21.6.2022 41,950 0,000 24 88866,833 89,471 0,000 

22 22.6.2022 56,276 0,000 24 61817,776 83,493 0,000 

23 23.6.2022 58,033 0,000 24 64509,567 89,849 0,000 

24 24.6.2022 58,117 0,000 24 60192,129 83,956 0,000 

25 25.6.2022 58,180 0,000 24 60254,750 84,135 0,000 

26 26.6.2022 60,773 0,000 24 63441,947 92,534 0,000 

27 27.6.2022 58,590 0,000 24 60578,290 85,183 0,000 

28 28.6.2022 58,495 0,000 24 59962,400 84,180 0,000 

29 29.6.2022 56,568 0,000 24 61847,195 83,966 0,000 

30 30.6.2022 55,811 0,000 24 64240,358 86,047 0,000 

  

ОБЩО  2623,659 0,000 
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Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 36                                                        2022 г. 

 

 

м. юли       

        

№ Дата 
NOx CO 

Раб. 

часове 

Дебит на сухите 

димни газове при 3% 

кислородно 

съдържание 

NOx CO 

mg/Nm3  mg/Nm3  h Nm3/h kg kg 

1 1.7.2022 55,195 0,000 24 64054,245 84,851 0,000 

2 2.7.2022 54,275 0,000 24 62586,769 81,526 0,000 

3 3.7.2022 61,420 0,000 24 64280,493 94,755 0,000 

4 4.7.2022 58,539 0,000 24 61106,470 85,851 0,000 

5 5.7.2022 0,000 0,000 24 0,000 0,000 0,000 

6 6.7.2022 57,455 0,000 24 62536,136 86,232 0,000 

7 7.7.2022 66,836 0,000 24 63885,029 102,475 0,000 

8 8.7.2022 59,729 0,000 24 65347,486 93,675 0,000 

9 9.7.2022 62,380 0,000 24 66771,040 99,964 0,000 

10 10.7.2022 69,380 0,000 24 66503,413 110,736 0,000 

11 11.7.2022 68,775 0,000 24 64472,996 106,419 0,000 

12 12.7.2022 67,638 0,000 24 64882,290 105,324 0,000 

13 13.7.2022 68,995 0,000 24 64247,574 106,386 0,000 

14 14.7.2022 70,221 0,000 24 60530,421 102,012 0,000 

15 15.7.2022 68,335 0,000 24 62937,865 103,221 0,000 

16 16.7.2022 67,300 0,000 24 62147,929 100,381 0,000 

17 17.7.2022 73,277 0,000 24 64296,600 113,075 0,000 

18 18.7.2022 67,775 0,000 24 64294,763 104,582 0,000 

19 19.7.2022 46,571 0,024 24 83758,406 93,616 0,047 

20 20.7.2022 35,627 0,000 24 87294,755 74,642 0,000 

21 21.7.2022 42,050 0,000 24 92740,675 93,594 0,000 

22 22.7.2022 37,536 0,000 24 86606,073 78,021 0,000 

23 23.7.2022 37,350 0,000 24 87951,900 78,840 0,000 

24 24.7.2022 44,200 0,000 24 90412,680 95,910 0,000 

25 25.7.2022 36,483 0,000 24 83811,883 73,386 0,000 

26 26.7.2022 0,000 0,000 24 0,000 0,000 0,000 

27 27.7.2022 0,000 0,000 24 0,000 0,000 0,000 

28 28.7.2022 32,540 0,000 24 81965,680 64,012 0,000 

29 29.7.2022 0,000 0,000 24 0,000 0,000 0,000 

30 30.7.2022 0,000 0,000 24 0,000 0,000 0,000 

31 31.7.2022 32,217 0,017 24 84357,392 65,225 0,034 

      

ОБЩО  2398,711 0,081 
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Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 36                                                        2022 г. 

 

 

м. август       

        

№ Дата 
NOx CO 

Раб. 

часове 

Дебит на сухите 

димни газове при 3% 

кислородно 

съдържание 

NOx CO 

mg/Nm3  mg/Nm3  h Nm3/h kg kg 

1 1.8.2022 36,600 0,000 24 81076,000 71,217 0,000 

2 2.8.2022 35,425 0,000 24 81381,850 69,191 0,000 

3 3.8.2022 32,600 0,000 24 82296,071 64,388 0,000 

4 4.8.2022 33,462 0,000 24 82754,685 66,458 0,000 

5 5.8.2022 33,160 2,980 24 82736,500 65,845 5,917 

6 6.8.2022 25,950 0,200 24 77300,450 48,143 0,371 

7 7.8.2022 41,213 0,000 24 86363,463 85,422 0,000 

8 8.8.2022 35,000 0,000 24 83623,067 70,243 0,000 

9 9.8.2022 32,125 0,000 24 83885,400 64,676 0,000 

10 10.8.2022 0,000 0,000 24 0,000 0,000 0,000 

11 11.8.2022 34,500 0,000 24 81481,633 67,467 0,000 

12 12.8.2022 0,000 0,000 24 0,000 0,000 0,000 

13 13.8.2022 38,460 0,000 24 81522,100 75,248 0,000 

14 14.8.2022 40,140 0,000 24 84118,120 81,036 0,000 

15 15.8.2022 30,600 0,000 24 82234,450 60,393 0,000 

16 16.8.2022 33,317 0,000 24 82068,817 65,622 0,000 

17 17.8.2022 33,500 0,000 24 81925,500 65,868 0,000 

18 18.8.2022 0,000 0,000 24 0,000 0,000 0,000 

19 19.8.2022 31,900 0,000 24 85007,650 65,082 0,000 

20 20.8.2022 31,783 0,017 24 83385,517 63,606 0,033 

21 21.8.2022 41,814 0,000 24 84284,929 84,584 0,000 

22 22.8.2022 32,329 0,000 24 81233,586 63,028 0,000 

23 23.8.2022 33,150 0,000 24 84091,100 66,903 0,000 

24 24.8.2022 31,800 0,000 24 85777,900 65,466 0,000 

25 25.8.2022 32,275 0,000 24 85100,325 65,919 0,000 

26 26.8.2022 35,050 0,000 24 81186,800 68,294 0,000 

27 27.8.2022 31,100 0,000 24 84306,633 62,926 0,000 

28 28.8.2022 36,209 0,000 24 86443,409 75,121 0,000 

29 29.8.2022 35,473 0,000 24 82601,536 70,322 0,000 

30 30.8.2022 32,883 0,000 24 82041,900 64,747 0,000 

31 31.8.2022 34,660 0,000 24 81914,190 68,139 0,000 

  

ОБЩО  1905,356 6,322 
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Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 36                                                        2022 г. 

 

 

м. септември       

        

№ Дата 
NOx CO 

Раб. 

часове 

Дебит на сухите 

димни газове при 3% 

кислородно 

съдържание 

NOx CO 

mg/Nm3  mg/Nm3  h Nm3/h kg kg 

1 1.9.2022 33,400 0,000 24 82596,743 66,210 0,000 

2 2.9.2022 39,140 0,000 24 94377,120 88,654 0,000 

3 3.9.2022 34,575 0,000 24 84534,492 70,147 0,000 

4 4.9.2022 35,525 0,000 24 86868,342 74,064 0,000 

5 5.9.2022 35,092 0,000 24 83151,733 70,030 0,000 

6 6.9.2022 43,727 0,000 24 84908,564 89,108 0,000 

7 7.9.2022 38,017 0,000 24 81295,017 74,174 0,000 

8 8.9.2022 34,021 0,000 24 83584,786 68,248 0,000 

9 9.9.2022 34,900 0,000 24 83071,771 69,581 0,000 

10 10.9.2022 33,200 0,027 24 84059,418 66,979 0,055 

11 11.9.2022 38,800 0,007 24 88983,100 82,861 0,015 

12 12.9.2022 31,884 0,284 24 68353,363 52,305 0,466 

13 13.9.2022 34,868 0,037 24 79070,663 66,170 0,070 

14 14.9.2022 42,514 0,000 24 84698,993 86,422 0,000 

15 15.9.2022 40,153 0,000 24 84160,316 81,102 0,000 

16 16.9.2022 32,729 0,000 24 87376,771 68,633 0,000 

17 17.9.2022 42,123 0,000 24 86995,885 87,949 0,000 

18 18.9.2022 39,436 0,000 24 109143,079 103,299 0,000 

19 19.9.2022 41,117 0,000 24 99702,667 98,387 0,000 

20 20.9.2022 40,042 0,000 24 96476,863 92,715 0,000 

21 21.9.2022 36,682 0,009 24 99937,364 87,981 0,022 

22 22.9.2022 42,571 0,000 24 100599,159 102,782 0,000 

23 23.9.2022 37,928 0,000 24 98018,067 89,223 0,000 

24 24.9.2022 37,113 0,025 24 92006,563 81,950 0,055 

25 25.9.2022 39,305 0,805 24 92417,495 87,180 1,786 

26 26.9.2022 39,900 0,009 24 88359,055 84,613 0,019 

27 27.9.2022 42,319 0,000 24 85396,919 86,733 0,000 

28 28.9.2022 42,258 0,000 24 87634,174 88,878 0,000 

29 29.9.2022 37,942 0,395 24 84492,337 76,940 0,800 

30 30.9.2022 38,628 0,017 24 85509,650 79,273 0,034 

 

ОБЩО  2422,589 3,323 
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м. октомври       

        

№ Дата 
NOx CO 

Раб. 

часове 

Дебит на сухите 

димни газове при 3% 

кислородно 

съдържание 

NOx CO 

mg/Nm3  mg/Nm3  h Nm3/h kg kg 

1 1.10.2022 39,256 0,013 24 84960,025 80,045 0,025 

2 2.10.2022 40,588 0,050 24 95899,544 93,416 0,115 

3 3.10.2022 31,605 0,005 24 99132,350 75,194 0,012 

4 4.10.2022 39,110 0,015 24 99686,615 93,570 0,036 

5 5.10.2022 43,145 0,000 24 95625,390 99,018 0,000 

6 6.10.2022 45,200 0,000 24 94956,117 103,008 0,000 

7 7.10.2022 43,525 0,000 24 89358,160 93,344 0,000 

8 8.10.2022 42,116 0,063 24 89646,332 90,613 0,136 

9 9.10.2022 39,420 0,000 24 90370,510 85,498 0,000 

10 10.10.2022 46,916 0,000 24 91024,995 102,492 0,000 

11 11.10.2022 44,916 0,005 24 84358,847 90,937 0,011 

12 12.10.2022 45,258 0,000 24 85195,679 92,539 0,000 

13 13.10.2022 46,100 0,000 24 91589,458 101,335 0,000 

14 14.10.2022 51,363 0,000 24 86290,879 106,372 0,000 

15 15.10.2022 48,612 0,012 24 84943,976 99,103 0,024 

16 16.10.2022 44,132 0,021 24 92099,274 97,548 0,047 

17 17.10.2022 43,235 0,000 24 91366,835 94,805 0,000 

18 18.10.2022 61,880 0,010 24 81124,480 120,480 0,019 

19 19.10.2022 66,725 0,000 24 73532,717 117,755 0,000 

20 20.10.2022 74,138 0,000 24 64848,467 115,385 0,000 

21 21.10.2022 61,967 0,000 24 72972,979 108,525 0,000 

22 22.10.2022 59,329 0,000 24 65721,342 93,581 0,000 

23 23.10.2022 63,929 0,000 24 62008,400 95,139 0,000 

24 24.10.2022 57,188 0,000 24 68266,358 93,696 0,000 

25 25.10.2022 59,900 0,000 24 66357,671 95,396 0,000 

26 26.10.2022 66,810 0,000 24 58717,095 94,149 0,000 

27 27.10.2022 61,733 0,004 24 60176,908 89,158 0,006 

28 28.10.2022 58,165 0,000 24 61399,755 85,712 0,000 

29 29.10.2022 64,369 0,000 24 59011,044 91,163 0,000 

30 30.10.2022 71,029 0,000 24 59030,136 100,628 0,000 

31 31.10.2022 58,233 0,000 24 61071,567 85,354 0,000 

  

ОБЩО   2984,955 0,431 
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м. ноември       

        

№ Дата 
NOx CO 

Раб. 

часове 

Дебит на сухите 

димни газове при 3% 

кислородно 

съдържание 

NOx CO 

mg/Nm3  mg/Nm3  h Nm3/h kg kg 

1 1.11.2022 64,594 0,000 24 56497,613 87,585 0,000 

2 2.11.2022 63,559 0,000 24 57630,082 87,910 0,000 

3 3.11.2022 63,421 0,000 24 60179,742 91,600 0,000 

4 4.11.2022 55,750 0,000 23 66265,856 84,969 0,000 

5 5.11.2022 58,627 0,000 24 64456,007 90,692 0,000 

6 6.11.2022 61,156 0,000 24 67052,838 98,417 0,000 

7 7.11.2022 68,000 0,700 24 71803,094 117,183 1,206 

8 8.11.2022 54,854 0,317 24 67623,104 89,026 0,514 

9 9.11.2022 63,600 0,413 24 62505,025 95,408 0,619 

10 10.11.2022 100,625 0,000 24 73979,533 178,661 0,000 

11 11.11.2022 96,238 0,021 24 84628,088 195,465 0,042 

12 12.11.2022 91,446 0,000 24 106140,267 232,946 0,000 

13 13.11.2022 93,692 0,008 24 105183,929 236,517 0,021 

14 14.11.2022 89,583 0,054 24 122870,092 264,171 0,160 

15 15.11.2022 95,346 0,629 24 129854,583 297,146 1,961 

16 16.11.2022 98,277 2,059 22 121948,473 263,665 5,524 

17 17.11.2022 95,583 0,000 24 97684,600 224,088 0,000 

18 18.11.2022 94,188 0,000 24 100949,042 228,195 0,000 

19 19.11.2022 98,837 0,000 24 89351,995 211,950 0,000 

20 20.11.2022 99,373 0,109 24 98070,018 233,892 0,257 

21 21.11.2022 88,108 0,167 24 120728,129 255,292 0,483 

22 22.11.2022 85,992 0,408 24 133300,421 275,105 1,306 

23 23.11.2022 89,275 0,000 24 114619,904 245,585 0,000 

24 24.11.2022 88,008 0,292 24 131942,875 278,690 0,924 

25 25.11.2022 72,838 0,258 24 151220,133 264,348 0,938 

26 26.11.2022 62,558 0,233 24 164800,383 247,431 0,923 

27 27.11.2022 66,775 0,263 24 172834,075 276,984 1,089 

28 28.11.2022 64,129 0,071 24 169972,421 261,605 0,289 

29 29.11.2022 70,863 1,646 24 162201,108 275,855 6,407 

30 30.11.2022 73,500 0,017 24 152424,042 268,876 0,061 

  

ОБЩО   6059,256 22,723 
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м. декември       

        

№ Дата 
NOx CO 

Раб. 

часове 

Дебит на сухите 

димни газове при 3% 

кислородно 

съдържание 

NOx CO 

mg/Nm3  mg/Nm3  h Nm3/h kg kg 

1 1.12.2022 74,900 0,075 24 167686,642 301,434 0,302 

2 2.12.2022 68,500 0,396 24 177525,371 291,852 1,686 

3 3.12.2022 60,579 0,000 24 165663,838 240,859 0,000 

4 4.12.2022 61,329 0,013 24 171101,183 251,844 0,051 

5 5.12.2022 67,563 0,367 24 168911,663 273,890 1,486 

6 6.12.2022 62,458 0,021 24 162559,975 243,677 0,081 

7 7.12.2022 65,191 0,183 24 156244,600 244,459 0,685 

8 8.12.2022 75,288 0,363 24 149006,063 269,239 1,296 

9 9.12.2022 86,150 0,171 24 118042,783 244,065 0,484 

10 10.12.2022 76,122 4,904 23 120624,100 211,189 13,606 

11 11.12.2022 89,104 0,200 24 123835,958 264,823 0,594 

12 12.12.2022 93,563 7,975 24 145112,113 325,849 27,774 

13 13.12.2022 98,808 0,304 24 162896,550 386,293 1,189 

14 14.12.2022 96,338 2,404 24 151620,729 350,562 8,749 

15 15.12.2022 99,479 2,671 24 130930,504 312,597 8,393 

16 16.12.2022 91,442 0,233 24 125650,138 275,752 0,704 

17 17.12.2022 82,983 0,258 24 119643,700 238,282 0,742 

18 18.12.2022 94,404 0,308 24 127742,183 289,425 0,945 

19 19.12.2022 102,658 1,192 24 138818,558 342,021 3,970 

20 20.12.2022 105,196 0,879 24 137022,550 345,941 2,891 

21 21.12.2022 109,679 1,213 24 139319,688 366,731 4,054 

22 22.12.2022 85,200 0,454 24 164264,996 335,889 1,790 

23 23.12.2022 67,033 2,188 24 174259,408 280,349 9,149 

24 24.12.2022 67,117 0,117 24 175282,367 282,345 0,491 

25 25.12.2022 61,841 0,059 24 158463,432 235,189 0,225 

26 26.12.2022 63,771 0,000 24 167438,533 256,267 0,000 

27 27.12.2022 68,825 0,015 24 167117,115 276,044 0,060 

28 28.12.2022 66,600 0,000 24 165198,079 264,053 0,000 

29 29.12.2022 61,511 0,032 24 164913,163 243,453 0,125 

30 30.12.2022 58,868 0,016 24 165700,405 234,109 0,063 

31 31.12.2022 68,905 0,063 24 169573,600 280,428 0,257 

  

ОБЩО   8758,909 91,844 

 

 



Страница 44 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 36   2022 г. 

Емисии при работа на водогрейни котли, гориво – 

природен газ 

Месец 

Замърсител 

NOx CO 

kg kg 

януари 10957,820 98,772 

февруари 9946,129 55,240 

март 10292,791 28,379 

април 4666,349 25,256 

май 2881,719 11,630 

юни 2623,659 0,000 

юли 2398,711 0,081 

август 1905,356 6,322 

септември 2422,589 3,323 

октомври 2984,955 0,431 

ноември 6059,256 22,723 

декември 8758,909 91,844 

2022г. 65898,243 344,001 

Емисии по "Corinair" 

Таблица за емисионните фактори   

Гориво ДТИ Ем.ф. NOx Ем.ф. SO2 Ем.ф. CO Ем.ф. Прах 

MJ/Nm3 или 

GJ/Mg 
g/GJ g/GJ g/GJ g/GJ 

Пр. газ 34,5 31 - 1,18 0 

Мазут 40 211 1200 10,55 0,438 

Мазут по Corinair 

Замърси-

тел 

Мазут Калоричност 
Еф 

коригиран 
Емисии 

тон GJ/тон g/GJ кг 

SO2 3,2 40 916 117,248 

Прах 3,2 40 0,142 0,018 

NОx 3,2 40 211 27,008 

CO 3,2 40 10,55 1,350 

ПК - пр. газ по "Corinair" Е = кол-во Х калоричност Х Еф 

Замърси-

тел 

Пр. газ ДТИ Еф Емисии 

Nm³ GJ/Nm³ g/GJ кг 

SO2 3005057 0,0345 0 0 

Прах 3005057 0,0345 0 0 

NОx 3005057 0,0345 31 3213,908 

CO 3005057 0,0345 1,18 122,336 

Замърсител 
ВК по  СНИ ПК по "Corinair" Мазут по "Corinair" Общо 

кг кг кг кг 

SO2 0,000 0,000 117,248 117,248 

Прах 0,000 0,000 0,018 0,018 

NОx 65898,243 3213,908 27,008 69139,159 

CO 344,001 122,336 1,350 467,687 


